
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN A 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Nama Peneliti : Yufiansyah

Tujuan Penenilitian : Analisis Laik Fungsi Bangunan

Tanggal : 12 Februari 2018

1 DATA LINGKUNGAN

a. Lokasi : Jongke Blok A

b. Tahun Pembuatan : 2010

c. Isu Lingkungan : Air / Udara / Bunyi / ________________

Keterangan : tidak ada isu lingkungan

d. Analisa Resiko : Banjir / Kebakaran / Longsor / Keamanan /

Keterangan :

2 DATA PROPERTI

a. Alamat : Jl. Jongke

Kelurahan : Sendangadi

Kecamatan : Mlati

Kabupaten : Sleman

Kotamadya : Yogyakarta

b. Tipe Properti : Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA)

c. Status Kepemilikan Bangunan : Swasta Pemerintah

d. Fasilitas Publik : Listrik Sumber  : PLN

Air Bersih Sumber  : PDAM

Telepon Sumber  : Telkom

Sumber  :

FORMULIR DAFTAR SIMAK BANGUNAN



1 PENUTUP ATAP (EKTERIOR)

Bahan : Seng Genteng Asbes

Aluminium Baja lapis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : pada keseluruhan bangunan masih baik

2 DINDING LUAR (EKTERIOR)

Bahan : Batu bata Batu bata & batako

Batako Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kerusakan minor, dengan kondisi dinding ada cat mengelupas, berjamur

3 PINTU, JENDELA, & VENTILASI (EKTERIOR)

Bahan : Kayu Aluminium

Besi Plastik

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi pintu, jendela, dan ventilasi baik

4 TALANG (EKTERIOR)

Posisi : Datar Tegak

Bahan : Seng Aluminium

Baja PVC

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tidak ditemukan variabel talang di lapangan

5 LIST PLANK (EKTERIOR)

Bahan : Papan Buatan Pabrik

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi Listplank baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

ARSITEKTURAL BANGUNAN GEDUNG



DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

ARSITEKTURAL BANGUNAN GEDUNG

6 DINDING DALAM (INTERIOR)

Bahan : Batu bata Batako

Kayu Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

:

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : ada beberapa bagian cat dinding mengelupas, dan berjamur

7 LANGIT-LANGIT (INTERIOR)

Bahan : Gypsum Eternit

Aluminium Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Pada bagian lantai dasar ada langit-langit yang jebol

8 LANTAI (INTERIOR)

Jenis ubin : Keramik Plesteran Teraso

Marmer Granit Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : pada keselurahan bangunan, kerusakan lantai kecil



1 KERANGKA ATAP

Bahan : Kayu Baja profil Baja ringan

Aluminium Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi kerangka atap masih baik

2 TANGGA

Material : Batu bata Beton Besi

Kayu Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi tangga masih baik

3 KOLOM

Bahan bangunan : Beton Baja Kayu

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi kolom masih baik

4 BALOK

Bahan bangunan : Beton Baja Kayu

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi balok masih baik

5 PLAT

Bahan bangunan : Beton Baja Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi plat masih baik

6 PONDASI

Bahan bangunan : Beton Tiang pancang Lainnya

Baja Batu

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi pondasi masih baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG



1 SALURAN AIR BERSIH

Jenis Sistem : Air Dingin Air Panas

Bahan : PVC Galvanis

CPVC Baja

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi saluran air bersih masih baik

2 WASTAFEL (PERALATAN SANITAIR)

Bahan Wastafel : Keramik Kayu

Batu Alam Stainless Steel

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi wastafel ada kerusakan, tapi masih berfungsi baik

3 URINOIR (PERALATAN SANITAIR)

Jenis Sistem : Manual Otomatis

Bahan Urinoir Keramik Stainless Steel

Lainnya

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi urinoir ada yang rusak tetapi sebagian masih berfungsi

4 KLOSET (PERALATAN SANITAIR)

Jenis Sistem : Jongkok Duduk

Bahan Kloset : Keramik Stainless Steel

Lainnya

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi kloset masih baik

KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK



KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK

5 KRAN AIR (PERALATAN SANITAIR)

Bahan Kran Air : Plastik Besi

Kuningan Stainless Steel

Bahan Pipa : PVC Galvanis

CPVC Baja

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi kran air berfungsi baik

6 BAK CUCI PIRING (PERALATAN SANITAIR)

Bahan Bak Cuci Piring : Marble Acrilic

Fiberglass Stainless Steel

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : bak cuci piring kondisi baik

7 PIPA AIR KOTOR

Jenis Sistem : Air panas Air dingin

Jenis Material Pipa : PVC Tembaga

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : pipa air kotor berfungsi baik

8 UNIT PENGHANTAR UDARA (AHU / AC)

Jenis Sistem : Pendingin Lainnya

Jenis Sistem Saringan : Kantong Elektronik

Panel Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : ac kondisi baik

9 CHILLER

COMPRESSOR

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : fungsi chiller masih baik



KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK

10 POMPA AIR (SUMUR)

Aplikasi : Semi Jet Jet

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : mesin pompa air berfungsi baik

11 SISTEM TRANSPORTASI VERTIKAL

Jenis Lift : Barang Kebakaran Travelator

Penumpang Eskalator

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tidak terdapat variabel sistem transportasi vertikal yang diteliti

12 SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Jalur Evakuasi :

Tanda Jalan Keluar Ada Tidak

Lampu penerangannya hidup Ya Tidak

Tangga Evakuasi :

Bersih, dan tidak terhalang oleh benda-benda lain Ya Tidak

Kerusakan pada lantai dan pegangan tangga Ada Tidak

Koridor Untuk Jalur Keluar :

Bebas dari segala macam hambatan Ya Tidak

Tidak digunakan untuk gudang Ya Tidak

Alat Pemadam Api Ringan :

Lokasi di tempat yang ditentukan Ya Tidak

Dalam kondisi siap dioperasikan Ya Tidak

Akses tidak terhalang Ya Tidak

Sistem Pompa Kebakaran Ada Tidak

Hydrant Bangunan Ada Tidak

Sprinkler Otomatis Ada Tidak

Sistem Pengendalian & Manajemen Asap Ada Tidak

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi sistem proteksi kebakaran kurang memadai, tidak ada apar



KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK

13 PENCEGAHAN KEBAKARAN

Peralatan Elektrikal

: Ya Tidak

Merokok dan Korek Api

: Ya Tidak

: Ya Tidak

Asbak tersedia untuk digunakan : Ya Tidak

Kerumahtanggaan

: Ya Tidak

Koridor bebas tidak ada halangan : Ya Tidak

Tidak ada kebocoran / tetesan 

dari cairan mudah menyala 
: Ya Tidak

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi pencegahan cukup baik

"Dilarang Merokok" dan "Tempat Merokok" 

ditandai dengan jelas

Tidak terdapat pengabelan yang 

serampangan

Tidak ada sampah yang 

terakumulasi/menumpuk

Tidak ada putung yang dibuang di tempat 

terlarang



1 TRANSFORMATOR (TRAFO) (POWER SUPPLY)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi trafo masih baik

2 PANEL DISTRIBUSI UTAMA (SISTEM DISTRIBUSI)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi panel masih baik

3 STOP KONTAK DAN SAKLAR (BEBAN LISTRIK)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan masih baik

4 SISTEM PENANGKAL PETIR (BEBAN LISTRIK)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi sistem penangkal kecil masih baik

5 TATA SUARA (SISTEM ELEKTRONIKA)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Rectifier

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi sistem tata suara masih baik

6 CCTV (SISTEM ELEKTRONIKA)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kamera

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : cctv berada di lokasi parkir masih baik

7 BUILDING AUTOMATION SYSTEM (SISTEM ELEKTRONIKA)

Kondisi : Baik Tidak

Sistem Central Control :

Sistem Power Supply :

Sistem Ventilasi dan AC :

Sistem Elektrikal :

Sistem Plumbing :

Sistem Lift / Elevator :

Sistem Fire Alarm :

Sistem Kontrol Penerangan :

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan masih baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

ELEKTRIKAL BANGUNAN GEDUNG



1 SALURAN TEGAK (SALURAN AIR KOTOR)

Bahan : PVC Baja

Galvanis Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan berfungsi baik

2 SALURAN TERBUKA (SALURAN AIR KOTOR)

Bahan : PVC Baja

Galvanis Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan berfungsi baik

3 SALURAN TERTUTUP (SALURAN AIR KOTOR)

Bahan : Beton Fiberglass

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan berfungsi baik

4 SEPTIC TANK-SP / IPAL

Bahan : Beton Fiberglass

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan berfungsi baik

5 RUANG TANAM HIJAU PRIVAT

Bentuk RTH : Taman Perdu / semak

: Pergola Pohon perindang

: Rumput Tanaman dalam pot

: Lainnya

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : ruang terbuka hijau kondisi baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

TATA RUANG LUAR BANGUNAN GEDUNG



DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

TATA RUANG LUAR BANGUNAN GEDUNG

6 JALAN LINGKUNGAN

Bahan : Beton ConbloCk

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi jalan masih baik

7 PARKIR

Jenis Sistem : Indoor Outdoor

Material yang digunakan : Beton Baja Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi parkir masih baik

8 DINDING PENAHAN TANAH

Material yang digunakan : Beton Pasangan batu

Baja Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi DPT masih baik

9 PAGAR

Material yang digunakan : Beton Baja Batako

Kayu Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi pagar masih baik

10 PENERANGAN LUAR

Jenis Lampu yang digunakan : TL Halogen LED Pijar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi lampu ada yang redup



 
 
 
   

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nama Peneliti : Yufiansyah

Tujuan Penenilitian : Analisis Laik Fungsi Bangunan

Tanggal : 14 Februari 2018

1 DATA LINGKUNGAN

a. Lokasi : Jongke Blok B

b. Tahun Pembuatan : 2010

c. Isu Lingkungan : Air / Udara / Bunyi / ________________

Keterangan : tidak ada isu lingkungan

d. Analisa Resiko : Banjir / Kebakaran / Longsor / Keamanan /

Keterangan :

2 DATA PROPERTI

a. Alamat : Jl. Jongke

Kelurahan : Sendangadi

Kecamatan : Mlati

Kabupaten : Sleman

Kotamadya : Yogyakarta

b. Tipe Properti : Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA)

c. Status Kepemilikan Bangunan : Swasta Pemerintah

d. Fasilitas Publik : Listrik Sumber  : PLN

Air Bersih Sumber  : PDAM
Telepon Sumber  : Telkom

Sumber  :

FORMULIR DAFTAR SIMAK BANGUNAN



1 PENUTUP ATAP (EKTERIOR)

Bahan : Seng Genteng Asbes

Aluminium Baja lapis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : pada keseluruhan bangunan masih baik

2 DINDING LUAR (EKTERIOR)

Bahan : Batu bata Batu bata & batako

Batako Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kerusakan minor, dengan kondisi dinding ada cat mengelupas, berjamur

3 PINTU, JENDELA, & VENTILASI (EKTERIOR)

Bahan : Kayu Aluminium

Besi Plastik

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi pintu, jendela, dan ventilasi baik

4 TALANG (EKTERIOR)

Posisi : Datar Tegak

Bahan : Seng Aluminium

Baja PVC

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tidak ditemukan variabel talang di lapangan

5 LIST PLANK (EKTERIOR)

Bahan : Papan Buatan Pabrik

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi Listplank baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

ARSITEKTURAL BANGUNAN GEDUNG



DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

ARSITEKTURAL BANGUNAN GEDUNG

6 DINDING DALAM (INTERIOR)

Bahan : Batu bata Batako

Kayu Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

:

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : ada beberapa bagian cat dinding mengelupas, dan berjamur

7 LANGIT-LANGIT (INTERIOR)

Bahan : Gypsum Eternit

Aluminium Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Pada bagian lantai dasar ada langit-langit yang jebol

8 LANTAI (INTERIOR)

Jenis ubin : Keramik Plesteran Teraso

Marmer Granit Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : pada keselurahan bangunan, kerusakan lantai kecil



1 KERANGKA ATAP

Bahan : Kayu Baja profil Baja ringan

Aluminium Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi kerangka atap masih baik

2 TANGGA

Material : Batu bata Beton Besi

Kayu Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi tangga masih baik

3 KOLOM

Bahan bangunan : Beton Baja Kayu

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi kolom masih baik

4 BALOK

Bahan bangunan : Beton Baja Kayu

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi balok masih baik

5 PLAT

Bahan bangunan : Beton Baja Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi plat masih baik

6 PONDASI

Bahan bangunan : Beton Tiang pancang Lainnya

Baja Batu

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi pondasi masih baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG



1 SALURAN AIR BERSIH

Jenis Sistem : Air Dingin Air Panas

Bahan : PVC Galvanis

CPVC Baja

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi saluran air bersih masih baik

2 WASTAFEL (PERALATAN SANITAIR)

Bahan Wastafel : Keramik Kayu

Batu Alam Stainless Steel

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi wastafel masih berfungsi baik

3 URINOIR (PERALATAN SANITAIR)

Jenis Sistem : Manual Otomatis

Bahan Urinoir Keramik Stainless Steel

Lainnya

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi urinoir ada yang rusak tetapi sebagian masih berfungsi

4 KLOSET (PERALATAN SANITAIR)

Jenis Sistem : Jongkok Duduk

Bahan Kloset : Keramik Stainless Steel

Lainnya

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi kloset masih baik

KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK



KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK

5 KRAN AIR (PERALATAN SANITAIR)

Bahan Kran Air : Plastik Besi

Kuningan Stainless Steel

Bahan Pipa : PVC Galvanis

CPVC Baja

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi kran air berfungsi baik

6 BAK CUCI PIRING (PERALATAN SANITAIR)

Bahan Bak Cuci Piring : Marble Acrilic

Fiberglass Stainless Steel

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : bak cuci piring kondisi baik

7 PIPA AIR KOTOR

Jenis Sistem : Air panas Air dingin

Jenis Material Pipa : PVC Tembaga

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : pipa air kotor berfungsi baik

8 UNIT PENGHANTAR UDARA (AHU / AC)

Jenis Sistem : Pendingin Lainnya

Jenis Sistem Saringan : Kantong Elektronik

Panel Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : ac kondisi baik

9 CHILLER

COMPRESSOR

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : fungsi chiller masih baik



KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK

10 POMPA AIR (SUMUR)

Aplikasi : Semi Jet Jet

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : mesin pompa air berfungsi baik

11 SISTEM TRANSPORTASI VERTIKAL

Jenis Lift : Barang Kebakaran Travelator

Penumpang Eskalator

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tidak terdapat variabel sistem transportasi vertikal yang diteliti

12 SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Jalur Evakuasi :

Tanda Jalan Keluar Ada Tidak

Lampu penerangannya hidup Ya Tidak

Tangga Evakuasi :

Bersih, dan tidak terhalang oleh benda-benda lain Ya Tidak

Kerusakan pada lantai dan pegangan tangga Ada Tidak

Koridor Untuk Jalur Keluar :

Bebas dari segala macam hambatan Ya Tidak

Tidak digunakan untuk gudang Ya Tidak

Alat Pemadam Api Ringan :

Lokasi di tempat yang ditentukan Ya Tidak

Dalam kondisi siap dioperasikan Ya Tidak

Akses tidak terhalang Ya Tidak

Sistem Pompa Kebakaran Ada Tidak

Hydrant Bangunan Ada Tidak

Sprinkler Otomatis Ada Tidak

Sistem Pengendalian & Manajemen Asap Ada Tidak

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi sistem proteksi kebakaran kurang memadai, tidak ada apar



KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK

13 PENCEGAHAN KEBAKARAN

Peralatan Elektrikal

: Ya Tidak

Merokok dan Korek Api

: Ya Tidak

: Ya Tidak

Asbak tersedia untuk digunakan : Ya Tidak

Kerumahtanggaan

: Ya Tidak

Koridor bebas tidak ada halangan : Ya Tidak

Tidak ada kebocoran / tetesan 

dari cairan mudah menyala 
: Ya Tidak

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi pencegahan cukup baik

"Dilarang Merokok" dan "Tempat Merokok" 

ditandai dengan jelas

Tidak terdapat pengabelan yang 

serampangan

Tidak ada sampah yang 

terakumulasi/menumpuk

Tidak ada putung yang dibuang di tempat 

terlarang



1 TRANSFORMATOR (TRAFO) (POWER SUPPLY)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi trafo masih baik

2 PANEL DISTRIBUSI UTAMA (SISTEM DISTRIBUSI)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi panel masih baik

3 STOP KONTAK DAN SAKLAR (BEBAN LISTRIK)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan masih baik

4 SISTEM PENANGKAL PETIR (BEBAN LISTRIK)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi sistem penangkal kecil masih baik

5 TATA SUARA (SISTEM ELEKTRONIKA)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Rectifier

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : variabel tata suara tidak ada di gedung

6 CCTV (SISTEM ELEKTRONIKA)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kamera

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : cctv tidak ada di gedung jongke blok B

7 BUILDING AUTOMATION SYSTEM (SISTEM ELEKTRONIKA)

Kondisi : Baik Tidak

Sistem Central Control :

Sistem Power Supply :

Sistem Ventilasi dan AC :

Sistem Elektrikal :

Sistem Plumbing :

Sistem Lift / Elevator :

Sistem Fire Alarm :

Sistem Kontrol Penerangan :

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan masih baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

ELEKTRIKAL BANGUNAN GEDUNG



1 SALURAN TEGAK (SALURAN AIR KOTOR)

Bahan : PVC Baja

Galvanis Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan berfungsi baik

2 SALURAN TERBUKA (SALURAN AIR KOTOR)

Bahan : PVC Baja

Galvanis Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan berfungsi baik

3 SALURAN TERTUTUP (SALURAN AIR KOTOR)

Bahan : Beton Fiberglass

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan berfungsi baik

4 SEPTIC TANK-SP / IPAL

Bahan : Beton Fiberglass

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan berfungsi baik

5 RUANG TANAM HIJAU PRIVAT

Bentuk RTH : Taman Perdu / semak

: Pergola Pohon perindang

: Rumput Tanaman dalam pot

: Lainnya

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : ruang terbuka hijau kondisi baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

TATA RUANG LUAR BANGUNAN GEDUNG



DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

TATA RUANG LUAR BANGUNAN GEDUNG

6 JALAN LINGKUNGAN

Bahan : Beton ConbloCk

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi jalan masih baik

7 PARKIR

Jenis Sistem : Indoor Outdoor

Material yang digunakan : Beton Baja Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi parkir masih baik

8 DINDING PENAHAN TANAH

Material yang digunakan : Beton Pasangan batu

Baja Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi DPT masih baik

9 PAGAR

Material yang digunakan : Beton Baja Batako

Kayu Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi pagar masih baik

10 PENERANGAN LUAR

Jenis Lampu yang digunakan : TL Halogen LED Pijar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi penerangan luar masih baik



 
 
 
   

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nama Peneliti : Yufiansyah

Tujuan Penenilitian : Analisis Laik Fungsi Bangunan

Tanggal : 16 Februari 2018

1 DATA LINGKUNGAN

a. Lokasi : Jongke Blok C

b. Tahun Pembuatan : 2010

c. Isu Lingkungan : Air / Udara / Bunyi / ________________

Keterangan : tidak ada isu lingkungan

d. Analisa Resiko : Banjir / Kebakaran / Longsor / Keamanan /

Keterangan :

2 DATA PROPERTI

a. Alamat : Jl. Jongke

Kelurahan : Sendangadi

Kecamatan : Mlati

Kabupaten : Sleman

Kotamadya : Yogyakarta

b. Tipe Properti : Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA)

c. Status Kepemilikan Bangunan : Swasta Pemerintah

d. Fasilitas Publik : Listrik Sumber  : PLN

Air Bersih Sumber  : PDAM
Telepon Sumber  : Telkom

Sumber  :

FORMULIR DAFTAR SIMAK BANGUNAN



1 PENUTUP ATAP (EKTERIOR)

Bahan : Seng Genteng Asbes

Aluminium Baja lapis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : pada keseluruhan bangunan masih baik

2 DINDING LUAR (EKTERIOR)

Bahan : Batu bata Batu bata & batako

Batako Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kerusakan minor, dengan kondisi dinding ada cat mengelupas, berjamur

3 PINTU, JENDELA, & VENTILASI (EKTERIOR)

Bahan : Kayu Aluminium

Besi Plastik

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi pintu, jendela, dan ventilasi baik

4 TALANG (EKTERIOR)

Posisi : Datar Tegak

Bahan : Seng Aluminium

Baja PVC

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tidak ditemukan variabel talang di lapangan

5 LIST PLANK (EKTERIOR)

Bahan : Papan Buatan Pabrik

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi Listplank baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

ARSITEKTURAL BANGUNAN GEDUNG



DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

ARSITEKTURAL BANGUNAN GEDUNG

6 DINDING DALAM (INTERIOR)

Bahan : Batu bata Batako

Kayu Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

:

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : ada beberapa bagian cat dinding mengelupas, dan berjamur

7 LANGIT-LANGIT (INTERIOR)

Bahan : Gypsum Eternit

Aluminium Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan langit-langit masih baik

8 LANTAI (INTERIOR)

Jenis ubin : Keramik Plesteran Teraso

Marmer Granit Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : pada keselurahan bangunan, kerusakan lantai kecil



1 KERANGKA ATAP

Bahan : Kayu Baja profil Baja ringan

Aluminium Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi kerangka atap masih baik

2 TANGGA

Material : Batu bata Beton Besi

Kayu Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi tangga masih baik

3 KOLOM

Bahan bangunan : Beton Baja Kayu

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi kolom masih baik

4 BALOK

Bahan bangunan : Beton Baja Kayu

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi balok masih baik

5 PLAT

Bahan bangunan : Beton Baja Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi plat masih baik

6 PONDASI

Bahan bangunan : Beton Tiang pancang Lainnya

Baja Batu

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi pondasi masih baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG



1 SALURAN AIR BERSIH

Jenis Sistem : Air Dingin Air Panas

Bahan : PVC Galvanis

CPVC Baja

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi saluran air bersih masih baik

2 WASTAFEL (PERALATAN SANITAIR)

Bahan Wastafel : Keramik Kayu

Batu Alam Stainless Steel

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi wastafel masih berfungsi baik

3 URINOIR (PERALATAN SANITAIR)

Jenis Sistem : Manual Otomatis

Bahan Urinoir Keramik Stainless Steel

Lainnya

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi urinoir ada yang rusak tetapi sebagian masih berfungsi

4 KLOSET (PERALATAN SANITAIR)

Jenis Sistem : Jongkok Duduk

Bahan Kloset : Keramik Stainless Steel

Lainnya

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi kloset masih baik

KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK



KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK

5 KRAN AIR (PERALATAN SANITAIR)

Bahan Kran Air : Plastik Besi

Kuningan Stainless Steel

Bahan Pipa : PVC Galvanis

CPVC Baja

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi kran air berfungsi baik

6 BAK CUCI PIRING (PERALATAN SANITAIR)

Bahan Bak Cuci Piring : Marble Acrilic

Fiberglass Stainless Steel

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : bak cuci piring kondisi baik

7 PIPA AIR KOTOR

Jenis Sistem : Air panas Air dingin

Jenis Material Pipa : PVC Tembaga

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : pipa air kotor berfungsi baik

8 UNIT PENGHANTAR UDARA (AHU / AC)

Jenis Sistem : Pendingin Lainnya

Jenis Sistem Saringan : Kantong Elektronik

Panel Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : ac kondisi baik

9 CHILLER

COMPRESSOR

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : fungsi chiller masih baik



KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK

10 POMPA AIR (SUMUR)

Aplikasi : Semi Jet Jet

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : mesin pompa air berfungsi baik

11 SISTEM TRANSPORTASI VERTIKAL

Jenis Lift : Barang Kebakaran Travelator

Penumpang Eskalator

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tidak terdapat variabel sistem transportasi vertikal yang diteliti

12 SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Jalur Evakuasi :

Tanda Jalan Keluar Ada Tidak

Lampu penerangannya hidup Ya Tidak

Tangga Evakuasi :

Bersih, dan tidak terhalang oleh benda-benda lain Ya Tidak

Kerusakan pada lantai dan pegangan tangga Ada Tidak

Koridor Untuk Jalur Keluar :

Bebas dari segala macam hambatan Ya Tidak

Tidak digunakan untuk gudang Ya Tidak

Alat Pemadam Api Ringan :

Lokasi di tempat yang ditentukan Ya Tidak

Dalam kondisi siap dioperasikan Ya Tidak

Akses tidak terhalang Ya Tidak

Sistem Pompa Kebakaran Ada Tidak

Hydrant Bangunan Ada Tidak

Sprinkler Otomatis Ada Tidak

Sistem Pengendalian & Manajemen Asap Ada Tidak

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi sistem proteksi kebakaran kurang memadai, tidak ada apar



KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK

13 PENCEGAHAN KEBAKARAN

Peralatan Elektrikal

: Ya Tidak

Merokok dan Korek Api

: Ya Tidak

: Ya Tidak

Asbak tersedia untuk digunakan : Ya Tidak

Kerumahtanggaan

: Ya Tidak

Koridor bebas tidak ada halangan : Ya Tidak

Tidak ada kebocoran / tetesan 

dari cairan mudah menyala 
: Ya Tidak

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi pencegahan kebakaran cukup baik

"Dilarang Merokok" dan "Tempat Merokok" 

ditandai dengan jelas

Tidak terdapat pengabelan yang 

serampangan

Tidak ada sampah yang 

terakumulasi/menumpuk

Tidak ada putung yang dibuang di tempat 

terlarang



1 TRANSFORMATOR (TRAFO) (POWER SUPPLY)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi trafo masih baik

2 PANEL DISTRIBUSI UTAMA (SISTEM DISTRIBUSI)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi panel masih baik

3 STOP KONTAK DAN SAKLAR (BEBAN LISTRIK)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan masih baik

4 SISTEM PENANGKAL PETIR (BEBAN LISTRIK)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi sistem penangkal kecil masih baik

5 TATA SUARA (SISTEM ELEKTRONIKA)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Rectifier

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : variabel tata suara tidak ada di gedung

6 CCTV (SISTEM ELEKTRONIKA)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kamera

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : cctv tidak ada di gedung ini

7 BUILDING AUTOMATION SYSTEM (SISTEM ELEKTRONIKA)

Kondisi : Baik Tidak

Sistem Central Control :

Sistem Power Supply :

Sistem Ventilasi dan AC :

Sistem Elektrikal :

Sistem Plumbing :

Sistem Lift / Elevator :

Sistem Fire Alarm :

Sistem Kontrol Penerangan :

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan masih baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

ELEKTRIKAL BANGUNAN GEDUNG



1 SALURAN TEGAK (SALURAN AIR KOTOR)

Bahan : PVC Baja

Galvanis Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan berfungsi baik

2 SALURAN TERBUKA (SALURAN AIR KOTOR)

Bahan : PVC Baja

Galvanis Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan berfungsi baik

3 SALURAN TERTUTUP (SALURAN AIR KOTOR)

Bahan : Beton Fiberglass

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan berfungsi baik

4 SEPTIC TANK-SP / IPAL

Bahan : Beton Fiberglass

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan berfungsi baik

5 RUANG TANAM HIJAU PRIVAT

Bentuk RTH : Taman Perdu / semak

: Pergola Pohon perindang

: Rumput Tanaman dalam pot

: Lainnya

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : ruang terbuka hijau kondisi baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

TATA RUANG LUAR BANGUNAN GEDUNG



DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

TATA RUANG LUAR BANGUNAN GEDUNG

6 JALAN LINGKUNGAN

Bahan : Beton ConbloCk

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi jalan masih baik

7 PARKIR

Jenis Sistem : Indoor Outdoor

Material yang digunakan : Beton Baja Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi parkir masih baik

8 DINDING PENAHAN TANAH

Material yang digunakan : Beton Pasangan batu

Baja Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi DPT masih baik

9 PAGAR

Material yang digunakan : Beton Baja Batako

Kayu Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi pagar masih baik

10 PENERANGAN LUAR

Jenis Lampu yang digunakan : TL Halogen LED Pijar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi penerangan luar masih baik



 
 
 
   

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nama Peneliti : Yufiansyah

Tujuan Penenilitian : Analisis Laik Fungsi Bangunan

Tanggal : 19 Februari 2018

1 DATA LINGKUNGAN

a. Lokasi : Jongke Blok D

b. Tahun Pembuatan : 2010

c. Isu Lingkungan : Air / Udara / Bunyi / ________________

Keterangan : tidak ada isu lingkungan

d. Analisa Resiko : Banjir / Kebakaran / Longsor / Keamanan /

Keterangan :

2 DATA PROPERTI

a. Alamat : Jl. Jongke

Kelurahan : Sendangadi

Kecamatan : Mlati

Kabupaten : Sleman

Kotamadya : Yogyakarta

b. Tipe Properti : Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA)

c. Status Kepemilikan Bangunan : Swasta Pemerintah

d. Fasilitas Publik : Listrik Sumber  : PLN

Air Bersih Sumber  : PDAM

Telepon Sumber  : Telkom

Sumber  :

FORMULIR DAFTAR SIMAK BANGUNAN



1 PENUTUP ATAP (EKTERIOR)

Bahan : Seng Genteng Asbes

Aluminium Baja lapis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : pada keseluruhan bangunan masih baik

2 DINDING LUAR (EKTERIOR)

Bahan : Batu bata Batu bata & batako

Batako Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kerusakan minor, dengan kondisi dinding ada cat mengelupas, berjamur

3 PINTU, JENDELA, & VENTILASI (EKTERIOR)

Bahan : Kayu Aluminium

Besi Plastik

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi pintu, jendela, dan ventilasi baik

4 TALANG (EKTERIOR)

Posisi : Datar Tegak

Bahan : Seng Aluminium

Baja PVC

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tidak ditemukan variabel talang di lapangan

5 LIST PLANK (EKTERIOR)

Bahan : Papan Buatan Pabrik

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi Listplank baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

ARSITEKTURAL BANGUNAN GEDUNG



DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

ARSITEKTURAL BANGUNAN GEDUNG

6 DINDING DALAM (INTERIOR)

Bahan : Batu bata Batako

Kayu Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

:

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : ada beberapa bagian cat dinding mengelupas, dan berjamur

7 LANGIT-LANGIT (INTERIOR)

Bahan : Gypsum Eternit

Aluminium Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi langit-langit masih baik

8 LANTAI (INTERIOR)

Jenis ubin : Keramik Plesteran Teraso

Marmer Granit Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : pada keselurahan bangunan, kerusakan lantai kecil



1 KERANGKA ATAP

Bahan : Kayu Baja profil Baja ringan

Aluminium Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi kerangka atap masih baik

2 TANGGA

Material : Batu bata Beton Besi

Kayu Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi tangga masih baik

3 KOLOM

Bahan bangunan : Beton Baja Kayu

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi kolom masih baik

4 BALOK

Bahan bangunan : Beton Baja Kayu

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi balok masih baik

5 PLAT

Bahan bangunan : Beton Baja Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi plat masih baik

6 PONDASI

Bahan bangunan : Beton Tiang pancang Lainnya

Baja Batu

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi pondasi masih baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG



1 SALURAN AIR BERSIH

Jenis Sistem : Air Dingin Air Panas

Bahan : PVC Galvanis

CPVC Baja

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi saluran air bersih masih baik

2 WASTAFEL (PERALATAN SANITAIR)

Bahan Wastafel : Keramik Kayu

Batu Alam Stainless Steel

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi wastafel masih berfungsi baik

3 URINOIR (PERALATAN SANITAIR)

Jenis Sistem : Manual Otomatis

Bahan Urinoir Keramik Stainless Steel

Lainnya

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi urinoir ada yang rusak tetapi sebagian masih berfungsi

4 KLOSET (PERALATAN SANITAIR)

Jenis Sistem : Jongkok Duduk

Bahan Kloset : Keramik Stainless Steel

Lainnya

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi kloset masih baik

KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK



KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK

5 KRAN AIR (PERALATAN SANITAIR)

Bahan Kran Air : Plastik Besi

Kuningan Stainless Steel

Bahan Pipa : PVC Galvanis

CPVC Baja

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi kran air berfungsi baik

6 BAK CUCI PIRING (PERALATAN SANITAIR)

Bahan Bak Cuci Piring : Marble Acrilic

Fiberglass Stainless Steel

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : bak cuci piring kondisi baik

7 PIPA AIR KOTOR

Jenis Sistem : Air panas Air dingin

Jenis Material Pipa : PVC Tembaga

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : pipa air kotor berfungsi baik

8 UNIT PENGHANTAR UDARA (AHU / AC)

Jenis Sistem : Pendingin Lainnya

Jenis Sistem Saringan : Kantong Elektronik

Panel Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : ac kondisi baik

9 CHILLER

COMPRESSOR

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : fungsi chiller masih baik



KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK

10 POMPA AIR (SUMUR)

Aplikasi : Semi Jet Jet

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : mesin pompa air berfungsi baik

11 SISTEM TRANSPORTASI VERTIKAL

Jenis Lift : Barang Kebakaran Travelator

Penumpang Eskalator

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tidak terdapat variabel sistem transportasi vertikal yang diteliti

12 SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Jalur Evakuasi :

Tanda Jalan Keluar Ada Tidak

Lampu penerangannya hidup Ya Tidak

Tangga Evakuasi :

Bersih, dan tidak terhalang oleh benda-benda lain Ya Tidak

Kerusakan pada lantai dan pegangan tangga Ada Tidak

Koridor Untuk Jalur Keluar :

Bebas dari segala macam hambatan Ya Tidak

Tidak digunakan untuk gudang Ya Tidak

Alat Pemadam Api Ringan :

Lokasi di tempat yang ditentukan Ya Tidak

Dalam kondisi siap dioperasikan Ya Tidak

Akses tidak terhalang Ya Tidak

Sistem Pompa Kebakaran Ada Tidak

Hydrant Bangunan Ada Tidak

Sprinkler Otomatis Ada Tidak

Sistem Pengendalian & Manajemen Asap Ada Tidak

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi sistem proteksi kebakaran kurang memadai, tidak ada apar



KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK

13 PENCEGAHAN KEBAKARAN

Peralatan Elektrikal

: Ya Tidak

Merokok dan Korek Api

: Ya Tidak

: Ya Tidak

Asbak tersedia untuk digunakan : Ya Tidak

Kerumahtanggaan

: Ya Tidak

Koridor bebas tidak ada halangan : Ya Tidak

Tidak ada kebocoran / tetesan 

dari cairan mudah menyala 
: Ya Tidak

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi pencegahan kebakaran cukup baik

"Dilarang Merokok" dan "Tempat Merokok" 

ditandai dengan jelas

Tidak terdapat pengabelan yang 

serampangan

Tidak ada sampah yang 

terakumulasi/menumpuk

Tidak ada putung yang dibuang di tempat 

terlarang



1 TRANSFORMATOR (TRAFO) (POWER SUPPLY)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi trafo masih baik

2 PANEL DISTRIBUSI UTAMA (SISTEM DISTRIBUSI)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi panel masih baik

3 STOP KONTAK DAN SAKLAR (BEBAN LISTRIK)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan masih baik

4 SISTEM PENANGKAL PETIR (BEBAN LISTRIK)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi sistem penangkal kecil masih baik

5 TATA SUARA (SISTEM ELEKTRONIKA)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Rectifier

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : variabel tata suara tidak ada di gedung

6 CCTV (SISTEM ELEKTRONIKA)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kamera

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : cctv tidak ada di gedung ini

7 BUILDING AUTOMATION SYSTEM (SISTEM ELEKTRONIKA)

Kondisi : Baik Tidak

Sistem Central Control :

Sistem Power Supply :

Sistem Ventilasi dan AC :

Sistem Elektrikal :

Sistem Plumbing :

Sistem Lift / Elevator :

Sistem Fire Alarm :

Sistem Kontrol Penerangan :

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan masih baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

ELEKTRIKAL BANGUNAN GEDUNG



1 SALURAN TEGAK (SALURAN AIR KOTOR)

Bahan : PVC Baja

Galvanis Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan berfungsi baik

2 SALURAN TERBUKA (SALURAN AIR KOTOR)

Bahan : PVC Baja

Galvanis Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan berfungsi baik

3 SALURAN TERTUTUP (SALURAN AIR KOTOR)

Bahan : Beton Fiberglass

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan berfungsi baik

4 SEPTIC TANK-SP / IPAL

Bahan : Beton Fiberglass

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan berfungsi baik

5 RUANG TANAM HIJAU PRIVAT

Bentuk RTH : Taman Perdu / semak

: Pergola Pohon perindang

: Rumput Tanaman dalam pot

: Lainnya

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : ruang terbuka hijau kondisi baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

TATA RUANG LUAR BANGUNAN GEDUNG



DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

TATA RUANG LUAR BANGUNAN GEDUNG

6 JALAN LINGKUNGAN

Bahan : Beton ConbloCk

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi jalan masih baik

7 PARKIR

Jenis Sistem : Indoor Outdoor

Material yang digunakan : Beton Baja Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi parkir masih baik

8 DINDING PENAHAN TANAH

Material yang digunakan : Beton Pasangan batu

Baja Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi DPT masih baik

9 PAGAR

Material yang digunakan : Beton Baja Batako

Kayu Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi pagar masih baik

10 PENERANGAN LUAR

Jenis Lampu yang digunakan : TL Halogen LED Pijar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi penerangan luar masih baik
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Nama Peneliti : Yufiansyah

Tujuan Penenilitian : Analisis Laik Fungsi Bangunan

Tanggal : 21 Februari 2018

1 DATA LINGKUNGAN

a. Lokasi : Gemawang Blok A

b. Tahun Pembuatan : 2005

c. Isu Lingkungan : Air / Udara / Bunyi / ________________

Keterangan : tidak ada isu lingkungan

d. Analisa Resiko : Banjir / Kebakaran / Longsor / Keamanan /

Keterangan :

2 DATA PROPERTI

a. Alamat : Gemawang

Kelurahan : Sinduadi

Kecamatan : Mlati

Kabupaten : Sleman

Kotamadya : Yogyakarta

b. Tipe Properti : Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA)

c. Status Kepemilikan Bangunan : Swasta Pemerintah

d. Fasilitas Publik : Listrik Sumber  : PLN

Air Bersih Sumber  : PDAM

Telepon Sumber  : Telkom

Sumber  :

FORMULIR DAFTAR SIMAK BANGUNAN



1 PENUTUP ATAP (EKTERIOR)

Bahan : Seng Genteng Asbes

Aluminium Baja lapis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : pada keseluruhan bangunan masih baik

2 DINDING LUAR (EKTERIOR)

Bahan : Batu bata Batu bata & batako

Batako Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan dinding masih baik

3 PINTU, JENDELA, & VENTILASI (EKTERIOR)

Bahan : Kayu Aluminium

Besi Plastik

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi pintu, jendela, dan ventilasi baik

4 TALANG (EKTERIOR)

Posisi : Datar Tegak

Bahan : Seng Aluminium

Baja PVC

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tidak ditemukan variabel talang di lapangan

5 LIST PLANK (EKTERIOR)

Bahan : Papan Buatan Pabrik

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi Listplank baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

ARSITEKTURAL BANGUNAN GEDUNG



DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

ARSITEKTURAL BANGUNAN GEDUNG

6 DINDING DALAM (INTERIOR)

Bahan : Batu bata Batako

Kayu Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

:

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan dinding masih baik

7 LANGIT-LANGIT (INTERIOR)

Bahan : Gypsum Eternit

Aluminium Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : di beberapa titik bangunan ada langit-langit yang jebol

8 LANTAI (INTERIOR)

Jenis ubin : Keramik Plesteran Teraso

Marmer Granit Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : pada keselurahan bangunan, kerusakan lantai kecil



1 KERANGKA ATAP

Bahan : Kayu Baja profil Baja ringan

Aluminium Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi kerangka atap masih baik

2 TANGGA

Material : Batu bata Beton Besi

Kayu Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi tangga masih baik

3 KOLOM

Bahan bangunan : Beton Baja Kayu

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi kolom masih baik

4 BALOK

Bahan bangunan : Beton Baja Kayu

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi balok masih baik

5 PLAT

Bahan bangunan : Beton Baja Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi plat masih baik

6 PONDASI

Bahan bangunan : Beton Tiang pancang Lainnya

Baja Batu

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi pondasi masih baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG



1 SALURAN AIR BERSIH

Jenis Sistem : Air Dingin Air Panas

Bahan : PVC Galvanis

CPVC Baja

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi saluran air bersih masih baik

2 WASTAFEL (PERALATAN SANITAIR)

Bahan Wastafel : Keramik Kayu

Batu Alam Stainless Steel

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tidak ada wastafel di gedung ini

3 URINOIR (PERALATAN SANITAIR)

Jenis Sistem : Manual Otomatis

Bahan Urinoir Keramik Stainless Steel

Lainnya

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tidak ada urinoir di gedung ini

4 KLOSET (PERALATAN SANITAIR)

Jenis Sistem : Jongkok Duduk

Bahan Kloset : Keramik Stainless Steel

Lainnya

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi kloset masih baik

KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK



KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK

5 KRAN AIR (PERALATAN SANITAIR)

Bahan Kran Air : Plastik Besi

Kuningan Stainless Steel

Bahan Pipa : PVC Galvanis

CPVC Baja

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi kran air berfungsi baik

6 BAK CUCI PIRING (PERALATAN SANITAIR)

Bahan Bak Cuci Piring : Marble Acrilic

Fiberglass Stainless Steel

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : bak cuci piring kondisi baik

7 PIPA AIR KOTOR

Jenis Sistem : Air panas Air dingin

Jenis Material Pipa : PVC Tembaga

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : pipa air kotor berfungsi baik

8 UNIT PENGHANTAR UDARA (AHU / AC)

Jenis Sistem : Pendingin Lainnya

Jenis Sistem Saringan : Kantong Elektronik

Panel Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tidak ada ac di gedung ini

9 CHILLER

COMPRESSOR

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : fungsi chiller masih baik



KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK

10 POMPA AIR (SUMUR)

Aplikasi : Semi Jet Jet

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : mesin pompa air berfungsi baik

11 SISTEM TRANSPORTASI VERTIKAL

Jenis Lift : Barang Kebakaran Travelator

Penumpang Eskalator

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tidak terdapat variabel sistem transportasi vertikal yang diteliti

12 SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Jalur Evakuasi :

Tanda Jalan Keluar Ada Tidak

Lampu penerangannya hidup Ya Tidak

Tangga Evakuasi :

Bersih, dan tidak terhalang oleh benda-benda lain Ya Tidak

Kerusakan pada lantai dan pegangan tangga Ada Tidak

Koridor Untuk Jalur Keluar :

Bebas dari segala macam hambatan Ya Tidak

Tidak digunakan untuk gudang Ya Tidak

Alat Pemadam Api Ringan :

Lokasi di tempat yang ditentukan Ya Tidak

Dalam kondisi siap dioperasikan Ya Tidak

Akses tidak terhalang Ya Tidak

Sistem Pompa Kebakaran Ada Tidak

Hydrant Bangunan Ada Tidak

Sprinkler Otomatis Ada Tidak

Sistem Pengendalian & Manajemen Asap Ada Tidak

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi sistem proteksi kebakaran kurang memadai, tidak ada apar



KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK

13 PENCEGAHAN KEBAKARAN

Peralatan Elektrikal

: Ya Tidak

Merokok dan Korek Api

: Ya Tidak

: Ya Tidak

Asbak tersedia untuk digunakan : Ya Tidak

Kerumahtanggaan

: Ya Tidak

Koridor bebas tidak ada halangan : Ya Tidak

Tidak ada kebocoran / tetesan 

dari cairan mudah menyala 
: Ya Tidak

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi pencegahan kebakaran cukup baik

"Dilarang Merokok" dan "Tempat Merokok" 

ditandai dengan jelas

Tidak terdapat pengabelan yang 

serampangan

Tidak ada sampah yang 

terakumulasi/menumpuk

Tidak ada putung yang dibuang di tempat 

terlarang



1 TRANSFORMATOR (TRAFO) (POWER SUPPLY)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi trafo masih baik

2 PANEL DISTRIBUSI UTAMA (SISTEM DISTRIBUSI)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi panel masih baik

3 STOP KONTAK DAN SAKLAR (BEBAN LISTRIK)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan masih baik

4 SISTEM PENANGKAL PETIR (BEBAN LISTRIK)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi sistem penangkal kecil masih baik

5 TATA SUARA (SISTEM ELEKTRONIKA)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Rectifier

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tata suara tidak ada di gedung

6 CCTV (SISTEM ELEKTRONIKA)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kamera

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : cctv tidak ada di gedung ini

7 BUILDING AUTOMATION SYSTEM (SISTEM ELEKTRONIKA)

Kondisi : Baik Tidak

Sistem Central Control :

Sistem Power Supply :

Sistem Ventilasi dan AC :

Sistem Elektrikal :

Sistem Plumbing :

Sistem Lift / Elevator :

Sistem Fire Alarm :

Sistem Kontrol Penerangan :

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan masih baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

ELEKTRIKAL BANGUNAN GEDUNG



1 SALURAN TEGAK (SALURAN AIR KOTOR)

Bahan : PVC Baja

Galvanis Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tidak terdapat saluran tegak di gedung ini

2 SALURAN TERBUKA (SALURAN AIR KOTOR)

Bahan : PVC Baja

Galvanis Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi saluran terbuka terakumulasi sampah jadi sumbatan

3 SALURAN TERTUTUP (SALURAN AIR KOTOR)

Bahan : Beton Fiberglass

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi saluran tertutup terakumulasi limbah jadi sumbatan

4 SEPTIC TANK-SP / IPAL

Bahan : Beton Fiberglass

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan berfungsi baik

5 RUANG TANAM HIJAU PRIVAT

Bentuk RTH : Taman Perdu / semak

: Pergola Pohon perindang

: Rumput Tanaman dalam pot

: Lainnya

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : ruang terbuka hijau agak kurang terawat

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

TATA RUANG LUAR BANGUNAN GEDUNG



DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

TATA RUANG LUAR BANGUNAN GEDUNG

6 JALAN LINGKUNGAN

Bahan : Beton ConbloCk

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi jalan masih baik

7 PARKIR

Jenis Sistem : Indoor Outdoor

Material yang digunakan : Beton Baja Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi parkir masih baik

8 DINDING PENAHAN TANAH

Material yang digunakan : Beton Pasangan batu

Baja Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi DPT masih baik

9 PAGAR

Material yang digunakan : Beton Baja Batako

Kayu Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi pagar masih baik

10 PENERANGAN LUAR

Jenis Lampu yang digunakan : TL Halogen LED Pijar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi penerangan luar agak kurang, ada lampu yang rusak



 
 
 
   

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nama Peneliti : Yufiansyah

Tujuan Penenilitian : Analisis Laik Fungsi Bangunan

Tanggal : 23 Februari 2018

1 DATA LINGKUNGAN

a. Lokasi : Gemawang Blok B

b. Tahun Pembuatan : 2005

c. Isu Lingkungan : Air / Udara / Bunyi / ________________

Keterangan : tidak ada isu lingkungan

d. Analisa Resiko : Banjir / Kebakaran / Longsor / Keamanan /

Keterangan :

2 DATA PROPERTI

a. Alamat : Gemawang

Kelurahan : Sinduadi

Kecamatan : Mlati

Kabupaten : Sleman

Kotamadya : Yogyakarta

b. Tipe Properti : Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA)

c. Status Kepemilikan Bangunan : Swasta Pemerintah

d. Fasilitas Publik : Listrik Sumber  : PLN

Air Bersih Sumber  : PDAM

Telepon Sumber  : Telkom

Sumber  :

FORMULIR DAFTAR SIMAK BANGUNAN



1 PENUTUP ATAP (EKTERIOR)

Bahan : Seng Genteng Asbes

Aluminium Baja lapis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : pada keseluruhan bangunan masih baik

2 DINDING LUAR (EKTERIOR)

Bahan : Batu bata Batu bata & batako

Batako Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan dinding masih baik

3 PINTU, JENDELA, & VENTILASI (EKTERIOR)

Bahan : Kayu Aluminium

Besi Plastik

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi pintu, jendela, dan ventilasi baik

4 TALANG (EKTERIOR)

Posisi : Datar Tegak

Bahan : Seng Aluminium

Baja PVC

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tidak ditemukan variabel talang di lapangan

5 LIST PLANK (EKTERIOR)

Bahan : Papan Buatan Pabrik

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi Listplank baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

ARSITEKTURAL BANGUNAN GEDUNG



DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

ARSITEKTURAL BANGUNAN GEDUNG

6 DINDING DALAM (INTERIOR)

Bahan : Batu bata Batako

Kayu Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

:

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan dinding masih baik

7 LANGIT-LANGIT (INTERIOR)

Bahan : Gypsum Eternit

Aluminium Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : di beberapa titik bangunan ada langit-langit yang jebol

8 LANTAI (INTERIOR)

Jenis ubin : Keramik Plesteran Teraso

Marmer Granit Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : pada keselurahan bangunan, kerusakan lantai kecil



1 KERANGKA ATAP

Bahan : Kayu Baja profil Baja ringan

Aluminium Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi kerangka atap masih baik

2 TANGGA

Material : Batu bata Beton Besi

Kayu Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi tangga masih baik

3 KOLOM

Bahan bangunan : Beton Baja Kayu

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi kolom masih baik

4 BALOK

Bahan bangunan : Beton Baja Kayu

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi balok masih baik

5 PLAT

Bahan bangunan : Beton Baja Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi plat masih baik

6 PONDASI

Bahan bangunan : Beton Tiang pancang Lainnya

Baja Batu

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi pondasi masih baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG



1 SALURAN AIR BERSIH

Jenis Sistem : Air Dingin Air Panas

Bahan : PVC Galvanis

CPVC Baja

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi saluran air bersih masih baik

2 WASTAFEL (PERALATAN SANITAIR)

Bahan Wastafel : Keramik Kayu

Batu Alam Stainless Steel

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tidak ada wastafel di gedung ini

3 URINOIR (PERALATAN SANITAIR)

Jenis Sistem : Manual Otomatis

Bahan Urinoir Keramik Stainless Steel

Lainnya

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tidak ada urinoir di gedung ini

4 KLOSET (PERALATAN SANITAIR)

Jenis Sistem : Jongkok Duduk

Bahan Kloset : Keramik Stainless Steel

Lainnya

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi kloset masih baik

KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK



KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK

5 KRAN AIR (PERALATAN SANITAIR)

Bahan Kran Air : Plastik Besi

Kuningan Stainless Steel

Bahan Pipa : PVC Galvanis

CPVC Baja

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi kran air berfungsi baik

6 BAK CUCI PIRING (PERALATAN SANITAIR)

Bahan Bak Cuci Piring : Marble Acrilic

Fiberglass Stainless Steel

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : bak cuci piring kondisi baik

7 PIPA AIR KOTOR

Jenis Sistem : Air panas Air dingin

Jenis Material Pipa : PVC Tembaga

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : pipa air kotor berfungsi baik

8 UNIT PENGHANTAR UDARA (AHU / AC)

Jenis Sistem : Pendingin Lainnya

Jenis Sistem Saringan : Kantong Elektronik

Panel Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tidak ada ac di gedung ini

9 CHILLER

COMPRESSOR

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : fungsi chiller masih baik



KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK

10 POMPA AIR (SUMUR)

Aplikasi : Semi Jet Jet

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : mesin pompa air berfungsi baik

11 SISTEM TRANSPORTASI VERTIKAL

Jenis Lift : Barang Kebakaran Travelator

Penumpang Eskalator

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tidak terdapat variabel sistem transportasi vertikal yang diteliti

12 SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Jalur Evakuasi :

Tanda Jalan Keluar Ada Tidak

Lampu penerangannya hidup Ya Tidak

Tangga Evakuasi :

Bersih, dan tidak terhalang oleh benda-benda lain Ya Tidak

Kerusakan pada lantai dan pegangan tangga Ada Tidak

Koridor Untuk Jalur Keluar :

Bebas dari segala macam hambatan Ya Tidak

Tidak digunakan untuk gudang Ya Tidak

Alat Pemadam Api Ringan :

Lokasi di tempat yang ditentukan Ya Tidak

Dalam kondisi siap dioperasikan Ya Tidak

Akses tidak terhalang Ya Tidak

Sistem Pompa Kebakaran Ada Tidak

Hydrant Bangunan Ada Tidak

Sprinkler Otomatis Ada Tidak

Sistem Pengendalian & Manajemen Asap Ada Tidak

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi sistem proteksi kebakaran kurang memadai, tidak ada apar



KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK

13 PENCEGAHAN KEBAKARAN

Peralatan Elektrikal

: Ya Tidak

Merokok dan Korek Api

: Ya Tidak

: Ya Tidak

Asbak tersedia untuk digunakan : Ya Tidak

Kerumahtanggaan

: Ya Tidak

Koridor bebas tidak ada halangan : Ya Tidak

Tidak ada kebocoran / tetesan 

dari cairan mudah menyala 
: Ya Tidak

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi pencegahan kebakaran cukup baik

"Dilarang Merokok" dan "Tempat Merokok" 

ditandai dengan jelas

Tidak terdapat pengabelan yang 

serampangan

Tidak ada sampah yang 

terakumulasi/menumpuk

Tidak ada putung yang dibuang di tempat 

terlarang



1 TRANSFORMATOR (TRAFO) (POWER SUPPLY)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi trafo masih baik

2 PANEL DISTRIBUSI UTAMA (SISTEM DISTRIBUSI)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi panel masih baik

3 STOP KONTAK DAN SAKLAR (BEBAN LISTRIK)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan masih baik

4 SISTEM PENANGKAL PETIR (BEBAN LISTRIK)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi sistem penangkal kecil masih baik

5 TATA SUARA (SISTEM ELEKTRONIKA)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Rectifier

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tata suara tidak ada di gedung

6 CCTV (SISTEM ELEKTRONIKA)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kamera

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : cctv tidak ada di gedung ini

7 BUILDING AUTOMATION SYSTEM (SISTEM ELEKTRONIKA)

Kondisi : Baik Tidak

Sistem Central Control :

Sistem Power Supply :

Sistem Ventilasi dan AC :

Sistem Elektrikal :

Sistem Plumbing :

Sistem Lift / Elevator :

Sistem Fire Alarm :

Sistem Kontrol Penerangan :

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan masih baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

ELEKTRIKAL BANGUNAN GEDUNG



1 SALURAN TEGAK (SALURAN AIR KOTOR)

Bahan : PVC Baja

Galvanis Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tidak terdapat saluran tegak di gedung ini

2 SALURAN TERBUKA (SALURAN AIR KOTOR)

Bahan : PVC Baja

Galvanis Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi saluran terbuka terakumulasi sampah jadi sumbatan

3 SALURAN TERTUTUP (SALURAN AIR KOTOR)

Bahan : Beton Fiberglass

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi saluran tertutup terakumulasi limbah jadi sumbatan

4 SEPTIC TANK-SP / IPAL

Bahan : Beton Fiberglass

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan berfungsi baik

5 RUANG TANAM HIJAU PRIVAT

Bentuk RTH : Taman Perdu / semak

: Pergola Pohon perindang

: Rumput Tanaman dalam pot

: Lainnya

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : ruang terbuka hijau agak kurang terawat

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

TATA RUANG LUAR BANGUNAN GEDUNG



DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

TATA RUANG LUAR BANGUNAN GEDUNG

6 JALAN LINGKUNGAN

Bahan : Beton ConbloCk

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi jalan masih baik

7 PARKIR

Jenis Sistem : Indoor Outdoor

Material yang digunakan : Beton Baja Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi parkir masih baik

8 DINDING PENAHAN TANAH

Material yang digunakan : Beton Pasangan batu

Baja Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi DPT masih baik

9 PAGAR

Material yang digunakan : Beton Baja Batako

Kayu Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi pagar masih baik

10 PENERANGAN LUAR

Jenis Lampu yang digunakan : TL Halogen LED Pijar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi penerangan luar agak kurang, ada lampu yang rusak



 
 
 
   

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nama Peneliti : Yufiansyah

Tujuan Penenilitian : Analisis Laik Fungsi Bangunan

Tanggal : 23 Februari 2018

1 DATA LINGKUNGAN

a. Lokasi : Gemawang Blok C

b. Tahun Pembuatan : 2006

c. Isu Lingkungan : Air / Udara / Bunyi / ________________

Keterangan : tidak ada isu lingkungan

d. Analisa Resiko : Banjir / Kebakaran / Longsor / Keamanan /

Keterangan :

2 DATA PROPERTI

a. Alamat : Gemawang

Kelurahan : Sinduadi

Kecamatan : Mlati

Kabupaten : Sleman

Kotamadya : Yogyakarta

b. Tipe Properti : Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA)

c. Status Kepemilikan Bangunan : Swasta Pemerintah

d. Fasilitas Publik : Listrik Sumber  : PLN

Air Bersih Sumber  : PDAM

Telepon Sumber  : Telkom

Sumber  :

FORMULIR DAFTAR SIMAK BANGUNAN



1 PENUTUP ATAP (EKTERIOR)

Bahan : Seng Genteng Asbes

Aluminium Baja lapis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : pada keseluruhan bangunan masih baik

2 DINDING LUAR (EKTERIOR)

Bahan : Batu bata Batu bata & batako

Batako Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan dinding masih baik

3 PINTU, JENDELA, & VENTILASI (EKTERIOR)

Bahan : Kayu Aluminium

Besi Plastik

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi pintu, jendela, dan ventilasi baik

4 TALANG (EKTERIOR)

Posisi : Datar Tegak

Bahan : Seng Aluminium

Baja PVC

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tidak ditemukan variabel talang di lapangan

5 LIST PLANK (EKTERIOR)

Bahan : Papan Buatan Pabrik

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi Listplank baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

ARSITEKTURAL BANGUNAN GEDUNG



DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

ARSITEKTURAL BANGUNAN GEDUNG

6 DINDING DALAM (INTERIOR)

Bahan : Batu bata Batako

Kayu Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

:

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan dinding masih baik

7 LANGIT-LANGIT (INTERIOR)

Bahan : Gypsum Eternit

Aluminium Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi langit-langit rusak kecil, masih baik

8 LANTAI (INTERIOR)

Jenis ubin : Keramik Plesteran Teraso

Marmer Granit Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : pada keselurahan bangunan, kerusakan lantai kecil



1 KERANGKA ATAP

Bahan : Kayu Baja profil Baja ringan

Aluminium Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi kerangka atap masih baik

2 TANGGA

Material : Batu bata Beton Besi

Kayu Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi tangga masih baik

3 KOLOM

Bahan bangunan : Beton Baja Kayu

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi kolom masih baik

4 BALOK

Bahan bangunan : Beton Baja Kayu

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi balok masih baik

5 PLAT

Bahan bangunan : Beton Baja Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi plat masih baik

6 PONDASI

Bahan bangunan : Beton Tiang pancang Lainnya

Baja Batu

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi pondasi masih baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG



1 SALURAN AIR BERSIH

Jenis Sistem : Air Dingin Air Panas

Bahan : PVC Galvanis

CPVC Baja

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi saluran air bersih masih baik

2 WASTAFEL (PERALATAN SANITAIR)

Bahan Wastafel : Keramik Kayu

Batu Alam Stainless Steel

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tidak ada wastafel di gedung ini

3 URINOIR (PERALATAN SANITAIR)

Jenis Sistem : Manual Otomatis

Bahan Urinoir Keramik Stainless Steel

Lainnya

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tidak ada urinoir di gedung ini

4 KLOSET (PERALATAN SANITAIR)

Jenis Sistem : Jongkok Duduk

Bahan Kloset : Keramik Stainless Steel

Lainnya

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi kloset masih baik

KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK



KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK

5 KRAN AIR (PERALATAN SANITAIR)

Bahan Kran Air : Plastik Besi

Kuningan Stainless Steel

Bahan Pipa : PVC Galvanis

CPVC Baja

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi kran air berfungsi baik

6 BAK CUCI PIRING (PERALATAN SANITAIR)

Bahan Bak Cuci Piring : Marble Acrilic

Fiberglass Stainless Steel

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : bak cuci piring kondisi baik

7 PIPA AIR KOTOR

Jenis Sistem : Air panas Air dingin

Jenis Material Pipa : PVC Tembaga

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : pipa air kotor berfungsi baik

8 UNIT PENGHANTAR UDARA (AHU / AC)

Jenis Sistem : Pendingin Lainnya

Jenis Sistem Saringan : Kantong Elektronik

Panel Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tidak ada ac di gedung ini

9 CHILLER

COMPRESSOR

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : fungsi chiller masih baik



KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK

10 POMPA AIR (SUMUR)

Aplikasi : Semi Jet Jet

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : mesin pompa air berfungsi baik

11 SISTEM TRANSPORTASI VERTIKAL

Jenis Lift : Barang Kebakaran Travelator

Penumpang Eskalator

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tidak terdapat variabel sistem transportasi vertikal yang diteliti

12 SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Jalur Evakuasi :

Tanda Jalan Keluar Ada Tidak

Lampu penerangannya hidup Ya Tidak

Tangga Evakuasi :

Bersih, dan tidak terhalang oleh benda-benda lain Ya Tidak

Kerusakan pada lantai dan pegangan tangga Ada Tidak

Koridor Untuk Jalur Keluar :

Bebas dari segala macam hambatan Ya Tidak

Tidak digunakan untuk gudang Ya Tidak

Alat Pemadam Api Ringan :

Lokasi di tempat yang ditentukan Ya Tidak

Dalam kondisi siap dioperasikan Ya Tidak

Akses tidak terhalang Ya Tidak

Sistem Pompa Kebakaran Ada Tidak

Hydrant Bangunan Ada Tidak

Sprinkler Otomatis Ada Tidak

Sistem Pengendalian & Manajemen Asap Ada Tidak

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi sistem proteksi kebakaran kurang memadai, tidak ada apar



KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK

13 PENCEGAHAN KEBAKARAN

Peralatan Elektrikal

: Ya Tidak

Merokok dan Korek Api

: Ya Tidak

: Ya Tidak

Asbak tersedia untuk digunakan : Ya Tidak

Kerumahtanggaan

: Ya Tidak

Koridor bebas tidak ada halangan : Ya Tidak

Tidak ada kebocoran / tetesan 

dari cairan mudah menyala 
: Ya Tidak

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi pencegahan kebakaran cukup baik

"Dilarang Merokok" dan "Tempat Merokok" 

ditandai dengan jelas

Tidak terdapat pengabelan yang 

serampangan

Tidak ada sampah yang 

terakumulasi/menumpuk

Tidak ada putung yang dibuang di tempat 

terlarang



1 TRANSFORMATOR (TRAFO) (POWER SUPPLY)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi trafo masih baik

2 PANEL DISTRIBUSI UTAMA (SISTEM DISTRIBUSI)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi panel masih baik

3 STOP KONTAK DAN SAKLAR (BEBAN LISTRIK)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan masih baik

4 SISTEM PENANGKAL PETIR (BEBAN LISTRIK)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi sistem penangkal kecil masih baik

5 TATA SUARA (SISTEM ELEKTRONIKA)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Rectifier

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tata suara tidak ada di gedung

6 CCTV (SISTEM ELEKTRONIKA)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kamera

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : cctv tidak ada di gedung ini

7 BUILDING AUTOMATION SYSTEM (SISTEM ELEKTRONIKA)

Kondisi : Baik Tidak

Sistem Central Control :

Sistem Power Supply :

Sistem Ventilasi dan AC :

Sistem Elektrikal :

Sistem Plumbing :

Sistem Lift / Elevator :

Sistem Fire Alarm :

Sistem Kontrol Penerangan :

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan masih baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

ELEKTRIKAL BANGUNAN GEDUNG



1 SALURAN TEGAK (SALURAN AIR KOTOR)

Bahan : PVC Baja

Galvanis Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tidak terdapat saluran tegak di gedung ini

2 SALURAN TERBUKA (SALURAN AIR KOTOR)

Bahan : PVC Baja

Galvanis Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi saluran terbuka terakumulasi sampah jadi sumbatan

3 SALURAN TERTUTUP (SALURAN AIR KOTOR)

Bahan : Beton Fiberglass

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi saluran tertutup terakumulasi limbah jadi sumbatan

4 SEPTIC TANK-SP / IPAL

Bahan : Beton Fiberglass

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan berfungsi baik

5 RUANG TANAM HIJAU PRIVAT

Bentuk RTH : Taman Perdu / semak

: Pergola Pohon perindang

: Rumput Tanaman dalam pot

: Lainnya

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : ruang terbuka hijau agak kurang terawat

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

TATA RUANG LUAR BANGUNAN GEDUNG



DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

TATA RUANG LUAR BANGUNAN GEDUNG

6 JALAN LINGKUNGAN

Bahan : Beton ConbloCk

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi jalan masih baik

7 PARKIR

Jenis Sistem : Indoor Outdoor

Material yang digunakan : Beton Baja Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi parkir masih baik

8 DINDING PENAHAN TANAH

Material yang digunakan : Beton Pasangan batu

Baja Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi DPT masih baik

9 PAGAR

Material yang digunakan : Beton Baja Batako

Kayu Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi pagar masih baik

10 PENERANGAN LUAR

Jenis Lampu yang digunakan : TL Halogen LED Pijar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi penerangan luar agak kurang, ada lampu yang rusak
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Nama Peneliti : Yufiansyah

Tujuan Penenilitian : Analisis Laik Fungsi Bangunan

Tanggal : 26 Februari 2018

1 DATA LINGKUNGAN

a. Lokasi : Gemawang Blok D

b. Tahun Pembuatan : 2006

c. Isu Lingkungan : Air / Udara / Bunyi / ________________

Keterangan : tidak ada isu lingkungan

d. Analisa Resiko : Banjir / Kebakaran / Longsor / Keamanan /

Keterangan :

2 DATA PROPERTI

a. Alamat : Gemawang

Kelurahan : Sinduadi

Kecamatan : Mlati

Kabupaten : Sleman

Kotamadya : Yogyakarta

b. Tipe Properti : Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA)

c. Status Kepemilikan Bangunan : Swasta Pemerintah

d. Fasilitas Publik : Listrik Sumber  : PLN

Air Bersih Sumber  : PDAM

Telepon Sumber  : Telkom

Sumber  :

FORMULIR DAFTAR SIMAK BANGUNAN



1 PENUTUP ATAP (EKTERIOR)

Bahan : Seng Genteng Asbes

Aluminium Baja lapis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : pada keseluruhan bangunan masih baik

2 DINDING LUAR (EKTERIOR)

Bahan : Batu bata Batu bata & batako

Batako Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan dinding masih baik

3 PINTU, JENDELA, & VENTILASI (EKTERIOR)

Bahan : Kayu Aluminium

Besi Plastik

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi pintu, jendela, dan ventilasi baik

4 TALANG (EKTERIOR)

Posisi : Datar Tegak

Bahan : Seng Aluminium

Baja PVC

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tidak ditemukan variabel talang di lapangan

5 LIST PLANK (EKTERIOR)

Bahan : Papan Buatan Pabrik

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi Listplank baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

ARSITEKTURAL BANGUNAN GEDUNG



DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

ARSITEKTURAL BANGUNAN GEDUNG

6 DINDING DALAM (INTERIOR)

Bahan : Batu bata Batako

Kayu Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

:

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan dinding masih baik

7 LANGIT-LANGIT (INTERIOR)

Bahan : Gypsum Eternit

Aluminium Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi langit-langit rusak kecil, masih baik

8 LANTAI (INTERIOR)

Jenis ubin : Keramik Plesteran Teraso

Marmer Granit Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : pada keselurahan bangunan, kerusakan lantai kecil



1 KERANGKA ATAP

Bahan : Kayu Baja profil Baja ringan

Aluminium Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi kerangka atap masih baik

2 TANGGA

Material : Batu bata Beton Besi

Kayu Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi tangga masih baik

3 KOLOM

Bahan bangunan : Beton Baja Kayu

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi kolom masih baik

4 BALOK

Bahan bangunan : Beton Baja Kayu

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi balok masih baik

5 PLAT

Bahan bangunan : Beton Baja Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi plat masih baik

6 PONDASI

Bahan bangunan : Beton Tiang pancang Lainnya

Baja Batu

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi pondasi masih baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG



1 SALURAN AIR BERSIH

Jenis Sistem : Air Dingin Air Panas

Bahan : PVC Galvanis

CPVC Baja

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi saluran air bersih masih baik

2 WASTAFEL (PERALATAN SANITAIR)

Bahan Wastafel : Keramik Kayu

Batu Alam Stainless Steel

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tidak ada wastafel di gedung ini

3 URINOIR (PERALATAN SANITAIR)

Jenis Sistem : Manual Otomatis

Bahan Urinoir Keramik Stainless Steel

Lainnya

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tidak ada urinoir di gedung ini

4 KLOSET (PERALATAN SANITAIR)

Jenis Sistem : Jongkok Duduk

Bahan Kloset : Keramik Stainless Steel

Lainnya

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi kloset masih baik

KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK



KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK

5 KRAN AIR (PERALATAN SANITAIR)

Bahan Kran Air : Plastik Besi

Kuningan Stainless Steel

Bahan Pipa : PVC Galvanis

CPVC Baja

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi kran air berfungsi baik

6 BAK CUCI PIRING (PERALATAN SANITAIR)

Bahan Bak Cuci Piring : Marble Acrilic

Fiberglass Stainless Steel

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : bak cuci piring kondisi baik

7 PIPA AIR KOTOR

Jenis Sistem : Air panas Air dingin

Jenis Material Pipa : PVC Tembaga

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : pipa air kotor berfungsi baik

8 UNIT PENGHANTAR UDARA (AHU / AC)

Jenis Sistem : Pendingin Lainnya

Jenis Sistem Saringan : Kantong Elektronik

Panel Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tidak ada ac di gedung ini

9 CHILLER

COMPRESSOR

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : fungsi chiller masih baik



KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK

10 POMPA AIR (SUMUR)

Aplikasi : Semi Jet Jet

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : mesin pompa air berfungsi baik

11 SISTEM TRANSPORTASI VERTIKAL

Jenis Lift : Barang Kebakaran Travelator

Penumpang Eskalator

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tidak terdapat variabel sistem transportasi vertikal yang diteliti

12 SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Jalur Evakuasi :

Tanda Jalan Keluar Ada Tidak

Lampu penerangannya hidup Ya Tidak

Tangga Evakuasi :

Bersih, dan tidak terhalang oleh benda-benda lain Ya Tidak

Kerusakan pada lantai dan pegangan tangga Ada Tidak

Koridor Untuk Jalur Keluar :

Bebas dari segala macam hambatan Ya Tidak

Tidak digunakan untuk gudang Ya Tidak

Alat Pemadam Api Ringan :

Lokasi di tempat yang ditentukan Ya Tidak

Dalam kondisi siap dioperasikan Ya Tidak

Akses tidak terhalang Ya Tidak

Sistem Pompa Kebakaran Ada Tidak

Hydrant Bangunan Ada Tidak

Sprinkler Otomatis Ada Tidak

Sistem Pengendalian & Manajemen Asap Ada Tidak

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi sistem proteksi kebakaran kurang memadai, tidak ada apar



KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK

13 PENCEGAHAN KEBAKARAN

Peralatan Elektrikal

: Ya Tidak

Merokok dan Korek Api

: Ya Tidak

: Ya Tidak

Asbak tersedia untuk digunakan : Ya Tidak

Kerumahtanggaan

: Ya Tidak

Koridor bebas tidak ada halangan : Ya Tidak

Tidak ada kebocoran / tetesan 

dari cairan mudah menyala 
: Ya Tidak

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi pencegahan kebakaran cukup baik

"Dilarang Merokok" dan "Tempat Merokok" 

ditandai dengan jelas

Tidak terdapat pengabelan yang 

serampangan

Tidak ada sampah yang 

terakumulasi/menumpuk

Tidak ada putung yang dibuang di tempat 

terlarang



1 TRANSFORMATOR (TRAFO) (POWER SUPPLY)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi trafo masih baik

2 PANEL DISTRIBUSI UTAMA (SISTEM DISTRIBUSI)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi panel masih baik

3 STOP KONTAK DAN SAKLAR (BEBAN LISTRIK)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan masih baik

4 SISTEM PENANGKAL PETIR (BEBAN LISTRIK)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi sistem penangkal kecil masih baik

5 TATA SUARA (SISTEM ELEKTRONIKA)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Rectifier

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tata suara tidak ada di gedung

6 CCTV (SISTEM ELEKTRONIKA)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kamera

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : cctv tidak ada di gedung ini

7 BUILDING AUTOMATION SYSTEM (SISTEM ELEKTRONIKA)

Kondisi : Baik Tidak

Sistem Central Control :

Sistem Power Supply :

Sistem Ventilasi dan AC :

Sistem Elektrikal :

Sistem Plumbing :

Sistem Lift / Elevator :

Sistem Fire Alarm :

Sistem Kontrol Penerangan :

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan masih baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

ELEKTRIKAL BANGUNAN GEDUNG



1 SALURAN TEGAK (SALURAN AIR KOTOR)

Bahan : PVC Baja

Galvanis Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tidak terdapat saluran tegak di gedung ini

2 SALURAN TERBUKA (SALURAN AIR KOTOR)

Bahan : PVC Baja

Galvanis Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi saluran terbuka terakumulasi sampah jadi sumbatan

3 SALURAN TERTUTUP (SALURAN AIR KOTOR)

Bahan : Beton Fiberglass

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi saluran tertutup terakumulasi limbah jadi sumbatan

4 SEPTIC TANK-SP / IPAL

Bahan : Beton Fiberglass

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan berfungsi baik

5 RUANG TANAM HIJAU PRIVAT

Bentuk RTH : Taman Perdu / semak

: Pergola Pohon perindang

: Rumput Tanaman dalam pot

: Lainnya

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : ruang terbuka hijau agak kurang terawat

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

TATA RUANG LUAR BANGUNAN GEDUNG



DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

TATA RUANG LUAR BANGUNAN GEDUNG

6 JALAN LINGKUNGAN

Bahan : Beton ConbloCk

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi jalan masih baik

7 PARKIR

Jenis Sistem : Indoor Outdoor

Material yang digunakan : Beton Baja Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi parkir masih baik

8 DINDING PENAHAN TANAH

Material yang digunakan : Beton Pasangan batu

Baja Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi DPT masih baik

9 PAGAR

Material yang digunakan : Beton Baja Batako

Kayu Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi pagar masih baik

10 PENERANGAN LUAR

Jenis Lampu yang digunakan : TL Halogen LED Pijar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi penerangan luar agak kurang, ada lampu yang rusak



 
 
 
   

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nama Peneliti : Yufiansyah

Tujuan Penenilitian : Analisis Laik Fungsi Bangunan

Tanggal : 28 Februari 2018

1 DATA LINGKUNGAN

a. Lokasi : Mranggen

b. Tahun Pembuatan : 2009

c. Isu Lingkungan : Air / Udara / Bunyi / ________________

Keterangan : tidak ada isu lingkungan

d. Analisa Resiko : Banjir / Kebakaran / Longsor / Keamanan /

Keterangan :

2 DATA PROPERTI

a. Alamat : Kutu Tegal 

Kelurahan : Sinduadi

Kecamatan : Mlati

Kabupaten : Sleman

Kotamadya : Yogyakarta

b. Tipe Properti : Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA)

c. Status Kepemilikan Bangunan : Swasta Pemerintah

d. Fasilitas Publik : Listrik Sumber  : PLN

Air Bersih Sumber  : PDAM

Telepon Sumber  : Telkom

Sumber  :

FORMULIR DAFTAR SIMAK BANGUNAN



1 PENUTUP ATAP (EKTERIOR)

Bahan : Seng Genteng Asbes

Aluminium Baja lapis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : pada keseluruhan bangunan masih baik

2 DINDING LUAR (EKTERIOR)

Bahan : Batu bata Batu bata & batako

Batako Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kerusakan minor, dengan kondisi dinding ada cat mengelupas, berjamur

3 PINTU, JENDELA, & VENTILASI (EKTERIOR)

Bahan : Kayu Aluminium

Besi Plastik

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi pintu, jendela, dan ventilasi baik

4 TALANG (EKTERIOR)

Posisi : Datar Tegak

Bahan : Seng Aluminium

Baja PVC

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tidak ditemukan variabel talang di lapangan

5 LIST PLANK (EKTERIOR)

Bahan : Papan Buatan Pabrik

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi Listplank baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

ARSITEKTURAL BANGUNAN GEDUNG



DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

ARSITEKTURAL BANGUNAN GEDUNG

6 DINDING DALAM (INTERIOR)

Bahan : Batu bata Batako

Kayu Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

:

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : ada beberapa bagian cat dinding mengelupas, dan berjamur

7 LANGIT-LANGIT (INTERIOR)

Bahan : Gypsum Eternit

Aluminium Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi langit-langit masih baik

8 LANTAI (INTERIOR)

Jenis ubin : Keramik Plesteran Teraso

Marmer Granit Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : pada keselurahan bangunan, kerusakan lantai kecil



1 KERANGKA ATAP

Bahan : Kayu Baja profil Baja ringan

Aluminium Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi kerangka atap masih baik

2 TANGGA

Material : Batu bata Beton Besi

Kayu Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi tangga masih baik

3 KOLOM

Bahan bangunan : Beton Baja Kayu

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi kolom masih baik

4 BALOK

Bahan bangunan : Beton Baja Kayu

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi balok masih baik

5 PLAT

Bahan bangunan : Beton Baja Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi plat masih baik

6 PONDASI

Bahan bangunan : Beton Tiang pancang Lainnya

Baja Batu

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi pondasi masih baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG



1 SALURAN AIR BERSIH

Jenis Sistem : Air Dingin Air Panas

Bahan : PVC Galvanis

CPVC Baja

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi saluran air bersih masih baik

2 WASTAFEL (PERALATAN SANITAIR)

Bahan Wastafel : Keramik Kayu

Batu Alam Stainless Steel

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi wastafel masih berfungsi baik

3 URINOIR (PERALATAN SANITAIR)

Jenis Sistem : Manual Otomatis

Bahan Urinoir Keramik Stainless Steel

Lainnya

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi urinoir masih baik

4 KLOSET (PERALATAN SANITAIR)

Jenis Sistem : Jongkok Duduk

Bahan Kloset : Keramik Stainless Steel

Lainnya

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi kloset masih baik

KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK



KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK

5 KRAN AIR (PERALATAN SANITAIR)

Bahan Kran Air : Plastik Besi

Kuningan Stainless Steel

Bahan Pipa : PVC Galvanis

CPVC Baja

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi kran air berfungsi baik

6 BAK CUCI PIRING (PERALATAN SANITAIR)

Bahan Bak Cuci Piring : Marble Acrilic

Fiberglass Stainless Steel

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : bak cuci piring kondisi baik

7 PIPA AIR KOTOR

Jenis Sistem : Air panas Air dingin

Jenis Material Pipa : PVC Tembaga

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : pipa air kotor berfungsi baik

8 UNIT PENGHANTAR UDARA (AHU / AC)

Jenis Sistem : Pendingin Lainnya

Jenis Sistem Saringan : Kantong Elektronik

Panel Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : ac kondisi baik

9 CHILLER

COMPRESSOR

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : fungsi chiller masih baik



KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK

10 POMPA AIR (SUMUR)

Aplikasi : Semi Jet Jet

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : mesin pompa air berfungsi baik

11 SISTEM TRANSPORTASI VERTIKAL

Jenis Lift : Barang Kebakaran Travelator

Penumpang Eskalator

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tidak terdapat variabel sistem transportasi vertikal yang diteliti

12 SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Jalur Evakuasi :

Tanda Jalan Keluar Ada Tidak

Lampu penerangannya hidup Ya Tidak

Tangga Evakuasi :

Bersih, dan tidak terhalang oleh benda-benda lain Ya Tidak

Kerusakan pada lantai dan pegangan tangga Ada Tidak

Koridor Untuk Jalur Keluar :

Bebas dari segala macam hambatan Ya Tidak

Tidak digunakan untuk gudang Ya Tidak

Alat Pemadam Api Ringan :

Lokasi di tempat yang ditentukan Ya Tidak

Dalam kondisi siap dioperasikan Ya Tidak

Akses tidak terhalang Ya Tidak

Sistem Pompa Kebakaran Ada Tidak

Hydrant Bangunan Ada Tidak

Sprinkler Otomatis Ada Tidak

Sistem Pengendalian & Manajemen Asap Ada Tidak

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi sistem proteksi kebakaran kurang memadai, tidak ada apar



KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK

13 PENCEGAHAN KEBAKARAN

Peralatan Elektrikal

: Ya Tidak

Merokok dan Korek Api

: Ya Tidak

: Ya Tidak

Asbak tersedia untuk digunakan : Ya Tidak

Kerumahtanggaan

: Ya Tidak

Koridor bebas tidak ada halangan : Ya Tidak

Tidak ada kebocoran / tetesan 

dari cairan mudah menyala 
: Ya Tidak

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi pencegahan cukup baik

"Dilarang Merokok" dan "Tempat Merokok" 

ditandai dengan jelas

Tidak terdapat pengabelan yang 

serampangan

Tidak ada sampah yang 

terakumulasi/menumpuk

Tidak ada putung yang dibuang di tempat 

terlarang



1 TRANSFORMATOR (TRAFO) (POWER SUPPLY)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi trafo masih baik

2 PANEL DISTRIBUSI UTAMA (SISTEM DISTRIBUSI)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi panel masih baik

3 STOP KONTAK DAN SAKLAR (BEBAN LISTRIK)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan masih baik

4 SISTEM PENANGKAL PETIR (BEBAN LISTRIK)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi sistem penangkal kecil masih baik

5 TATA SUARA (SISTEM ELEKTRONIKA)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Rectifier

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tata suara kondisi baik

6 CCTV (SISTEM ELEKTRONIKA)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kamera

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : cctv tidak ada di gedung ini

7 BUILDING AUTOMATION SYSTEM (SISTEM ELEKTRONIKA)

Kondisi : Baik Tidak

Sistem Central Control :

Sistem Power Supply :

Sistem Ventilasi dan AC :

Sistem Elektrikal :

Sistem Plumbing :

Sistem Lift / Elevator :

Sistem Fire Alarm :

Sistem Kontrol Penerangan :

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan masih baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

ELEKTRIKAL BANGUNAN GEDUNG



1 SALURAN TEGAK (SALURAN AIR KOTOR)

Bahan : PVC Baja

Galvanis Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan berfungsi baik

2 SALURAN TERBUKA (SALURAN AIR KOTOR)

Bahan : PVC Baja

Galvanis Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan berfungsi baik

3 SALURAN TERTUTUP (SALURAN AIR KOTOR)

Bahan : Beton Fiberglass

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan berfungsi baik

4 SEPTIC TANK-SP / IPAL

Bahan : Beton Fiberglass

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan berfungsi baik

5 RUANG TANAM HIJAU PRIVAT

Bentuk RTH : Taman Perdu / semak

: Pergola Pohon perindang

: Rumput Tanaman dalam pot

: Lainnya

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : ruang terbuka hijau kondisi baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

TATA RUANG LUAR BANGUNAN GEDUNG



DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

TATA RUANG LUAR BANGUNAN GEDUNG

6 JALAN LINGKUNGAN

Bahan : Beton ConbloCk

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi jalan masih baik

7 PARKIR

Jenis Sistem : Indoor Outdoor

Material yang digunakan : Beton Baja Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi parkir masih baik

8 DINDING PENAHAN TANAH

Material yang digunakan : Beton Pasangan batu

Baja Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi DPT masih baik

9 PAGAR

Material yang digunakan : Beton Baja Batako

Kayu Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi pagar masih baik

10 PENERANGAN LUAR

Jenis Lampu yang digunakan : TL Halogen LED Pijar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi penerangan luar masih baik



 
 
 
   

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nama Peneliti : Yufiansyah

Tujuan Penenilitian : Analisis Laik Fungsi Bangunan

Tanggal : 2 Maret 2018

1 DATA LINGKUNGAN

a. Lokasi : Dabag Blok A-B

b. Tahun Pembuatan : 2011

c. Isu Lingkungan : Air / Udara / Bunyi / ________________

Keterangan : tidak ada isu lingkungan

d. Analisa Resiko : Banjir / Kebakaran / Longsor / Keamanan /

Keterangan :

2 DATA PROPERTI

a. Alamat : Jl. Nologaten

Kelurahan : Condongcatur

Kecamatan : Depok

Kabupaten : Sleman

Kotamadya : Yogyakarta

b. Tipe Properti : Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA)

c. Status Kepemilikan Bangunan : Swasta Pemerintah

d. Fasilitas Publik : Listrik Sumber  : PLN

Air Bersih Sumber  : PDAM

Telepon Sumber  : Telkom

Sumber  :

FORMULIR DAFTAR SIMAK BANGUNAN



1 PENUTUP ATAP (EKTERIOR)

Bahan : Seng Genteng Asbes

Aluminium Baja lapis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : pada keseluruhan bangunan masih baik

2 DINDING LUAR (EKTERIOR)

Bahan : Batu bata Batu bata & batako

Batako Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kerusakan retak-retak rambut yang cukup banyak

3 PINTU, JENDELA, & VENTILASI (EKTERIOR)

Bahan : Kayu Aluminium

Besi Plastik

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi pintu, jendela, dan ventilasi baik

4 TALANG (EKTERIOR)

Posisi : Datar Tegak

Bahan : Seng Aluminium

Baja PVC

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tidak ditemukan variabel talang di lapangan

5 LIST PLANK (EKTERIOR)

Bahan : Papan Buatan Pabrik

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi Listplank baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

ARSITEKTURAL BANGUNAN GEDUNG



DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

ARSITEKTURAL BANGUNAN GEDUNG

6 DINDING DALAM (INTERIOR)

Bahan : Batu bata Batako

Kayu Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

:

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : ada beberapa bagian dinding yang retak

7 LANGIT-LANGIT (INTERIOR)

Bahan : Gypsum Eternit

Aluminium Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi langit-langit masih baik

8 LANTAI (INTERIOR)

Jenis ubin : Keramik Plesteran Teraso

Marmer Granit Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : pada keselurahan bangunan, kerusakan lantai kecil



1 KERANGKA ATAP

Bahan : Kayu Baja profil Baja ringan

Aluminium Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi kerangka atap masih baik

2 TANGGA

Material : Batu bata Beton Besi

Kayu Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi tangga masih baik

3 KOLOM

Bahan bangunan : Beton Baja Kayu

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi kolom masih baik

4 BALOK

Bahan bangunan : Beton Baja Kayu

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi balok masih baik

5 PLAT

Bahan bangunan : Beton Baja Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi plat masih baik

6 PONDASI

Bahan bangunan : Beton Tiang pancang Lainnya

Baja Batu

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi pondasi masih baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG



1 SALURAN AIR BERSIH

Jenis Sistem : Air Dingin Air Panas

Bahan : PVC Galvanis

CPVC Baja

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi saluran air bersih masih baik

2 WASTAFEL (PERALATAN SANITAIR)

Bahan Wastafel : Keramik Kayu

Batu Alam Stainless Steel

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi wastafel masih berfungsi baik

3 URINOIR (PERALATAN SANITAIR)

Jenis Sistem : Manual Otomatis

Bahan Urinoir Keramik Stainless Steel

Lainnya

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi urinoir masih baik

4 KLOSET (PERALATAN SANITAIR)

Jenis Sistem : Jongkok Duduk

Bahan Kloset : Keramik Stainless Steel

Lainnya

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi kloset masih baik

KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK



KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK

5 KRAN AIR (PERALATAN SANITAIR)

Bahan Kran Air : Plastik Besi

Kuningan Stainless Steel

Bahan Pipa : PVC Galvanis

CPVC Baja

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi kran air berfungsi baik

6 BAK CUCI PIRING (PERALATAN SANITAIR)

Bahan Bak Cuci Piring : Marble Acrilic

Fiberglass Stainless Steel

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : bak cuci piring kondisi baik

7 PIPA AIR KOTOR

Jenis Sistem : Air panas Air dingin

Jenis Material Pipa : PVC Tembaga

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : pipa air kotor berfungsi baik

8 UNIT PENGHANTAR UDARA (AHU / AC)

Jenis Sistem : Pendingin Lainnya

Jenis Sistem Saringan : Kantong Elektronik

Panel Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : ac kondisi baik

9 CHILLER

COMPRESSOR

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : fungsi chiller masih baik



KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK

10 POMPA AIR (SUMUR)

Aplikasi : Semi Jet Jet

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : mesin pompa air berfungsi baik

11 SISTEM TRANSPORTASI VERTIKAL

Jenis Lift : Barang Kebakaran Travelator

Penumpang Eskalator

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tidak terdapat variabel sistem transportasi vertikal yang diteliti

12 SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Jalur Evakuasi :

Tanda Jalan Keluar Ada Tidak

Lampu penerangannya hidup Ya Tidak

Tangga Evakuasi :

Bersih, dan tidak terhalang oleh benda-benda lain Ya Tidak

Kerusakan pada lantai dan pegangan tangga Ada Tidak

Koridor Untuk Jalur Keluar :

Bebas dari segala macam hambatan Ya Tidak

Tidak digunakan untuk gudang Ya Tidak

Alat Pemadam Api Ringan :

Lokasi di tempat yang ditentukan Ya Tidak

Dalam kondisi siap dioperasikan Ya Tidak

Akses tidak terhalang Ya Tidak

Sistem Pompa Kebakaran Ada Tidak

Hydrant Bangunan Ada Tidak

Sprinkler Otomatis Ada Tidak

Sistem Pengendalian & Manajemen Asap Ada Tidak

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi sistem proteksi kebakaran kurang memadai, tidak ada apar



KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK

13 PENCEGAHAN KEBAKARAN

Peralatan Elektrikal

: Ya Tidak

Merokok dan Korek Api

: Ya Tidak

: Ya Tidak

Asbak tersedia untuk digunakan : Ya Tidak

Kerumahtanggaan

: Ya Tidak

Koridor bebas tidak ada halangan : Ya Tidak

Tidak ada kebocoran / tetesan 

dari cairan mudah menyala 
: Ya Tidak

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi pencegahan cukup baik

"Dilarang Merokok" dan "Tempat Merokok" 

ditandai dengan jelas

Tidak terdapat pengabelan yang 

serampangan

Tidak ada sampah yang 

terakumulasi/menumpuk

Tidak ada putung yang dibuang di tempat 

terlarang



1 TRANSFORMATOR (TRAFO) (POWER SUPPLY)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi trafo masih baik

2 PANEL DISTRIBUSI UTAMA (SISTEM DISTRIBUSI)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi panel masih baik

3 STOP KONTAK DAN SAKLAR (BEBAN LISTRIK)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan masih baik

4 SISTEM PENANGKAL PETIR (BEBAN LISTRIK)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi sistem penangkal kecil masih baik

5 TATA SUARA (SISTEM ELEKTRONIKA)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Rectifier

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tata suara kondisi baik

6 CCTV (SISTEM ELEKTRONIKA)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kamera

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : cctv ada di ruang kantin berfungsi baik

7 BUILDING AUTOMATION SYSTEM (SISTEM ELEKTRONIKA)

Kondisi : Baik Tidak

Sistem Central Control :

Sistem Power Supply :

Sistem Ventilasi dan AC :

Sistem Elektrikal :

Sistem Plumbing :

Sistem Lift / Elevator :

Sistem Fire Alarm :

Sistem Kontrol Penerangan :

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan masih baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

ELEKTRIKAL BANGUNAN GEDUNG



1 SALURAN TEGAK (SALURAN AIR KOTOR)

Bahan : PVC Baja

Galvanis Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan berfungsi baik

2 SALURAN TERBUKA (SALURAN AIR KOTOR)

Bahan : PVC Baja

Galvanis Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan berfungsi baik

3 SALURAN TERTUTUP (SALURAN AIR KOTOR)

Bahan : Beton Fiberglass

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan berfungsi baik

4 SEPTIC TANK-SP / IPAL

Bahan : Beton Fiberglass

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan berfungsi baik

5 RUANG TANAM HIJAU PRIVAT

Bentuk RTH : Taman Perdu / semak

: Pergola Pohon perindang

: Rumput Tanaman dalam pot

: Lainnya

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : ruang terbuka hijau kondisi baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

TATA RUANG LUAR BANGUNAN GEDUNG



DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

TATA RUANG LUAR BANGUNAN GEDUNG

6 JALAN LINGKUNGAN

Bahan : Beton ConbloCk

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi jalan masih baik

7 PARKIR

Jenis Sistem : Indoor Outdoor

Material yang digunakan : Beton Baja Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi parkir masih baik

8 DINDING PENAHAN TANAH

Material yang digunakan : Beton Pasangan batu

Baja Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi DPT masih baik

9 PAGAR

Material yang digunakan : Beton Baja Batako

Kayu Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi pagar masih baik

10 PENERANGAN LUAR

Jenis Lampu yang digunakan : TL Halogen LED Pijar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi penerangan luar masih baik
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Nama Peneliti : Yufiansyah

Tujuan Penenilitian : Analisis Laik Fungsi Bangunan

Tanggal : 5 Maret 2018

1 DATA LINGKUNGAN

a. Lokasi : Dabag Blok C-D

b. Tahun Pembuatan : 2011

c. Isu Lingkungan : Air / Udara / Bunyi / ________________

Keterangan : tidak ada isu lingkungan

d. Analisa Resiko : Banjir / Kebakaran / Longsor / Keamanan /

Keterangan :

2 DATA PROPERTI

a. Alamat : Jl. Nologaten

Kelurahan : Condongcatur

Kecamatan : Depok

Kabupaten : Sleman

Kotamadya : Yogyakarta

b. Tipe Properti : Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA)

c. Status Kepemilikan Bangunan : Swasta Pemerintah

d. Fasilitas Publik : Listrik Sumber  : PLN

Air Bersih Sumber  : PDAM

Telepon Sumber  : Telkom

Sumber  :

FORMULIR DAFTAR SIMAK BANGUNAN



1 PENUTUP ATAP (EKTERIOR)

Bahan : Seng Genteng Asbes

Aluminium Baja lapis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : pada keseluruhan bangunan masih baik

2 DINDING LUAR (EKTERIOR)

Bahan : Batu bata Batu bata & batako

Batako Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kerusakan retak-retak rambut yang cukup banyak

3 PINTU, JENDELA, & VENTILASI (EKTERIOR)

Bahan : Kayu Aluminium

Besi Plastik

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi pintu, jendela, dan ventilasi baik

4 TALANG (EKTERIOR)

Posisi : Datar Tegak

Bahan : Seng Aluminium

Baja PVC

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tidak ditemukan variabel talang di lapangan

5 LIST PLANK (EKTERIOR)

Bahan : Papan Buatan Pabrik

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi Listplank baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

ARSITEKTURAL BANGUNAN GEDUNG



DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

ARSITEKTURAL BANGUNAN GEDUNG

6 DINDING DALAM (INTERIOR)

Bahan : Batu bata Batako

Kayu Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

:

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : ada beberapa bagian dinding yang retak

7 LANGIT-LANGIT (INTERIOR)

Bahan : Gypsum Eternit

Aluminium Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi langit-langit masih baik

8 LANTAI (INTERIOR)

Jenis ubin : Keramik Plesteran Teraso

Marmer Granit Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : pada keselurahan bangunan, kerusakan lantai kecil



1 KERANGKA ATAP

Bahan : Kayu Baja profil Baja ringan

Aluminium Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi kerangka atap masih baik

2 TANGGA

Material : Batu bata Beton Besi

Kayu Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi tangga masih baik

3 KOLOM

Bahan bangunan : Beton Baja Kayu

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi kolom masih baik

4 BALOK

Bahan bangunan : Beton Baja Kayu

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi balok masih baik

5 PLAT

Bahan bangunan : Beton Baja Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi plat masih baik

6 PONDASI

Bahan bangunan : Beton Tiang pancang Lainnya

Baja Batu

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi pondasi masih baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG



1 SALURAN AIR BERSIH

Jenis Sistem : Air Dingin Air Panas

Bahan : PVC Galvanis

CPVC Baja

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi saluran air bersih masih baik

2 WASTAFEL (PERALATAN SANITAIR)

Bahan Wastafel : Keramik Kayu

Batu Alam Stainless Steel

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi wastafel masih berfungsi baik

3 URINOIR (PERALATAN SANITAIR)

Jenis Sistem : Manual Otomatis

Bahan Urinoir Keramik Stainless Steel

Lainnya

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi urinoir masih baik

4 KLOSET (PERALATAN SANITAIR)

Jenis Sistem : Jongkok Duduk

Bahan Kloset : Keramik Stainless Steel

Lainnya

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi kloset masih baik

KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK



KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK

5 KRAN AIR (PERALATAN SANITAIR)

Bahan Kran Air : Plastik Besi

Kuningan Stainless Steel

Bahan Pipa : PVC Galvanis

CPVC Baja

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi kran air berfungsi baik

6 BAK CUCI PIRING (PERALATAN SANITAIR)

Bahan Bak Cuci Piring : Marble Acrilic

Fiberglass Stainless Steel

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : bak cuci piring kondisi baik

7 PIPA AIR KOTOR

Jenis Sistem : Air panas Air dingin

Jenis Material Pipa : PVC Tembaga

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : pipa air kotor berfungsi baik

8 UNIT PENGHANTAR UDARA (AHU / AC)

Jenis Sistem : Pendingin Lainnya

Jenis Sistem Saringan : Kantong Elektronik

Panel Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : ac kondisi baik

9 CHILLER

COMPRESSOR

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : fungsi chiller masih baik



KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK

10 POMPA AIR (SUMUR)

Aplikasi : Semi Jet Jet

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : mesin pompa air berfungsi baik

11 SISTEM TRANSPORTASI VERTIKAL

Jenis Lift : Barang Kebakaran Travelator

Penumpang Eskalator

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tidak terdapat variabel sistem transportasi vertikal yang diteliti

12 SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Jalur Evakuasi :

Tanda Jalan Keluar Ada Tidak

Lampu penerangannya hidup Ya Tidak

Tangga Evakuasi :

Bersih, dan tidak terhalang oleh benda-benda lain Ya Tidak

Kerusakan pada lantai dan pegangan tangga Ada Tidak

Koridor Untuk Jalur Keluar :

Bebas dari segala macam hambatan Ya Tidak

Tidak digunakan untuk gudang Ya Tidak

Alat Pemadam Api Ringan :

Lokasi di tempat yang ditentukan Ya Tidak

Dalam kondisi siap dioperasikan Ya Tidak

Akses tidak terhalang Ya Tidak

Sistem Pompa Kebakaran Ada Tidak

Hydrant Bangunan Ada Tidak

Sprinkler Otomatis Ada Tidak

Sistem Pengendalian & Manajemen Asap Ada Tidak

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi sistem proteksi kebakaran kurang memadai, tidak ada apar



KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK

13 PENCEGAHAN KEBAKARAN

Peralatan Elektrikal

: Ya Tidak

Merokok dan Korek Api

: Ya Tidak

: Ya Tidak

Asbak tersedia untuk digunakan : Ya Tidak

Kerumahtanggaan

: Ya Tidak

Koridor bebas tidak ada halangan : Ya Tidak

Tidak ada kebocoran / tetesan 

dari cairan mudah menyala 
: Ya Tidak

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi pencegahan cukup baik

"Dilarang Merokok" dan "Tempat Merokok" 

ditandai dengan jelas

Tidak terdapat pengabelan yang 

serampangan

Tidak ada sampah yang 

terakumulasi/menumpuk

Tidak ada putung yang dibuang di tempat 

terlarang



1 TRANSFORMATOR (TRAFO) (POWER SUPPLY)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi trafo masih baik

2 PANEL DISTRIBUSI UTAMA (SISTEM DISTRIBUSI)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi panel masih baik

3 STOP KONTAK DAN SAKLAR (BEBAN LISTRIK)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan masih baik

4 SISTEM PENANGKAL PETIR (BEBAN LISTRIK)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi sistem penangkal kecil masih baik

5 TATA SUARA (SISTEM ELEKTRONIKA)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Rectifier

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tata suara kondisi baik

6 CCTV (SISTEM ELEKTRONIKA)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kamera

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : cctv tidak ada pada gedung ini

7 BUILDING AUTOMATION SYSTEM (SISTEM ELEKTRONIKA)

Kondisi : Baik Tidak

Sistem Central Control :

Sistem Power Supply :

Sistem Ventilasi dan AC :

Sistem Elektrikal :

Sistem Plumbing :

Sistem Lift / Elevator :

Sistem Fire Alarm :

Sistem Kontrol Penerangan :

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan masih baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

ELEKTRIKAL BANGUNAN GEDUNG



1 SALURAN TEGAK (SALURAN AIR KOTOR)

Bahan : PVC Baja

Galvanis Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan berfungsi baik

2 SALURAN TERBUKA (SALURAN AIR KOTOR)

Bahan : PVC Baja

Galvanis Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan berfungsi baik

3 SALURAN TERTUTUP (SALURAN AIR KOTOR)

Bahan : Beton Fiberglass

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan berfungsi baik

4 SEPTIC TANK-SP / IPAL

Bahan : Beton Fiberglass

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan berfungsi baik

5 RUANG TANAM HIJAU PRIVAT

Bentuk RTH : Taman Perdu / semak

: Pergola Pohon perindang

: Rumput Tanaman dalam pot

: Lainnya

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : ruang terbuka hijau kondisi baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

TATA RUANG LUAR BANGUNAN GEDUNG



DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

TATA RUANG LUAR BANGUNAN GEDUNG

6 JALAN LINGKUNGAN

Bahan : Beton ConbloCk

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi jalan masih baik

7 PARKIR

Jenis Sistem : Indoor Outdoor

Material yang digunakan : Beton Baja Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi parkir masih baik

8 DINDING PENAHAN TANAH

Material yang digunakan : Beton Pasangan batu

Baja Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi DPT masih baik

9 PAGAR

Material yang digunakan : Beton Baja Batako

Kayu Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi pagar masih baik

10 PENERANGAN LUAR

Jenis Lampu yang digunakan : TL Halogen LED Pijar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi penerangan luar masih baik



 
 
 
   

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nama Peneliti : Yufiansyah

Tujuan Penenilitian : Analisis Laik Fungsi Bangunan

Tanggal : 7 Maret 2018

1 DATA LINGKUNGAN

a. Lokasi : Dabag Blok E-F

b. Tahun Pembuatan : 2011

c. Isu Lingkungan : Air / Udara / Bunyi / ________________

Keterangan : tidak ada isu lingkungan

d. Analisa Resiko : Banjir / Kebakaran / Longsor / Keamanan /

Keterangan :

2 DATA PROPERTI

a. Alamat : Jl. Nologaten

Kelurahan : Condongcatur

Kecamatan : Depok

Kabupaten : Sleman

Kotamadya : Yogyakarta

b. Tipe Properti : Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA)

c. Status Kepemilikan Bangunan : Swasta Pemerintah

d. Fasilitas Publik : Listrik Sumber  : PLN

Air Bersih Sumber  : PDAM

Telepon Sumber  : Telkom

Sumber  :

FORMULIR DAFTAR SIMAK BANGUNAN



1 PENUTUP ATAP (EKTERIOR)

Bahan : Seng Genteng Asbes

Aluminium Baja lapis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : pada keseluruhan bangunan masih baik

2 DINDING LUAR (EKTERIOR)

Bahan : Batu bata Batu bata & batako

Batako Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi baik hanya rusak kecil, cat mengelupas, sedikit berjamur

3 PINTU, JENDELA, & VENTILASI (EKTERIOR)

Bahan : Kayu Aluminium

Besi Plastik

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi pintu, jendela, dan ventilasi baik

4 TALANG (EKTERIOR)

Posisi : Datar Tegak

Bahan : Seng Aluminium

Baja PVC

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tidak ditemukan variabel talang di lapangan

5 LIST PLANK (EKTERIOR)

Bahan : Papan Buatan Pabrik

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi Listplank baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

ARSITEKTURAL BANGUNAN GEDUNG



DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

ARSITEKTURAL BANGUNAN GEDUNG

6 DINDING DALAM (INTERIOR)

Bahan : Batu bata Batako

Kayu Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

:

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi baik hanya rusak kecil, cat mengelupas, sedikit berjamur

7 LANGIT-LANGIT (INTERIOR)

Bahan : Gypsum Eternit

Aluminium Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi langit-langit masih baik

8 LANTAI (INTERIOR)

Jenis ubin : Keramik Plesteran Teraso

Marmer Granit Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : pada keselurahan bangunan, kerusakan lantai kecil



1 KERANGKA ATAP

Bahan : Kayu Baja profil Baja ringan

Aluminium Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi kerangka atap masih baik

2 TANGGA

Material : Batu bata Beton Besi

Kayu Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi tangga masih baik

3 KOLOM

Bahan bangunan : Beton Baja Kayu

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi kolom masih baik

4 BALOK

Bahan bangunan : Beton Baja Kayu

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi balok masih baik

5 PLAT

Bahan bangunan : Beton Baja Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi plat masih baik

6 PONDASI

Bahan bangunan : Beton Tiang pancang Lainnya

Baja Batu

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi pondasi masih baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG



1 SALURAN AIR BERSIH

Jenis Sistem : Air Dingin Air Panas

Bahan : PVC Galvanis

CPVC Baja

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi saluran air bersih masih baik

2 WASTAFEL (PERALATAN SANITAIR)

Bahan Wastafel : Keramik Kayu

Batu Alam Stainless Steel

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi wastafel masih berfungsi baik

3 URINOIR (PERALATAN SANITAIR)

Jenis Sistem : Manual Otomatis

Bahan Urinoir Keramik Stainless Steel

Lainnya

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tidak terdapat urinoir di gedung ini

4 KLOSET (PERALATAN SANITAIR)

Jenis Sistem : Jongkok Duduk

Bahan Kloset : Keramik Stainless Steel

Lainnya

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi kloset masih baik

KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK



KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK

5 KRAN AIR (PERALATAN SANITAIR)

Bahan Kran Air : Plastik Besi

Kuningan Stainless Steel

Bahan Pipa : PVC Galvanis

CPVC Baja

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi kran air berfungsi baik

6 BAK CUCI PIRING (PERALATAN SANITAIR)

Bahan Bak Cuci Piring : Marble Acrilic

Fiberglass Stainless Steel

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : bak cuci piring kondisi baik

7 PIPA AIR KOTOR

Jenis Sistem : Air panas Air dingin

Jenis Material Pipa : PVC Tembaga

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : pipa air kotor berfungsi baik

8 UNIT PENGHANTAR UDARA (AHU / AC)

Jenis Sistem : Pendingin Lainnya

Jenis Sistem Saringan : Kantong Elektronik

Panel Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : ac kondisi baik

9 CHILLER

COMPRESSOR

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : fungsi chiller masih baik



KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK

10 POMPA AIR (SUMUR)

Aplikasi : Semi Jet Jet

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : mesin pompa air berfungsi baik

11 SISTEM TRANSPORTASI VERTIKAL

Jenis Lift : Barang Kebakaran Travelator

Penumpang Eskalator

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tidak terdapat variabel sistem transportasi vertikal yang diteliti

12 SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Jalur Evakuasi :

Tanda Jalan Keluar Ada Tidak

Lampu penerangannya hidup Ya Tidak

Tangga Evakuasi :

Bersih, dan tidak terhalang oleh benda-benda lain Ya Tidak

Kerusakan pada lantai dan pegangan tangga Ada Tidak

Koridor Untuk Jalur Keluar :

Bebas dari segala macam hambatan Ya Tidak

Tidak digunakan untuk gudang Ya Tidak

Alat Pemadam Api Ringan :

Lokasi di tempat yang ditentukan Ya Tidak

Dalam kondisi siap dioperasikan Ya Tidak

Akses tidak terhalang Ya Tidak

Sistem Pompa Kebakaran Ada Tidak

Hydrant Bangunan Ada Tidak

Sprinkler Otomatis Ada Tidak

Sistem Pengendalian & Manajemen Asap Ada Tidak

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi sistem proteksi kebakaran kurang memadai, tidak ada apar



KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK

13 PENCEGAHAN KEBAKARAN

Peralatan Elektrikal

: Ya Tidak

Merokok dan Korek Api

: Ya Tidak

: Ya Tidak

Asbak tersedia untuk digunakan : Ya Tidak

Kerumahtanggaan

: Ya Tidak

Koridor bebas tidak ada halangan : Ya Tidak

Tidak ada kebocoran / tetesan 

dari cairan mudah menyala 
: Ya Tidak

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi pencegahan cukup baik

"Dilarang Merokok" dan "Tempat Merokok" 

ditandai dengan jelas

Tidak terdapat pengabelan yang 

serampangan

Tidak ada sampah yang 

terakumulasi/menumpuk

Tidak ada putung yang dibuang di tempat 

terlarang



1 TRANSFORMATOR (TRAFO) (POWER SUPPLY)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi trafo masih baik

2 PANEL DISTRIBUSI UTAMA (SISTEM DISTRIBUSI)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi panel masih baik

3 STOP KONTAK DAN SAKLAR (BEBAN LISTRIK)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan masih baik

4 SISTEM PENANGKAL PETIR (BEBAN LISTRIK)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi sistem penangkal kecil masih baik

5 TATA SUARA (SISTEM ELEKTRONIKA)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Rectifier

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tata suara tidak ada di gedung ini

6 CCTV (SISTEM ELEKTRONIKA)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kamera

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : cctv tidak ada pada gedung ini

7 BUILDING AUTOMATION SYSTEM (SISTEM ELEKTRONIKA)

Kondisi : Baik Tidak

Sistem Central Control :

Sistem Power Supply :

Sistem Ventilasi dan AC :

Sistem Elektrikal :

Sistem Plumbing :

Sistem Lift / Elevator :

Sistem Fire Alarm :

Sistem Kontrol Penerangan :

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan masih baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

ELEKTRIKAL BANGUNAN GEDUNG



1 SALURAN TEGAK (SALURAN AIR KOTOR)

Bahan : PVC Baja

Galvanis Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan berfungsi baik

2 SALURAN TERBUKA (SALURAN AIR KOTOR)

Bahan : PVC Baja

Galvanis Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan berfungsi baik

3 SALURAN TERTUTUP (SALURAN AIR KOTOR)

Bahan : Beton Fiberglass

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan berfungsi baik

4 SEPTIC TANK-SP / IPAL

Bahan : Beton Fiberglass

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan berfungsi baik

5 RUANG TANAM HIJAU PRIVAT

Bentuk RTH : Taman Perdu / semak

: Pergola Pohon perindang

: Rumput Tanaman dalam pot

: Lainnya

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : ruang terbuka hijau kondisi baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

TATA RUANG LUAR BANGUNAN GEDUNG



DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

TATA RUANG LUAR BANGUNAN GEDUNG

6 JALAN LINGKUNGAN

Bahan : Beton ConbloCk

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi jalan masih baik

7 PARKIR

Jenis Sistem : Indoor Outdoor

Material yang digunakan : Beton Baja Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi parkir masih baik

8 DINDING PENAHAN TANAH

Material yang digunakan : Beton Pasangan batu

Baja Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi DPT masih baik

9 PAGAR

Material yang digunakan : Beton Baja Batako

Kayu Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi pagar masih baik

10 PENERANGAN LUAR

Jenis Lampu yang digunakan : TL Halogen LED Pijar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi penerangan luar masih baik



 
 
 
   

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nama Peneliti : Yufiansyah

Tujuan Penenilitian : Analisis Laik Fungsi Bangunan

Tanggal : 9 Maret 2018

1 DATA LINGKUNGAN

a. Lokasi : Dabag Blok G-H

b. Tahun Pembuatan : 2011

c. Isu Lingkungan : Air / Udara / Bunyi / ________________

Keterangan : tidak ada isu lingkungan

d. Analisa Resiko : Banjir / Kebakaran / Longsor / Keamanan /

Keterangan :

2 DATA PROPERTI

a. Alamat : Jl. Nologaten

Kelurahan : Condongcatur

Kecamatan : Depok

Kabupaten : Sleman

Kotamadya : Yogyakarta

b. Tipe Properti : Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA)

c. Status Kepemilikan Bangunan : Swasta Pemerintah

d. Fasilitas Publik : Listrik Sumber  : PLN

Air Bersih Sumber  : PDAM

Telepon Sumber  : Telkom

Sumber  :

FORMULIR DAFTAR SIMAK BANGUNAN



1 PENUTUP ATAP (EKTERIOR)

Bahan : Seng Genteng Asbes

Aluminium Baja lapis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : pada keseluruhan bangunan masih baik

2 DINDING LUAR (EKTERIOR)

Bahan : Batu bata Batu bata & batako

Batako Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi baik hanya rusak kecil, cat mengelupas, sedikit berjamur

3 PINTU, JENDELA, & VENTILASI (EKTERIOR)

Bahan : Kayu Aluminium

Besi Plastik

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi pintu, jendela, dan ventilasi baik

4 TALANG (EKTERIOR)

Posisi : Datar Tegak

Bahan : Seng Aluminium

Baja PVC

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tidak ditemukan variabel talang di lapangan

5 LIST PLANK (EKTERIOR)

Bahan : Papan Buatan Pabrik

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi Listplank baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

ARSITEKTURAL BANGUNAN GEDUNG



DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

ARSITEKTURAL BANGUNAN GEDUNG

6 DINDING DALAM (INTERIOR)

Bahan : Batu bata Batako

Kayu Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

:

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi baik hanya rusak kecil, cat mengelupas, sedikit berjamur

7 LANGIT-LANGIT (INTERIOR)

Bahan : Gypsum Eternit

Aluminium Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi langit-langit masih baik

8 LANTAI (INTERIOR)

Jenis ubin : Keramik Plesteran Teraso

Marmer Granit Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : pada keselurahan bangunan, kerusakan lantai kecil



1 KERANGKA ATAP

Bahan : Kayu Baja profil Baja ringan

Aluminium Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi kerangka atap masih baik

2 TANGGA

Material : Batu bata Beton Besi

Kayu Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi tangga masih baik

3 KOLOM

Bahan bangunan : Beton Baja Kayu

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi kolom masih baik

4 BALOK

Bahan bangunan : Beton Baja Kayu

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi balok masih baik

5 PLAT

Bahan bangunan : Beton Baja Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi plat masih baik

6 PONDASI

Bahan bangunan : Beton Tiang pancang Lainnya

Baja Batu

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi pondasi masih baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG



1 SALURAN AIR BERSIH

Jenis Sistem : Air Dingin Air Panas

Bahan : PVC Galvanis

CPVC Baja

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi saluran air bersih masih baik

2 WASTAFEL (PERALATAN SANITAIR)

Bahan Wastafel : Keramik Kayu

Batu Alam Stainless Steel

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi wastafel masih berfungsi baik

3 URINOIR (PERALATAN SANITAIR)

Jenis Sistem : Manual Otomatis

Bahan Urinoir Keramik Stainless Steel

Lainnya

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : urinoir kondisi sedang ada yang rusak

4 KLOSET (PERALATAN SANITAIR)

Jenis Sistem : Jongkok Duduk

Bahan Kloset : Keramik Stainless Steel

Lainnya

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : Kondisi kloset masih baik

KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK



KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK

5 KRAN AIR (PERALATAN SANITAIR)

Bahan Kran Air : Plastik Besi

Kuningan Stainless Steel

Bahan Pipa : PVC Galvanis

CPVC Baja

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi kran air berfungsi baik

6 BAK CUCI PIRING (PERALATAN SANITAIR)

Bahan Bak Cuci Piring : Marble Acrilic

Fiberglass Stainless Steel

Bahan Pipa : PVC Baja

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : bak cuci piring kondisi baik

7 PIPA AIR KOTOR

Jenis Sistem : Air panas Air dingin

Jenis Material Pipa : PVC Tembaga

CPVC Galvanis

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : pipa air kotor berfungsi baik

8 UNIT PENGHANTAR UDARA (AHU / AC)

Jenis Sistem : Pendingin Lainnya

Jenis Sistem Saringan : Kantong Elektronik

Panel Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : ac kondisi baik

9 CHILLER

COMPRESSOR

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : fungsi chiller masih baik



KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK

10 POMPA AIR (SUMUR)

Aplikasi : Semi Jet Jet

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : mesin pompa air berfungsi baik

11 SISTEM TRANSPORTASI VERTIKAL

Jenis Lift : Barang Kebakaran Travelator

Penumpang Eskalator

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tidak terdapat variabel sistem transportasi vertikal yang diteliti

12 SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Jalur Evakuasi :

Tanda Jalan Keluar Ada Tidak

Lampu penerangannya hidup Ya Tidak

Tangga Evakuasi :

Bersih, dan tidak terhalang oleh benda-benda lain Ya Tidak

Kerusakan pada lantai dan pegangan tangga Ada Tidak

Koridor Untuk Jalur Keluar :

Bebas dari segala macam hambatan Ya Tidak

Tidak digunakan untuk gudang Ya Tidak

Alat Pemadam Api Ringan :

Lokasi di tempat yang ditentukan Ya Tidak

Dalam kondisi siap dioperasikan Ya Tidak

Akses tidak terhalang Ya Tidak

Sistem Pompa Kebakaran Ada Tidak

Hydrant Bangunan Ada Tidak

Sprinkler Otomatis Ada Tidak

Sistem Pengendalian & Manajemen Asap Ada Tidak

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi sistem proteksi kebakaran kurang memadai, tidak ada apar



KOMPONEN

MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK

13 PENCEGAHAN KEBAKARAN

Peralatan Elektrikal

: Ya Tidak

Merokok dan Korek Api

: Ya Tidak

: Ya Tidak

Asbak tersedia untuk digunakan : Ya Tidak

Kerumahtanggaan

: Ya Tidak

Koridor bebas tidak ada halangan : Ya Tidak

Tidak ada kebocoran / tetesan 

dari cairan mudah menyala 
: Ya Tidak

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi pencegahan cukup baik

"Dilarang Merokok" dan "Tempat Merokok" 

ditandai dengan jelas

Tidak terdapat pengabelan yang 

serampangan

Tidak ada sampah yang 

terakumulasi/menumpuk

Tidak ada putung yang dibuang di tempat 

terlarang



1 TRANSFORMATOR (TRAFO) (POWER SUPPLY)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi trafo masih baik

2 PANEL DISTRIBUSI UTAMA (SISTEM DISTRIBUSI)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi panel masih baik

3 STOP KONTAK DAN SAKLAR (BEBAN LISTRIK)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan masih baik

4 SISTEM PENANGKAL PETIR (BEBAN LISTRIK)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi sistem penangkal kecil masih baik

5 TATA SUARA (SISTEM ELEKTRONIKA)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Rectifier

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : tata suara tidak ada di gedung ini

6 CCTV (SISTEM ELEKTRONIKA)

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kamera

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : cctv tidak ada pada gedung ini

7 BUILDING AUTOMATION SYSTEM (SISTEM ELEKTRONIKA)

Kondisi : Baik Tidak

Sistem Central Control :

Sistem Power Supply :

Sistem Ventilasi dan AC :

Sistem Elektrikal :

Sistem Plumbing :

Sistem Lift / Elevator :

Sistem Fire Alarm :

Sistem Kontrol Penerangan :

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan masih baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

ELEKTRIKAL BANGUNAN GEDUNG



1 SALURAN TEGAK (SALURAN AIR KOTOR)

Bahan : PVC Baja

Galvanis Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan berfungsi baik

2 SALURAN TERBUKA (SALURAN AIR KOTOR)

Bahan : PVC Baja

Galvanis Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan berfungsi baik

3 SALURAN TERTUTUP (SALURAN AIR KOTOR)

Bahan : Beton Fiberglass

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan berfungsi baik

4 SEPTIC TANK-SP / IPAL

Bahan : Beton Fiberglass

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi keseluruhan berfungsi baik

5 RUANG TANAM HIJAU PRIVAT

Bentuk RTH : Taman Perdu / semak

: Pergola Pohon perindang

: Rumput Tanaman dalam pot

: Lainnya

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : ruang terbuka hijau kondisi baik

DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

TATA RUANG LUAR BANGUNAN GEDUNG



DAFTAR SIMAK

KOMPONEN

TATA RUANG LUAR BANGUNAN GEDUNG

6 JALAN LINGKUNGAN

Bahan : Beton ConbloCk

Batu bata Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi jalan masih baik

7 PARKIR

Jenis Sistem : Indoor Outdoor

Material yang digunakan : Beton Baja Kayu

Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi parkir masih baik

8 DINDING PENAHAN TANAH

Material yang digunakan : Beton Pasangan batu

Baja Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi DPT masih baik

9 PAGAR

Material yang digunakan : Beton Baja Batako

Kayu Lainnya

Kerusakan : Tidak ada Kecil Sedang Besar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi pagar masih baik

10 PENERANGAN LUAR

Jenis Lampu yang digunakan : TL Halogen LED Pijar

Kondisi Keseluruhan : Baik Sedang Kurang

Keterangan : kondisi penerangan luar masih baik
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