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Abstrak - Prototype solar tracking system dibuat 

agar dapat mengoptimalkan penerimaan energi matahari. 

Pemantauan terhadap parameter keluaran solar tracking 

sangat diperlukan untuk menilai kinerja sebuah solar 

trackin pada perubahan intensitas cahaya  matahari.  

Tugas akhir ini memaparkan pembuatan sistem 

pemantauan keluaran protype solar tracking system berupa 

tegangan, arus, dan daya. Metode yang digunakan pada 

tugas akhir ini adalah membandingkan data hasil 

pengukuran sensor pada system monitoring dengan data 
hasil pengukuran menggunakan multimeter digital, 

sehingga hasil yang diperoleh dari pembacaan sistem 

monitoring lebih akurat. Untuk membaca keluaran solar 

panel menggunakan dua buah sensor, yakni sensor 

tegangan dan sensor arus Adafruit INA29 yang terkoneksi 

dengan Arduino uno. Sistem komunikasi yang dibuat 

berbasis wireless dengan teknologi web service 

menggunakan rest web server sebagai interface untuk 

menampilkan data pengukuran sensor. Dari hasil 

pengujian sistem monitoring sebanyak 3 kali percobaan 

dengan menggunakan beban 1 LED dan 7 LED diperoleh 

persentase error sebesar 37,331%, 82,293% dan 29,493% 
untuk beban 1 LED. Dengan menggunakan beban 7 LED 

didapatkan hasil 61,344%, 50,204% dan 9,396%. 
 

Kata kumci : Monitoring, Solar Tracker, Web 

Server 

I. PENDAHULUAN 

Pemanfaatan energi terbarukan atau energi alternatif 

untuk mendapatkan pasokan listrik, diantaranya dengan 

memanfaatkan tenaga radiasi energi matahari dengan 

menggunakan sel surya sebagai pengubah energi matahari 
menjadi energi listrik, atau bisa disebut Pembangkit Listrik 

Tenaga Surya (PLTS). Sumber energi listrik alternative 

Surya atau sinar matahari merupakan sumber energi 

terbesar di bumi. Dari keseluruhan energi seperti panas dan 

cahaya yang terpancar ke permukaan bumi tersebut hanya 

sekitar 30% kembali ke luar angkasa, selebihnya sisa 

 

energi matahari ini diserap daratan, lautan dan awan yang 

berbeda di bumi. Dengan demikian energi surya saat ini 

sering dimanfaatkan sebagai energi alternatif atau 

terbarukan. 

Implementasi wireless monitoring energi listrik berbasis 

web server dirancang untuk mendapatkan informasi yang 

berhubungan dengan pengukuran energi listrik. Teknologi 

ini dirancang agar pengguna dapat mengakses informasi 

yang berkaitan dengan pengukuran energi listrik 

menggunakan jaringan internet kapan saja dan dimana saja. 
Informasi yang diperoleh berguna untuk pengguna agar 

dapat memanfaatkan hasil energi listrik dengan maksimal 

dan aman. 

Untuk memanfaatkan teknologi wireless monitoring 

dibidang energi terbarukan, penulis berinisiasi merancang 

sistem monitoring output daya solar cell tracking . Panel 

surya sebagai salah satu alternatif sumber tenaga listrik 

sangat cocok di Indonesia yang mendapatkan  sinar 

matahari melimpah. Pemantauan dilakukan untuk 

menghindari terjadinya pencurian terhadap baterai maupun 

mencegah kerusakan panel surya. Pemantauan dilakukan 
dengan melakukan monitoring terhadap keluaran dari panel 

surya berupa tegangan, arus dan daya berbasis web server. 

Jadi apabila terjadi keanehan terhadapnkeluaran dari panel 

surya bisa segera dilakukan analisa dan pengecekan. 

Teknologi perangkat lunak yang digunakan adalah 

teknologi web service menggunakan rest web server dan 

pada perangkat kerasnya menggunakan arduino dan 

ethernet shield. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Komunikasi Ethernet 

Ethernet Shield adalah modul yang digunakan untuk 

mengkoneksikan Arduino UNO dengan internet 
menggunakan kabel (Wired). Arduino ethernet shield 

dibuat berdasarkan pada wiznet W5100 ethernet chip. 

Wiznet W5100 menyediakan IP untuk TCP dan UDP yang 

mendukung hingga 4 socket secara simultan. Untuk 

mailto:113524128@students.uii.ac.id
mailto:2dosen_pembimbing1-155241305@uii.ac.id


menggunakanya dibutuhkan library ethernet dan SPI. 

Ethernet shield menggunakan kabel RJ-45 untuk 

mengkoneksikannya ke internet dengan integrated line 

transformer dan juga power over ethernet. Komunikasi 

antara chip prosessor pada board Arduino UNO (master) 

dengan prosessor pada board ethernet (slave) berupa bus 

SPI (Serial Peripheral Interface). Empat buah sinyal SPI 

adalah Master In Slave Out (MISO), Master Out Serial In 

(MOSI), Serial Clock (SCLK) dan Chip Select (CS). Pada 
bagian master dan slave terdapat register serial shift yang 

befungsi untuk mengirimkan byte melalui sinyal MOSI 

(master → slave) dan MISO (slave → master). 

B. Modul Sensor Adafruit INA29 

Adafruit INA29 merupakan modul sensor yang 

digunakan untuk meengukur arus, Tegangan dan daya pada 

suatu rangkaian dengan tingkat kepresisian yang tinggi. 

Modul ini mampu mengukur arus hingga 3.2A dan 

tegangan 26 VDC dengan hanya menggunakan VCC 5 atau 

3V. Sensor ini yang digunakan pada perancangan sistem 

monitoring solar panel tracker berbasis wireless. Gambar 1 

adalah sensor INA219 yang digunakan dalam mengukur 

arus pada solar tracker. Modul sensor INA219  didesain 

oleh Adafruit yang sudah terintegrasi pada Library 
Arduino, dalam pengukuran sensor ini menggunakan 

komunikasi I2C dengan tingkat presisi mencapai 1%. 
 

 

Gambar 1 Sensor Adafruit INA29 

III. PERANCANGAN SISTEM 

Pada tahap ini, perancangan sistem monitoring solar 
cell tracking, dilakukan agar mempermudah dalam 

penyelesaian penelitian. Gambar 2 merupakan skema 

perancangan sistem monitoring solar cell tracking 

menggunakan ethernet shield arduino. 
 

 
Gambar 2 Diagram Blok SIstem 

Perancangan sistem monitoring ini diawali dengan 

pemasangan sensor arus dan sensor tegangan pada keluaran 

solar panel yang terhubung ke beban. Kemudian, output 

sensor arus dipasang pada pin SDA dan SCL berikutnya 

sensor tegangan akan dihubungkan dengan input analog0 

Arduino. Selanjutnya, dari Arduino dihubungkan dengan 

personal computer (PC) menggunakan kabel LAN yang 

terdapat pada Arduino, sehingga hasil akhir  dari 

pembacaan sensor akan diolah dan ditampilkan pada 

halaman Web dalam bentuk HTML yang dapat diakses 

melalui personal computer (PC). Sistem ini dapat 

mengukur tegangan maksimal 25 VDC dan arus 3 Ampere. 

A. Kalibrasi Sensor Tegangan 

Kalibrasi yang digunakan pada sensor arus tegangan 

untuk sistem monitoring solar tracker, dirumuskan dengan 

persamaan 1 sebagai berikut : 
   5  

𝑉𝑟𝑒𝑎𝑑 = 1023 × 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 (𝑅1 × 𝑅2) 

𝑅2 

 
(1) 

Dengan nilai : 

𝑉𝑟𝑒𝑎𝑑 = Arus keluaran sensor (V) 

Sensor Value = Nilai ADC 

𝑅1 =  30000 ohm 

𝑅2 =  7500   ohm 

B. Perhitungan Daya 

Setelah mengkalibrasi sensor tegangan dan diperoleh 

hasil dari sensor Adafruit INA29, maka diperoleh hasil 

keluaran tegangan dan arus. Hasil ini yang akan digunakan 

untuk mencari nilai daya yang dihasilkan solar panel FTI 
UII dengan menggunakan Persamaan 2 berikut : 

 
𝑃 = 𝑉 × 𝐼 (2) 

Dengan nilai: 

𝑃 = Daya yang dihasilkan solar panel 

𝑉 = Tegangan yang dihasilkan solar panel 

𝐼 = Arus yang dihasilkan solar panel 

C. Rangkaian Sensor 

Agar Arduino dapat membaca hasil keluaran sensor 

tegangan dan arus yang telah di kalibrasi sebelumnya, 

dibutuhkan rangkaian sensor dengan Arduino. Gambar 3 

merupakan rangkaian sensor tegangan dan sensor arus 

terhadap Arduino. 

 

 

Gambar 3 Rangkaian Komponen 

Dari rangkaian yang ditunjukkan Gambar 3, sensor 

tegangan mendapatkan input tegangan dari keluaran solar 

panel. Supply tegangan VCC sensor tegangan sebesar 5V 

dari Arduino. Untuk sensor arus, input sensor merupakan 

keluaran solar panel. Adapun port-port yang digunakan 



pada sensor arus yaitu Pin digital SCL dan SDA, VCC 5v 

serta ground. 

Program Arduino membaca dan memproses data 
masukan dari sensor secara terus menerus. Diagram alir 
program dapat dilihat pada Gambar 4. 

D. Diagram Alir Sensor 

Gambar 5 adalah tampilan Interface pada Web Server 

yang diprogram melalui Arduino untuk sistem monitoring 

solar cell tracker. Hasil pembacaan sensor dari Arduino 

akan ditampilkan setiap 5 detik. Tampilan Interface ini 

diharapkan dapat memberikan informasi terkait sistem 

monitoring keluaran solar cell tracker berupa tegangan, 

arus dan daya. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4 Diagram Alir Program 

Sesuai dengan diagram alir pada Gambar 4, Arduino 
membaca data keluaran sensor tegangan dan sensor arus, 

pada port analog dan digital yang terhubung dengan 

keluaran sensor. Terdapat 1 port Analog A0 yang 

digunakan sensor tegangan dan 2 port digital SDA  dan 

SCL yang digunakan sensor arus. Selanjutnya pada 

halaman web server menerima data yang dikirm oleh 

arduino melalui komonikaso ethernet untuk kemudian di 

proses pada block diagram yang telah dibuat. Halaman 

Web Server akan menampilakan data hasil pembacaan 

sensor setiap 5 detik. 

 
E. Interface Sistem Monitoring 

Proses pembuatan Interface dibangun dengan 
merancang program yang biasa disebut Coding pada 

software Arduino. Tujuan peneliti menggunakan software 

Arduino adalah untuk membuat sistem monitoring solar 

panel dengan cara yang lebih sederhana tanpa harus 

menggunakan bahasa pemrograman yang kompleks. 
 

Gambar 5 Tampilan Interface Pada Webserver 

IV. HASIL DAN ANALISIS 

Telah dilakukan pengujian sensor menggunakan 

Arduino pada solar cell Traker dengan sampel data 

pengujian di tanggal 28 November, 03 Desember dan 05 

Desember 2018 yang ditampilkan kedalam grafik dan tabel. 

Pengaujian dilakukan dengan menggunakan beban 1 LED 

dan 7 LED yang dirangkai secara paralel. 

Percobaan pada tanggal 28 November 2018  dimulai 

dari pukul 15:50:30 WIB. Percobaan pada waktu tersebut 

dilakukan untuk mendapatkan data keluaran solar panel 

pada saat kondisi matahari mendung. Data yang 

ditampilkan adalah 10 sampel data setiap beban, dengan 

sampling data setiap 5 Detik. Percobaan pada tanggal 3 

Desember 2018 dimulai dari pukul 12:30:15 WIB. 

Percobaan pada waktu tersebut dilakukan untuk 

mendapatkan data dengan intensitas sinar matahari pada 

saat matahari berada diatas solar Tracker. Data yang 

ditampilkan adalah 10 sampel data pada pengujian di jam 
12:30:15 – 12:34:15 WIB dengan sampling data setiap 5 

detik. Percobaan pada tanggal 5 Desember 2018 dimulai 

dari pukul 10:28:15 WIB. Percobaan pada waktu tersebut 

dilakukan untuk mendapatkan data dengan intensitas sinar 

matahari yang terik di pagi hari. Hal ini dilakukan karena 

pada bulan November merupakan bulan basah dengan 

intensitas matahari rendah. Data yang ditampilkan adalah 

10 sampel data pada pengujian 10:28:15 – 10:29:00 WIB 

dengan sampling data setiap 5 detik. 

A. Hasil Pengujian Daya pada Tanggal 28 November 
2018 

Telah dilakukan pengujian output daya solar cell 

tracker tegangan menggunakan Arduino pada solar cell 
tracker. Gambar 6 dan 7 merupakan sampel data pengujian 

di tanggal 28 November yang ditampilkan kedalam grafik. 

 

Gambar 6 Grafik Daya Dengan Beban 1 LED 



 
Gambar 7 Grafik Daya Dengan Beban 7 LED 

 
Tabel 1 merupakan sampel data hasil pengujian 

output daya secara realtime pada tanggal 28 November 

2018 dengan 1 buah LED dan Tabel 2 adalah data hasil 

pengujian menggunakan 7 buah LED. 

 
TABEL 1 HASIL PENGUJIAN DAYA DENGAN BEBAN 1 LED 

 

No Waktu Daya.U Daya.S P.E(%) 

1 15:50:30 0,0176 0,014 15,771 

2 15:50:35 0,0170 0,011 33,126 

3 15:50:40 0,0171 0,008 49,858 

4 15:50:45 0,072 0,005 66,591 

5 15:50:50 0,0174 0,014 16,572 

6 15:50:55 0,0175 0,008 49,971 

7 15:51:00 0,0176 0,011 33,352 

8 15:51:05 0,0178 0,014 16,760 

9 15:51:10 0,0178 0,011 33,501 

10 15:51:15 0,0142 0,006 57,807 

Rata-rata % error 37,331% 

 

 

 

 

TABEL 2 HASIL PENGUJIAN DAYA DENGAN BEBAN 7 LED 
 

No Waktu Daya.U Daya.S P.E(%) 

1 15:53:20 0,1238 0,052 57,263 

2 15:53:25 0,110 0,047 57,306 

3 15:53:30 0,1072 0,04 58,050 

4 15:53:35 0,1427 0,046 67,477 

5 15:53:40 0,1399 0,048 65,218 

6 15:53:45 0,1539 0,052 65,846 

7 15:53:50 0,1458 0,054 62,696 

8 15:53:55 0,1348 0,055 59,104 

9 15:54:00 0,1157 0,048 058,021 

10 15:54:05 0,1239 0,046 62,465 

Rata-rata % error 61,344% 

Dari hasil pengujian Output Daya diperoleh rata-rata 

persentase error sebesar 37,331% untuk beban 1 LED dan 

61,344% untuk beban 7 LED. Mencari nilai persentase 

error menggunakan Persamaan 3. Hasil nilai persentase 
error yang didapatkan dapat dipengaruhi oleh kalibrasi 

sensor dan juga waktu pengambilan data yang dilakukan 

pada sore hari sehingga, intensitas cahaya yang diterima 

panel surya tidak maksimal, dan juga penggunaan beban 

mempengaruhi nilai arus yang mengalir. Pada percobaan 

dengan menggunakan beban 7 LED, persentase error yang 

didapatkan lebih kecil dibandingkan dengan beban 1 LED. 

B. Hasil Pengujian Daya pada Tanggal 3 Desember 2018 

Telah dilakukan pengujian sensor arus menggunakan 

Arduino pada solar cell tracker. Gambar 8 dan 9 
merupakan sampel data pengujian daya di tanggal 03 

Desember 2018 yang ditampilkan kedalam grafik. 
 

Gambar 8 Grafik Daya Dengan Beban 1 LED 

𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑐𝑎𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 − 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 
%𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = × 100 

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 
(3) 

 



 

 

Gambar 9 Grafik Daya Dengan Beban 7 LED 

Tabel 3 dan 4 merupakan sampel data hasil pengujian 

output daya secara realtime pada tanggal 3 Desember 2018 

dengan 1 buah LED dan 7buah LED. 

TABEL 3 HASIL PENGUJIAN DAYA DENGAN BEBAN 1 LED 
 

No Waktu Daya.U Daya.S P.E(%) 

1 12:33:30 0,14496 0,0279 80,732 

2 12:33:35 0,1452 0,0264 81,763 

3 12:33:40 0,14496 0,0194 86,614 

4 12:33:45 0,14496 0,0278 80,819 

5 12:33:50 0,13892 0,0203 85,367 

6 12:33:55 0,14496 0,0278 80,819 

7 12:34:00 0,13869 0,0193 86,069 

8 12:34:05 0,13869 0,0283 79,537 

9 12:34:10 0,13869 0,0275 80,103 

10 12:34:15 0,13869 0,0262 81,108 

Rata-rata % error 82,293 

TABEL 4 HASIL PENGUJIAN DAYA DENGAN BEBAN 7 LED 

Dari hasil pengujian Output Daya diperoleh rata-rata 

persentase error sebesar 82,293% untuk beban 1 LED dan 

50,204% untuk beban 7 LED. Mencari nilai persentase 

error menggunakan Persamaan 3. Hasil nilai persentase 

error yang didapatkan dapat dipengaruhi oleh kalibrasi 

sensor dan juga waktu pengambilan data yang dilakukan 

pada siang hari, saat posisi matahari berada tepat diatas 

solar panel. Intensitas cahaya yang diterima panel surya 

pada siang hari seharusnya lebih maksimal namun, pada 
saat pengambilan data cuaca sedang mendung dikarenakan 

bulan November merupakan musim penghujan. Pada 

percobaan dengan menggunakan beban 7 LED, persentase 

error yang didapatkan lebih kecil dibandingkan dengan 

menggunakan beban 1 LED. 

 

 
C. Hasil Pengujian Daya pada Tanggal 5 Desember 2018 

Saat pengujian sistem monitoring menggunakan 

Arduino pada solar cell tracker diperoleh nilai daya (W) 

solar panel yang ditunjukkan dengan Gambar 10 dan 11. 

Gambar tersebut merupakan sampel data pengujian di 

tanggal 05 Desember 2018 yang ditampilkan kedalam 

grafik. 
 

Gambar 10 Grafik Daya Dengan Beban 1 LED 
 

 

Gambar 11 Grafik Daya Dengan Beban 7 LED 

Tabel 5 merupakan sampel data hasil pengujian 

output daya secara realtime pada tanggal 5 Desember 2018 

menggunakan 1 LED dan Tabel 6 adalah data hasil 

pengujian menggunakan 7 LED. 

No Waktu Daya.U Daya.S P.E(%) 

1 12:30:15 0,2592 0,1299 49,893 

2 12:30:20 0,2501 0,1251 49,980 

3 12:30:25 0,2459 0,1236 49,709 

4 12:30:30 0,2459 0,1230 49,945 

5 12:30:35 0,2501 0,1222 51,132 

6 12:30:40 0,2453 0,1218 50,344 

7 12:30:45 0,2453 0,1243 49,310 

8 12:30:50 0,2495 0,1226 50,847 

9 12:30:55 0,2495 0,1230 50,677 

10 12:31:00 0,2424 0,1232 49,173 

Rata-rata % error 50,204% 

 



TABEL 5 HASIL PENGUJIAN DAYA DENGAN BEBAN 1 LED 
 

No Waktu Daya.U Daya.S P.E(%) 

1 10:28:15 0,081 0,120 47,394 

2 10:28:20 0,091 0,123 35,541 

3 10:28:25 0,090 0,119 32,012 

4 10:28:30 0,084 0,116 37,849 

5 10:28:35 0,083 0,112 34,578 

6 10:28:40 0,083 0,108 30,745 

7 10:28:45 0,077 0,103 34,285 

8 10:28:50 0,091 0,102 12,021 

9 10:28:55 0,085 0,102 18,909 

10 10:29:00 0,085 0,094 11,594 

Rata-rata % error 29,493 

 
TABEL 6 HASIL PENGUJIAN DAYA DENGAN BEBAN 7 LED 

 

No Waktu Daya.U Daya.S P.E(%) 

1 10:23:10 0,0511 0,093 75,896 

2 10:2:15 0,0542 0,084 55,385 

3 10:23:20 0,0572 0,065 14,816 

4 10:23:25 0,0661 0,061 6,719 

5 10:23:30 0,0633 0,058 8,220 

6 10:23:35 0,063 0,056 10,620 

7 10:23:40 0,0512 0,0517 0,992 

8 10:23:45 0,0513 0,0501 2,359 

9 10:23:50 0,0547 0,0498 8,980 

10 10:23:55 0,0590 0,0492 6,585 

Rata-rata % error 9,396% 

 

Dari hasil pengujian Output Daya diperoleh rata-rata 

persentase error sebesar 29,493% untuk beban 1 LED dan 

9,396% untuk beban 7 LED. Mencari nilai persentase 

error menggunakan Persamaan 3. Hasil nilai persentase 

error yang didapatkan pada percobaan tanggal 25  

desember 2018 merupakan hasil yang paling baik, karena 

dipengaruhi oleh waktu pengambilan data yang dilakukan 

pada pagi hari yang cerah, sehingga intensitas cahaya yang 

diterima oleh panel surya cukup maksimal. Pada percobaan 

dengan menggunakan beban 7 LED, persentase error yang 

didapatkan lebih kecil dibandingkan dengan beban 1 LED. 

V. KESIMPULAN 

1. Sistem monitoring yang mampu mengukur dan 

menampilkan data keluaran solar cell Tracking . 

2. Pada sampel pengujian sistem dengan menggunakan 

beban 1 Lampu LED, persentase error daya (W) 

sistem monitoring solar cell Tracking sebesar 

37,331%, 82,293% dan 29,493%. Nilai ini 

dipengaruhi dengan akurasi pembacaan sensor 

tegangan dan sensor arus. 

3. Pada sampel pengujian sistem dengan menggunakan 

beban 7 Lampu LED, persentase error daya (W) 

sistem monitoring solar cell Tracking sebesar 

61,344%, 50,204% dan 9,396%. Nilai ini dipengaruhi 

dengan akurasi pembacaan sensor tegangan dan 

sensor arus. 

4. Dari hasil pengujian tanggal 28 November, 3 

Desember, dan 5 Desember, hasil yang diperoleh dari 

sistem monitoring blum mampu bekerja dengan baik, 

karena dipengaruhi oleh spesifikasi solar panel dan 
sensor yang digunakan. 
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