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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Hasil Perhitungan Uji E. Coli 

Sampel Unit 
Konsentrasi 

10^2 (A) 

Konsentrasi 

10^2 (B) 

Total E. 

Coli (A) 

Total E. 

Coli (B) 

Rata-rata 

Hasil Uji 

Pakem 0 0 0 0 0 

Turi 0 0 0 0 0 

Ngaglik 1 0 0,1 0 0,05 

Minomartani 0 0 0 0 0 

Tridadi 3 9 0,3 0,9 0,6 

Sleman 3 0 0,3 0 0,15 

 

Contoh perhitungan Uji E. Coli Unit Ngaglik : 

Total Uji E. Coli (A) =
Jumlah Koloni x Pengenceran 

Volume Sampel
  

=
1 x 0,01 

0,1
= 0,1 CFU/ 100 ml 

Total Uji E. Coli (B) =
Jumlah Koloni x Pengenceran 

Volume Sampel
  

=
0 x 0,01 

0,1
= 0 CFU/ 100 ml 

Rata-rata Total Uji E. Coli =
A + B 

2
  

=
0,1 + 0 

2
= 0,05 CFU/ 100 ml ≈ 0  

*Standar baku mutu air minum untuk parameter Total E. Coli adalah 0 atau < 1,8 . 
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Lampiran 2 Gambar Pengujian E. Coli dan Uji Fe, Mn 
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Lampiran 3 Tabel Perhitungan Kapasitas Terpasang  

1. Unit Pakem 

Bulan 
Jenis 

Sumber 

Kap 

Sumber 

(lt/dtk) 

Kap 

Terpsg 

(lt/dtk) 

Kap 

Prod 

(lt/dtk) 

Jam 

Operasi 

(jam/hr) 

Total 

Kapasitas 

Terpasang 

(m3) 

Januari MA BR 1 2,5 2,5 2,5 24 6696 

  MA BR 2 2,7 2,7 2,7 24 7232 

Februari MA BR 1 2,5 2,5 2,5 24 6048 

  MA BR 2 2,7 2,7 2,7 24 6532 

Maret MA BR 1 2,5 2,5 2,5 24 6696 

  MA BR 4 2,7 2,7 2,7 24 7232 

April MA BR 1 2,5 2,5 2,5 24 6480 

  MA BR 4 2,7 2,7 2,7 24 6998 

Mei MA BR 1 2,5 2,5 2,5 24 6696 

  MA BR 4 2,7 2,7 2,7 24 7232 

Juni MA BR 1 2,5 2,5 2,5 24 6480 

  MA BR 4 2,7 2,7 2,7 24 6998 

Juli MA BR 1 2,5 2,5 2,5 24 6696 

  MA BR 4 3 3 3 24 8035 

Agustus MA BR 1 2,5 2,5 2,5 24 6696 

  MA BR 4 3 3 3 24 8035 

September MA BR 1 2,5 2,5 2,5 24 6480 

  MA BR 4 3 3 3 24 7776 

Oktober MA BR 1 2,5 2,5 2,5 24 6696 

  MA BR 4 3 3 3 24 8035 

November MA BR 1 2,5 2,5 2,5 24 6480 

  MA BR 4 3 3 3 24 7776 

Desember MA BR 1 2,5 2,5 2,5 24 6696 

  MA BR 4 3 3 3 24 8035 

Kapasitas Satu Tahun 168756 

 

2. Unit Turi 

Bulan 
Jenis 

Sumber 

Kap 

Sumber 

(lt/dtk) 

Kap 

Terpsg 

(lt/dtk) 

Kap 

Prod 

(lt/dtk) 

Jam 

Operasi 

(jam/hr) 

Total 

Kapasitas 

Terpasang 

(m3) 

Januari 
SW 0,8 0,8 0,8 24 2143 

DW 6 5 4,5 12 6696 

Februari 
SW 0,8 0,8 0,8 23 1855 

DW 6 5 4,5 12 6048 

Maret SW 0,8 0,8 0,8 23 2053 
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DW 6 5 4,5 12 6696 

April 
SW 0,8 0,8 0,8 24 2074 

DW 6 5 4,5 12 6480 

Mei 
SW 0,8 0,8 0,8 24 2143 

DW 6 5 4,5 12 6696 

Juni 
SW 0,8 0,8 0,8 24 2074 

DW 6 5 4,5 12 6480 

Juli 
SW 0,8 0,8 0,8 24 2143 

DW 6 5 4,5 12 6696 

Agustus 
SW 0,8 0,8 0,8 24 2143 

DW 6 5 4,5 12 6696 

September 
SW 0,8 0,8 0,8 24 2074 

DW 6 5 4,5 12 6480 

Oktober 
SW 0,8 0,8 0,8 24 2143 

DW 6 5 4,5 12 6696 

November 
SW 0,8 0,8 0,8 24 2074 

DW 6 5 4,5 12 6480 

Desember 
SW 0,8 0,8 0,8 24 2143 

DW 6 5 4,5 12 6696 

Kapasitas Satu Tahun 103899 

 

3. Unit Ngaglik 

Bulan 
Jenis 

Sumber 

Kap 

Sumber 

(lt/dtk) 

Kap 

Terpsg 

(lt/dtk) 

Kap 

Prod 

(lt/dtk) 

Jam 

Operasi 

(jam/hr) 

Total 

Kapasitas 

Terpasang 

(m3) 

Januari 

MA UW 0,8 0,8 0,8 24 2143 

SW 1 8 8 7 24 21427 

DW 6 4 0 0 0 

SB 1 4 4 0 0 0 

Februari 

MA UW 0,8 0,8 0,8 24 1935 

SW 1 8 8 8 24 19354 

DW 6 4 0 0 0 

SB 1 4 4 0 0 0 

BPT 7 0,1 0,1 0,1 24 242 

Maret 

MA UW 0,8 0,8 0,8 24 2143 

SW 1 8 8 8 24 21427 

DW 6 4 0 0 0 

SB 1 4 4 0 0 0 

BPT 7 0,1 0,1 0,1 24 268 

April 

MA UW 0,8 0,8 0,8 24 2074 

SW 1 8 8 8 24 20736 

DW 6 4 0 0 0 



103 

 

 

 

SB 1 4 4 0 0 0 

BPT 7 0,05 0,05 0,05 24 130 

Mei 

MA UW 0,8 0,8 0,8 24 2143 

SW 1 8 8 8 24 21427 

DW 6 4 0 0 0 

SB 1 4 4 0 0 0 

BPT 7 0,07 0,07 0,07 24 187 

Juni 

MA UW 0,8 0,8 0,8 24 2074 

SW 1 8 8 8 24 20736 

DW 6 4 0 0 0 

SB 1 4 4 0 0 0 

BPT 7 0,04 0,04 0,04 24 104 

Juli 

MA UW 0,8 0,8 0,8 24 2143 

SW 1 6 6 4 24 16070 

DW 6 4 6 24 10714 

SB 1 4 4 4 17 7589 

BPT 7 0,04 0,04 0,04 24 107 

Agustus 

MA UW 0,8 0,8 0,8 24 2143 

SW 1 8 8 8 24 21427 

DW 6 4 0 0 0 

SB 1 4 4 0 0 0 

BPT 7 0,07 0,07 0,07 24 187 

September 

MA UW 0,8 0,8 0,8 24 2074 

SW 1 8 8 2,5 24 20736 

DW 6 4 4 24 10368 

SB 1 4 4 0 0 0 

BPT 7 0,04 0,04 0,04 24 104 

SW 2 4 4 4 16 6912 

Oktober 

MA UW 0,8 0,8 0,8 24 2143 

SW 1 5 5 3 24 13392 

DW 6 4 4 24 10714 

SB 1 4 4 0 0 0 

BPT 7 0,06 0,06 0,06 24 161 

SW 2 4 4 4 16 7142 

November 

MA UW 0,8 0,8 0,8 24 2074 

SW 1 5 5 3 24 12960 

DW 6 4 4 24 10368 

SB 1 4 4 0 0 0 

BPT 7 0,06 0,06 0,06 24 156 

SW 2 4 4 4 20 8640 

Desember 

MA UW 0,8 0,8 0,8 24 2143 

SW 1 8 8 3 24 21427 

DW 6 4 0 0 0 

SB 1 4 4 0 0 0 
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BPT 7 0,06 0,06 0,06 24 161 

SW 2 4 4 4 8 3571 

Kapasitas Satu Tahun 334172 

 

4. Unit Minomartani 

Bulan 
Jenis 

Sumber 

Kap 

Sumber 

(lt/dtk) 

Kap 

Terpsg 

(lt/dtk) 

Kap 

Prod 

(lt/dtk) 

Jam 

Operasi 

(jam/hr) 

Total 

Kapasitas 

Terpasang 

(m3) 

Januari 

SW 1 2 2 2 19,6 4375 

SW 2 6 6 6 23,6 15803 

SW 3 9 9 6 20,2 20289 

SW 4 5 5 5 7 3906 

Februari 

SW 1 2 2 2 18,6 3750 

SW 2 6 6 6 24 14515 

SW 3 9 9 9 20,6 18688 

SW 4 5 5 4 6,7 3377 

Maret 

SW 1 2 2 2 21,4 4776 

SW 2 6 6 6 23 15401 

SW 3 9 9 9 17,1 17175 

SW 4 5 5 5 8,5 4743 

April 

SW 1 2 2 2 23,8 5141 

SW 2 6 6 6 23,8 15422 

SW 3 9 9 9 16 15552 

SW 4 5 5 5 2 1080 

Mei 

SW 1 2 2 2 24 5357 

SW 2 6 6 6 24 16070 

SW 3 9 9 9 16,5 16573 

SW 4 5 5 5 11,8 6584 

Juni 

SW 1 2 2 2 23,5 5076 

SW 2 6 6 6 24 15552 

SW 3 9 9 9 17 16524 

SW 4 5 5 5 11,4 6156 

Juli 

SW 1 2 2 2 24 5357 

SW 2 6 6 6 24 16070 

SW 3 9 9 9 18,6 18682 

SW 4 5 5 5 9,5 5301 

Agustus 

SW 1 2 2 2 24 5357 

SW 2 6 6 6 23,9 16003 

SW 3 9 9 9 18,5 18581 

SW 4 5 5 5 4,5 2511 

September 
SW 1 2 2 2 23,9 5162 

SW 2 6 6 6 23,8 15422 
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SW 3 9 9 9 12,9 12539 

SW 4 5 5 5 13,1 7074 

Oktober 

SW 1 2 2 2 23,6 5268 

SW 2 6 6 6 22,6 15133 

SW 3 9 9 9 18,4 18481 

SW 4 4 4 4 18,4 8214 

November 

SW 1 2 2 2 22,8 4925 

SW 2 6 6 6 22,2 14386 

SW 3 9 9 9 23,2 22550 

SW 4 5 5 5 20 10800 

Desember 

SW 1 2 2 2 22 4910 

SW 2 6 6 6 24 16070 

SW 3 9 9 9 22 22097 

SW 4 5 5 5 18 10044 

Kapasitas Satu Tahun 532823 

 

5. Unit Tridadi 

Bulan Jenis Sumber 

Kap 

Sumber 

(lt/dtk) 

Kap 

Terpsg 

(lt/dtk) 

Kap 

Prod 

(lt/dtk) 

Jam 

Operasi 

(jam/hr) 

Total 

Kapasitas 

Terpasang 

(m3) 

Januari 

DW Murangan 15 5 4,4 13 7254 

SW 1 2 2 1,3 22 4910 

SB 7 6 5,5 13 8705 

SW Kadisono 2 2 1,6 19 4241 

Februari 

DW Murangan 15 5 4 14 7056 

SW 1 2 2 1,3 22 4435 

SB 7 6 5,5 14 8467 

SW Kadisono 2 2 1,6 21 4234 

Maret 

DW Murangan 15 5 4 15 8370 

SW 1 2 2 1,3 22 4910 

SB 7 6 4,5 15 10044 

SW Kadisono 2 2 1,6 24 5357 

April 

DW Murangan 15 5 4 17 9180 

SW 1 2 2 1,3 22 4752 

SB 7 6 4,5 17 11016 

SW Kadisono 2 2 1,6 20 4320 

Mei 

DW Murangan 15 5 4 19 10602 

SW 1 2 2 1,3 23 5134 

SB 7 6 3 19 12722 

SW Kadisono 2 2 1,3 24 5357 

Juni 
DW Murangan 15 5 4 13 7020 

SW 1 2 2 1,3 23 4968 
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SB 7 7 7 13 9828 

SW Kadisono 2 2 1 23 4968 

Juli 

DW Murangan 15 5 4 18 10044 

SW 1 2 2 0 0 0 

SB 7 7 5,1 18 14062 

SW Kadisono 2 2 1,3 20 4464 

Agustus 

DW Murangan 15 5 4 20 11160 

SW 1 2 2 0 0 0 

SB 7 7 5,1 19 14843 

SW Kadisono 2 2 1,3 20 4464 

September 

DW Murangan 15 5 4 20 10800 

SW 1 2 2 0 0 0 

SB 7 7 5,1 20 15120 

SW Kadisono 5 5 1,9 23 12420 

Oktober 

DW Murangan 15 5 4,4 20 11160 

SW 1 2 2 0 0 0 

SB 7 7 5,5 19 14843 

SW Kadisono 5 5 1,9 22 12276 

November 

DW Murangan 15 5 4,4 19 10260 

SW 1 2 2 0 0 0 

SB 7 7 5,5 22 16632 

SW Kadisono 5 5 1,9 19 10260 

Desember 

DW Murangan 15 5 4,4 14 7812 

SW 1 2 2 1,3 23 5134 

SB 7 7 5,5 13 10156 

SW Kadisono 6 5 3 23 12834 

Kapasitas Satu Tahun 376592 

 

6. Unit Sleman 

Bulan 
Jenis 

Sumber 

Kap 

Sumber 

(lt/dtk) 

Kap 

Terpsg 

(lt/dtk) 

Kap 

Prod 

(lt/dtk) 

Jam 

Operasi 

(jam/hr) 

Total 

Kapasitas 

Terpasang 

(m3) 

Januari 

MA Tuk 

Dandang 
20 20 18 23 51336 

MA Umbul 

Wadon 
31 31 31 24 83030 

SW 1 TD 15 13 0 0 0 

SB 1 10 7 7 0 0 

IPA-SPAM 20 20 14 23 51336 

Februari 

MA Tuk 

Dandang 
20 20 18 23 46368 

MA Umbul 

Wadon 
31 31 31 24 74995 
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SW 1 TD 15 13 0 0 0 

SB 1 10 7 0 0 0 

IPA-SPAM 20 20 14 23 46368 

Maret 

MA Tuk 

Dandang 
27 27 25 23 69304 

MA Umbul 

Wadon 
28 28 28 24 74995 

SW 1 TD 15 13 0 0 0 

SB 1 10 7 0 0 0 

IPA-SPAM 20 20 13 23 51336 

April 

MA Tuk 

Dandang 
27 27 25 23 67068 

MA Umbul 

Wadon 
26 26 26 24 67392 

SW 1 TD 15 13 0 0 0 

SB 1 10 7 0 0 0 

IPA-SPAM 20 20 15 23 49680 

Mei 

MA Tuk 

Dandang 
27 27 25 23 69304 

MA Umbul 

Wadon 
26 26 26 24 69638 

SW 1 TD 15 13 0 0 0 

SB 1 10 7 0 0 0 

IPA-SPAM 20 20 15 23 51336 

Juni 

MA Tuk 

Dandang 
20 17 16 23 42228 

MA Umbul 

Wadon 
28 28 28 24 72576 

SW 1 TD 20 13 0 0 0 

SB 1 10 7 0 0 0 

IPA-SPAM 20 20 15 23 49680 

Juli 

MA Tuk 

Dandang 
20 17 9 23 43636 

MA Umbul 

Wadon 
27 27 27 24 72317 

SW 1 TD 20 13 0 0 0 

SB 1 10 7 0 0 0 

IPA-SPAM 20 20 17 23 51336 

Agustus 

MA Tuk 

Dandang 
20 17 12 23 43636 

MA Umbul 

Wadon 
27 27 27 24 72317 

SW 1 TD 20 13 0 0 0 

SB 1 10 7 0 0 0 

IPA-SPAM 20 20 17 23 51336 
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September 

MA Tuk 

Dandang 
20 17 12 23 42228 

MA Umbul 

Wadon 
27 27 27 24 69984 

SW 1 TD 20 13 0 0 0 

SB 1 10 7 0 0 0 

IPA-SPAM 20 20 17 23 49680 

Oktober 

MA Tuk 

Dandang 
20 10 6 24 26784 

MA Umbul 

Wadon 
27 27 27 24 72317 

SB 1 10 7 0 0 0 

Intake 1 20 20 17 23 51336 

Intake 2 20 15 12 23 38502 

November 

MA Tuk 

Dandang 
20 17 16 23 42228 

MA Umbul 

Wadon 
27 27 27 24 69984 

SB 1 10 7 0 0 0 

Intake 1 20 20 18 23 49680 

Intake 2 20 15 12 23 37260 

Desember 

MA Tuk 

Dandang 
20 20 18 23 51336 

MA Umbul 

Wadon 
27 27 27 24 72317 

SB 1 10 7 0 0 0 

Intake 1 20 20 18 23 51336 

Intake 2 20 15 0 0 0 

Kapasitas Satu Tahun 2147519 
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Lampiran 4 Tabel Data Tekanan Air Pada Sambungan Pelanggan  

1. Unit Pakem Turi 

NO 
ZONA LOKASI PENGUKURAN 

KET 
DAERAH TANGGAL JUML. SR Ø PIPA ( mm ) NAMA WAKTU TEKANAN 

                  

1 Kledokan   28 Agustus 2018 7 2 Sri Indarti 10:00 2,0   

2 Sukunan   28 Agustus 2018 6 2 Sidik Pramono 10:10 3,0   

3 Pakem Gede 28 Agustus 2018 21 1,5 Yulia Esti 10:15 1,5   

4 Pakem Gede 28 Agustus 2018 16 1 Mugiyanto 10:25 1,0   

5 Pakem Tegal 28 Agustus 2018 15 1,5 H. M Romli 10:35 1,0   

6 Pakem Tegal 28 Agustus 2018 10 1 Arjo 10:45 0,8   

7 Tegalsari   28 Agustus 2018 17 1 Djumal 11:00 1,0   

8 Gambiran   28 Agustus 2018 9 1,5 Sutarman 11:10 1,0   

9 Wonogiri   28 Agustus 2018 15 3 Slemet 11:20 2,0   

10 Banteng   28 Agustus 2018 2 4 Ngadiman 11:40 1,5   

11 Sidorejo   28 Agustus 2018 35 2 Walimah 12:00 2,5   

12 Gama Asri G-01 28 Agustus 2018 9 2 Dr. Supriyatun 12:25 1,0   

13 Gama Asri A-02 28 Agustus 2018 15 1,5 Merry S 12:30 1,2   

   Tekanan rata-rata   177       1,5   
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2. Unit Ngaglik 

NO 
ZONA LOKASI PENGUKURAN 

KET 
DAERAH TANGGAL JUML. SR Ø PIPA ( mm ) NAMA WAKTU TEKANAN 

                    

1 Gondangan   10-12-18 
6 

Hidrofur 

Kantor Cabang 

Ngaglik 11.00 1,4   

2 Tambakan Atas   10-12-18 12 Ø 75 Surati 10.50 0,6 evaluasi 

3 Tambakan Bawah   10-12-18 10 Ø 75 Yuni 10;45 0,6 evaluasi 

4 Plosokuning Atas   10-12-18 2 Ø 50 Trigiyantoro 10.40 0,8   

5 Plosokuning Tengah   10-12-18 10 Ø 50 Yohana 10.35 0,8   

6 Plosokuning Bawah   10-12-18 8 Ø 50 Djaidun 10.30 1,8   

7 Tiyasan   10-12-18 6 Ø 75 Djaka D 10.10 0,8   

8 Bambu Asri   10-12-18 8 Ø 50 Andriani     evaluasi 

9 Banteng III Atas   10-12-18 6 Ø 50 Yanuari 10.12 1,2   

10 Banteng III Tengah   10-12-18 10 Ø 50 Suyadi M 10.15 1,2   

11 Banteng III Bawah   10-12-18 30 Ø 50 Endang S 10.18 1,4   

12 Manukan   10-12-18 44 Ø 50 Ario S 10.04 1,6   

13 Ganjuran   10-12-18 8 Ø 50 Murjono 10.00 1,4   

14 Ngabean   10-12-18 10 Ø 75 Wijayanto 10.20   evaluasi 

15 Ngabean Tengah   22/12/18 5 Ø 75 STM PIRI 10.24 0,4 evaluasi 

16 Ngabean Bawah   22/12/18 12 Ø 75 Herna Fuad 10.30 1   

17 Sengkan Atas   22/12/18 16 Ø 50 V. Haryanto 10.35 0 evaluasi 

18     22/12/18 6        evaluasi 

19 Sengkan Bawah   22/12/18 10 Ø 50 Masiran 10.38 0,2 evaluasi 

20 Babadan Atas   22/12/18 14 Ø 50 Suhartono 10.45 0,4 evaluasi 
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21 Babadan Tengah   22/12/18 10 Ø 50 Indarto 10.50 0,6 evaluasi 

22 Babadan Bawah   22/12/18 74 Ø 50 Chusroni 10.55 0,6 evaluasi 

23 Kolombo Atas   22/12/18 8 Ø 50 R. Dinu 11.05 0,4 evaluasi 

24 Kolombo Bawah   22/12/18 12 Ø 50 Suyono 10.00 0,8   

25 Joho Atas   22/12/18 13 Ø 50 Suratno 10.20 1,4   

26 Joho Bawah   22/12/18 6 Ø 50 Anwar Hamidi 10.25 2   

27 Banteng Atas   26/12/18 20 Ø 75 Suhartono 10.08 0 evaluasi 

28 Banteng Tengah   26/12/18 10 Ø 1 Masjid An-Nur 10.15 0,2 evaluasi 

29 Prujakan Atas   26/12/18 43 Ø 1 Mugiran 10.00 0,4 evaluasi 

30 Prujakan Bawah   26/12/18 10 Ø 50 Riyanto 09.30 1   

31 PSAB   26/12/18 15 Ø 1 Nurjono 09.35 0,2 evaluasi 

32 Dayu Atas   26/12/18 20 Ø 1 Anshori Rahmini 09.40 0 evaluasi 

33 Dayu Bawah   26/12/18 5 Ø 50 Iswadi 09.45 0,4 evaluasi 

34 Jl. Damai   26/12/18 31 Ø 100 Gereja 10.00 0 evaluasi 

35 Krikilan   26/12/18 15 Ø 75 Tya Hermoza 10.05 0 evaluasi 

36 Taman Bunga   26/12/18 
 

Ø 40 Pos Satpam 10.10 0,2 evaluasi 

37 Lempongsari Atas   26/12/18 2 Ø 75 Sunaryati 10.15 0,4 evaluasi 

38 Lempongsari Tengah   26/12/18 10 Ø 50 Taman Monjali 10.20 0,6 evaluasi 

39 Lempongsari Bawah   26/12/18 80 Ø 50 Pudjatmo 10.25 1   

40 Lempongsari Blok A   26/12/18 50 Ø 50 Ir. Susilo 10.20 1   

41 Jongkang   26/12/18 24 Ø 75 Sumani 10.30 1,6   

42 Nandan   26/12/18 35 Ø 50 Cipta 10.35 2   

         
          

         
          

         
          



112 

 

 

 

         
          

            Jumlah Evaluasi      348 

  Jumlah      726           

   Tekanan rata-rata          0,72   
 

 

 

3. Unit Minomartani 

NO 
ZONA LOKASI PENGUKURAN 

KET 
DAERAH TANGGAL 

JUML. 

SR 
Ø PIPA ( mm ) NAMA WAKTU TEKANAN 

                    

1 Gurameh   06/12/2018 109 2" III/2 09.30 1,3   

2 Tawes   " 95 2" NO.18   1,3   

3 Blanak   " 18 2" I/3   0,9   

4 Lodan   " 12 2" Sedih Widodo   0,6 evaluasi 

5 Mujaer   " 87 2" VII/6   1,1   

6 Tongkol   " 145 2" V/1   1,3   

7 Tengiri   " 185 2" VI/21   0,9   

8 Kakap   " 208 2" VII/17   1,7   

9 Piranha   " 55 2" V/1   0,9   

10 Arwana   " 35 2" No.21   1   

11 Lele   " 106 2" III/4   0,6 evaluasi 

12 Bandeng   " 71 2" II/16   0,4 evaluasi 

13 Layur   " 67 2" Balai RT   0,4 evaluasi 
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NO 
ZONA LOKASI PENGUKURAN 

KET 
DAERAH TANGGAL 

JUML. 

SR 
Ø PIPA ( mm ) NAMA WAKTU TEKANAN 

14 Ngori Indah   " 60 2" C.10   1,2   

15 Taman Krajan   " 32 2" E.25   0,5 evaluasi 

16 Gabus   " 186 2" VIII/6   0,7   

17 Mino Asri   "  
2" 7 G   0,6 evaluasi 

18 Citra Kedaton   " 26 2" NO. 15   1,1   

19 Sambirejo   "  
2" Sri Suryani   1   

20 

Tegalturi 

Karangasem   " 
 

2" Drs. Djayusman   0,6 evaluasi 

21 Leles Gempol      
2" Sunarti   1   

22 Manukan      
2" Rajawali 1/13 10.30 0,7   

         
          

         
   Jumlah Evaluasi      288 

  Tekanan Rata-rata     1497       0,90   
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4. Unit Tridadi 

NO 
ZONA LOKASI PENGUKURAN 

KET 
DAERAH   TANGGAL JUML. SR Ø PIPA ( mm ) NAMA WAKTU TEKANAN 

                      

1 Trucuk     05/12/2018 6 40 Eny   1,8   

2 Aspol     05/12/2018 17 50 Imelda   1,8   

3 Safir     05/12/2018 45 50 Dr. Nanang   0,5 evaluasi 

4 Dukuh     14/12/2018 1 75 Panjang   0,5 evaluasi 

5 Sleman Permai 1   14/12/2018 201 50 Sugeng   1,7   

6 Sleman Permai 2   14/12/2018 91 50 Jorzy   1,8   

7 Murangan   26/12/2018 30 50 Dwiyanti   1,3   

8 Plaosan     26/12/2018 12 50 Sastro Sudarmo   1,5   

9 Warak     26/12/2018 10 50 Widodo   2,0   

10 Cibukan     26/12/2018 32 75 Sartinah   1,5   

11 Sanggrahan   31/12/2018 30 50 Andreas   2,0   

12 Berdikari   31/12/2018 
 

50 Edi Subagyo   1,0   

13 Kalakijo   31/12/2018 88 50 Widodo   1,1   

14 Paten     31/12/2018 60 50 Suryono   1,5   

           
            

  Jumlah       623   Jumlah Evaluasi   46   

  Tekanan rata-rata               4,71   
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5. Unit Sleman 

NO 
ZONA LOKASI PENGUKURAN 

KET 
DAERAH  TANGGAL 

JUML. 

SR 

Ø PIPA  

(mm ) 
NAMA WAKTU TEKANAN 

                    

1  Beran Lor 03 91 50 Sri Sukma 9:20 0,70   

2  Beran Kidul " 169 " Kasiyati 9:42 0,50 evaluasi 

3  Bangun Bejo " 71 " Amat 10:25 0,60 evaluasi 

4  Ngepos   " 5 " Suharjo 10:05 0,60 evaluasi 

5  Ngancar   " 7 " B.Sutrisno 10:15 0,60 evaluasi 

6  Denggung " 141 " Wagiono 10:32 0,80   

7  Komplek Pemda " 49 75 Kantor PDAM Pusat 10:45 1,50   

8  Jaban   " 15 50 C. Pranjono 10:55 0,60 evaluasi 

9  Kebon Agung " 14 " Purbo Seputro 11:05 0,60 evaluasi 

10  Sawahan   " 23 " Hadi Suwarno 9:00 0,50 evaluasi 

11  GTA (A,B,C,D,Ruko) " 259 " 

Pt. Waskita Karya (A-

401) 11:43 1,00   

12  Taman Permata " 21 " Rudi Purbowo(TP-42) 11:30 1,20   

13  Jomblang   " 45 " Lilik 9:55 0,70   

14  Duwet   " 80 " Masjid 10:10 0,60 evaluasi 

15  Jaten   " 45 " Abu Tohir 10:12 0,60 evaluasi 

16  Mulungan Wetan " 68 50 Sri Rahayu 10:28 0,70   

17  Mulungan Kulon " 119 50 Yunanto 10:35 0,70   

18  karang Geneng " 8 75 Karyo Utomo 10:40 0,80   

19  Mlati Sendangadi " 304 100 Juwahir 10:25 1,00   
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20  Mlati Dukuh " 65 50 Karyo Diharjo 10:17 1,00   

21  Mlati Krajan " 30 " Kashartono 10:20 1,00   

22  Jongke   " 17 75 RM. Padmo 9:40 0,70   

23  BAKN   " 58 50 

Sunarno BCHK (No. 

7) 10:05 0,60 evaluasi 

24  Perum. Sendangadi " 109 " Tri Kurniawan (A-2) 10:10 0,60 evaluasi 

25  Taman Kuantan " 61 " Sugeng S. (E-1) 10:00 0,60 evaluasi 

26  Pondok Gemilang " 60 " Pos Satpam 10:00 0,60 evaluasi 

27  Perum Asoka " 10 40 Erna Lestari (H 1) 9:35 0,60 evaluasi 

28  Perum Jombor baru " 157 50 Wardiono(III-9) 10:00 0,80   

29  Jombor Desa " 94 75 Sudirham 10:10 0,60 evaluasi 

30  Amerta   " 86 50 Suwardoyo 10:15 1,00   

31  Perum Bumi Monjali " 39 " Ratnasari(B-10) 10:32 1,00   

32  Pondok Permai Mlati " 17 " Lusiana(A-1) 10:00 1,00   

33  Griya Mlati Indah " 20 " Murdawati 10:40 1,00   

34  Perum Sendang Indah " 17 " Kunto Riyadi (A-7) 11:00 0,70   

35  Perum Mlati Permai " 32 " Bambang S. B-3 11:20 1,00   

36  Perum Mranggen 05 91 " Rodjikin(A-14 C) 11:20 0,90   

37  Mranggen Desa " 143 " Diah Untari 10:17 0,90   

38  Kutu   " 204 " Hadi Timbal 10:50 0,90   

39  Patran   " 222 " Ngadiman 11:00 0,90   

40  Karang Jati " 153 " Rahayu 10:30 0,80   

41  Karang anyar " 44 " Suminem 10:27 0,80   

42  Perum. Graha " 14 " Pos Satpam 10:10 0,80   

43  Popongan " 78 " Pos Satpam BRI 10:15 0,80   
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44  Rogoyudan " 66 " Ernawati 10:45 0,80   

45  Blunyah Mesan " 31 " Yusak MR 10:35 1,00   

46 Kragilan     53 50         

47  Bantarejo " 10 " Tri Murti Wahyu 9:40 1,50   

48 
 GTA (Blok F,G,H.I dan 
panasan) " 281 40 Satrijo Hadiwibowo 11:30 1,00   

49  Perum Lojajar " 157 50 Pos Satpam 10:21 1,10   

50  Perum Gama mandiri " 8 " Ira Puspita 10:25 1,10   

51  Darma Asri/ Rima asri " 21 " Enny 10:14 1,00   

52  Ngentak   " 16 " Waluyo Djati 10:07 1,00   

53  Kadipuro   " 52 " Joko Bintoro 10:00 1,00   

54  Wonorejo " 1 " Petrus Darmadi 10:10 1,00   

55 
 Rejondani/ 
Notoraharjan " 6 25 Drs H. Banu 10:12 0,60 evaluasi 

56  Fasco Mansion " 57 50 Adita Permata (T-6) 9:10 1,20   

57  Taman Palagan 3 " 68 " Retno Inten (D-5) 9:20 0,60 evaluasi 

58  Bromelia   " 7 " Mira Fauzia 10:30 1,00   

59  Gondang Lutung " 68 " Ahmad Kaswad 8:30 0,70   

60  Pesona Palagan " 13 " Edi Santoso K-19 8:50 0,70   

61  Dusun Wonosobo " 36 " Ewin Parangin Angin 9:10 0,70   

62  Dsn Sumberan " 46 " Mujiono 12:05 1,00   

63  Dsn Sedan " 66 " Sapto 12:30 1,00   

64  Perum Saka Permai 06 90 " 
M. Aif Nanang (A-
41) 9:30 0,60 evaluasi 

65  Perum Unisia I dan II " 50 " Agus Maskur 9:45 0,70   
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66  Green Hill " 200 " 

Alfin Kurniadi(K-

349) 11:05 0,80   

67  Dsn Kadirejo/Kancilan " 229 " Sunardi 11:30 1,00   

68  Dsn Karangjenjem " 55 " Wartini 9:00 0,60 evaluasi 

69  Dsn Clumprit " 49 " Kus Handoko 9:20 0,60 evaluasi 

70 Dsn Gentan Asri   16   Ir. Arif 12:00 0,80   

71  Perum Tugu asri " 87 " Pos Satpam 12:10 1,00   

72  Taman Palagan I " 24 " Pos Satpam 12:15 0,50 evaluasi 

73  Ruko sariharjo " 31 " 

Wiwin Rohana (No. 

11) 12:20 0,60 evaluasi 

74  Bendosari " 4 40 Ayu Sriningsih 12:22 0,80   

75  Tegalsari   " 6 40 Antoni 9:48 0,60 evaluasi 

76  tegalwaras " 5 50 Dr. Maduseno 9:50 0,60 evaluasi 

77  Jatirejo   " 19 50 Ahmad Santoso 9:43 0,80   

78  Mudal   " 105 " Nurlela 10:05 1,00   

79  Villa Harmoni " 12 " Villa Harmoni (A-4) 10:15 1,00   

80  Perum Paradise   99 " Naomi Dossugi (S-1) 10:35 0,70   

81 Perum Vasana   36   Nugroho Adi Saputro 14:00 0,60 evaluasi 

82  Kronggahan " 166 " Sunaryo 9:38 1,00   

83  Karangwaru " 46 " Pawiro Suwarno 10:47 1,20   

84  Bulus   " 61 " Sumino 11:25 0,70   

85 Dusun Kayen   17 50 Haryo Buwono, SH   0,8   

   Tekanan rata-rata   5825       0,81 1191 
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Lampiran 5 Tabel Data Jumlah Penduduk Terlayani 

Pakem 

Kategori RT Sosial Niaga Inst HU Indstr Total 

Jumlah (SR) 493 4 3 16 3 0 519 

Jumlah (jiwa) 2958 100 60 1280 150 0 4548 

Turi 

Kategori RT Sosial Niaga Inst HU Indstr Total 

Jumlah (SR) 225 1 0 0 0 0 226 

Jumlah (jiwa) 1350 25 0 0 0 0 1375 

Ngaglik 

Kategori RT Sosial Niaga Inst HU Indstr Total 

Jumlah (SR) 1307 13 9 3 0 0 1332 

Jumlah (jiwa) 7842 325 180 240 0 0 8587 

Minomartani 

Kategori RT Sosial Niaga Inst HU Indstr Total 

Jumlah (SR) 1871 21 2 3 0 0 1897 

Jumlah (jiwa) 11226 525 40 240 0 0 12031 

Tridadi 

Kategori RT Sosial Niaga Inst HU Indstr Total 

Jumlah (SR) 1139 8 2 12 5 0 1166 

Jumlah (jiwa) 6834 200 40 960 250 0 8284 

Sleman 

Kategori RT Sosial Niaga Inst HU Indstr Total 

Jumlah (SR) 5394 61 18 49 9 0 5531 

Jumlah (jiwa) 32364 1525 360 3920 450 0 38619 
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Lampiran 6 Form Survey Lapangan 

FORM SURVEY LAPANGAN 

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN TEKNOLOGI PENGEMBANGAN SPAM 

Provinsi: ……………………………………………………………………………………… 

Hari/Tanggal: ……………………………………………………………………………....... 

Kategori: ……………………………………………………………………………………… 

A. Uraian Umum 

1. Nama SPAM: ………………………………………………………………………….. 

2. Lokasi SPAM: 

a. Desa: ……………………………………………………………………… 

b. Kecamatan: ….………………………………………………………………… 

c. Kabupaten/Kota: ………………………………………………………………. 

3. Koordinat: (………………………; ………..……………………; …..……….……………) 

 

B. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 

 

1. Tahun pembangunan:  

a. Pembangunan: Tahun ……………………… 

b. Operasional: Tahun ……………………. 

2. Kapasitas  

a. Kapasitas Desain: ………………………….. liter/detik 

b. Kapasitas Operasi: …………….…………..… liter/detik 

c. Kapasitas Produksi: ………………..……………. liter/detik 

 

C. Perancangan dan Pembangunan 

 

1. Apakah SPAM mempunyai Desain/Rancangan Rinci (Detail Engineering Design): 

Punya/Tidak 

2. Apakah pembangunan/konstruksi semua sistem pada SPAM sesuai Desain: 

Sesuai/Tidak 

3. Apabila “Tidak”, pembangunan apa yang tidak sesuai dengan Desain:  

a. ……………………………………………………………………………………… 

b. ………………………………………………………………………………………… 

c. ……………………………………………………………………………………… 

4. Apakah rancangan atau Desain semuanya sudah ada dalam NPSK (Norma Pedoman 

Standard an Kriteria): Ada/Tidak  

5. Apabila “Tidak”, rancangan apa yang tidak ada dalam NPSK:  

a. ……………………………………………………………………………………… 

b. ………………………………………………………………………………………… 

c. ……………………………………………………………………………………… 
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UNIT AIR BAKU 

A. Uraian Umum 

1. Nama SPAM: ………………………………………………………………………………….. 

2. Lokasi Sumber Air: 

a. Desa: ……………………………………………………………………………… 

b. Kecamatan: …………………………………………………………………. 

c. Kabupaten/Kota: …………………………………………………………….... 

3. Koordinat: (………………………;………..…………………; ………….……..………) 

B. Kondisi Sumber  

1. Nama Sumber: …………………………………………………………………… 

2. Jenis Sumber Air: sungai/danau/kolong/mata air/air tanah/air hujan/air laut/………..... 

3. Kualitas air baku: asin/payau/gambut/kekeruhan tinggi/………………………….. 

Lampirkan data kualitas air baku 

4. Kapasitas Sumber:  

a. Maksimum: ……………………………… liter/detik 

b. Minimum: ……………………………… liter/detik 

c. Rata-rata: ……………………………… liter/detik 

5. Ketinggian muka air:  

a. Maksimum: + ……………………………… Meter 

b. Minimum:    + ……………………………… Meter 

c. Rata-rata:     + ……………………………… Meter 

C. Permasalahan dan Saran 

1. Apakah ada kendala/permasalahan yang dihadapi dalam operasional unit air baku: 

Ada/Tidak 

2. Uraikan permasalahan yang dihadapi:  

a. ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

b. ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

c. ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. Apakah pernah dilakukan upaya pemecahan masalah tersebut: Pernah/Tidak 

4. Uraikan saran langkah/cara untuk memecahkan permasalahan sebagaimana diuraikan 

diatas: 

a. ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

b. ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

c. ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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UNIT PRODUKSI 

A. Uraian Umum 

1. Nama Instalasi: ………………………………………………………………………… 

2. Lokasi Instalasi: 

a. Desa: …………………………………………………………………………… 

b. Kecamatan: ……………………………………………………………………… 

c. Kabupaten/Kota: ……………………………………………………………….. 

3. Koordinat: (…………………;………..……………………; …………….……………) 

4. Kapasitas :  

a. Desain : ……………………………… liter/detik 

b. Operasional: ……………………………… liter/detik 

c. Produksi : ……………………………… liter/detik 

5. Waktu Operasional: …………………………. Jam/hari 

 

B. Bangunan Pengolahan Air 

1. Tipe Bangunan: Paket/Konvensional/ ………………………………… 

2. Konstruksi Bangunan: Beton/Baja/………...................... 

3. Tahun pembangunan: Tahun ……………………… 

4. Tahun Operasional:      Tahun ……………………… 

5. Kondisi Bangunan: Baik/Rusak/………………………………….. 

6. Rangkaian proses pengolahan:  

Unit Pengolahan Ada/Tidak (*) Urutan Proses (**) Mekanis/Hidrolis 

 Prasedimentasi       

 Aerasi       

 Netralisasi       

 Preklorinasi       

 Koagulasi       

 Flokulasi       

 Sedimentasi       

 Filtrasi       

 Filter Karbon Aktif       

 Desinfeksi       

 Pelunakan       

 …………………………………………       

 ………………………………………..       

 Pembubuhan bahan kimia:       

a. ……………………………………..       

b. …………………………………...       

c. ……………………………………       
Keterangan: 

(*)isi dengan (v) bila ada dan (x) 

(**)isi dengan nomor urutan unit pengolahan yang ada 
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C. Pengolahan 

1. Apakah ada Petunjuk Pengoperasioan/SOP: Ada/Tidak 

2. Apakah operasional yang dilakukan semuanya sesuai dengan Petunjuk 

Pengoperasian: Ya/Tidak 

3. Bila “Tidak”, pengoperasian apa yang tidak sesuai: 

a. …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

b. …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

c. …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. Apakah kualitas air olahan memenuhi baku mutu air minum: Ya/Tidak 

5. Bila “Tidak”, parameter apa saja yang tidak memenuhi baku mutu 

a. ………………………………………………………………………………………… 

b. ………………………………………………………………………………………… 

c. ………………………………………………………………………………………… 

d. …………………………………………………………………………………… 

Lampirkan data kualitas air olahan 

D. Bangunan Pelengkap 

1. Cara pembubuhan bahan kimia: Gravitasi/Pompa 

2. Bila menggunakan Pompa pembubuh, Pompa pembubuh yang digunakan: …. Unit 

a. Pompa 1 

i. Bahan kimia: ………………………………………………………. 

ii. Jenis Pompa: ……………………………………………………………. 

iii. Merek: ………………………………………………………………….. 

iv. Kapasitas: ………………………………………….……. Liter/detik 

v. Head: …………………………………………………..…. Meter 

vi. Tahun Pemasangan: Tahun ……………………… 

vii. Kondisi: Baik/Rusak/………………………..……….  

b. Pompa 2 

i. Bahan Kimia: ……………………………………………………… 

ii. Jenis Pompa: ……………………………………………………… 

iii. Merek: ………………………………………………………………….. 

iv. Kapasitas: ………………………………………….……. Liter/detik 

v. Head: …………………………………………………..…. Meter 

vi. Tahun Pemasangan: Tahun ……………………… 

vii. Kondisi: Baik/Rusak/………………………..……….  

c. Pompa 3  

i. Bahan Kimia: 

……………………………………………………………………. 

ii. Jenis Pompa: 

……………………………..…………………………………….. 
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iii. Merek: …………………………………………………………….. 

iv. Kapasitas: ………………………………………….……. Liter/detik 

v. Head: …………………………………………………..…. Meter 

vi. Tahun Pemasangan: Tahun ……………………… 

vii. Kondisi: Baik/Rusak/………………………..……….  

3.  Bila Bangunan Pengolahan dilengkapi Pompa, Pompa yang digunakan: 

………………………. Unit 

a. Pompa Backwash 

i. Jenis Pompa: centrifugal/submersible/……………………… 

ii. Merek: ………………………………………………………….. 

iii. Kapasitas: ………………………………………….……. Liter/detik 

iv. Head: …………………………………………………..…. Meter 

v. Tahun Pemasangan: Tahun ……………………… 

vi. Kondisi: Baik/Rusak/………………………..……….  

b. Pompa ………………. 

i. Jenis Pompa: centrifugal/submersible/………………………. 

ii. Merek: ………………………………………………………………… 

iii. Kapasitas: ………………………………………….……. Liter/detik 

iv. Head: …………………………………………………..…. Meter 

v. Tahun Pemasangan: Tahun ……………………… 

vi. Kondisi: Baik/Rusak/………………………..……….  

c. Pompa …………………. 

i. Jenis Pompa: centrifugal/submersible/…………………….. 

ii. Merek: ……………………………………………………….……… 

iii. Kapasitas: ………………………………………….……. Liter/detik 

iv. Head: …………………………………………………..…. Meter 

v. Tahun Pemasangan: Tahun ……………………… 

vi. Kondisi: Baik/Rusak/………………………..……….  

d. Pompa ………………………………. 

i. Jenis Pompa: centrifugal/submersible/…………………… 

ii. Merek: ……………………………………………………………….. 

iii. Kapasitas: ………………………………………….……. Liter/detik 

iv. Head: …………………………………………………..…. Meter 

v. Tahun Pemasangan: Tahun ……………………… 

vi. Kondisi: Baik/Rusak/………………………..……….  

4. Bila Bangunan Pengolahan dilengkapi Kompresor, Kompresor yang digunakan: 

…………………. Unit 

a. Kompresor 1 

i. Jenis: ……………………………………..………………………….. 

ii. Merek:………………………………………………………………….. 

iii. Kapasitas: ………………………………………….…….  

iv. Tahun Pemasangan: Tahun ……………………… 
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v. Kondisi: Baik/Rusak/………………………..……….  

b. Kompresor 2 

i. Jenis: ………………………………………………….…………………….. 

ii. Merek: ……………………………………………………………………….. 

iii. Kapasitas: ………………………………………….…….  

iv. Tahun Pemasangan: Tahun ……………………… 

v. Kondisi: Baik/Rusak/………………………..……….  

E. Sumber Listrik 

1. Sumber listrik utama: PLN/Genset/…….…………………………………………… 

2. Sumber listrik cadangan: Tidak Ada/Genset/…………………………………… 

3. Berapa lama rata-rata dalam sebulan penggunaan sumber listrik cadangan: 

……………………….. Jam 

 

F. Pengoperasian dan Pengontrolan 

1. Apakah terdapat teknologi pengoperaian atau pengontrolan: Ada/Tidak 

2. Bila ada teknologi pengoperasian/pengontrolan: Supervisory Control And Data 

Acquisition (SCADA)/…………………………………………………………… 

3. Instrumen apa saja yang dapat dioperasikan/dikontril: 

a. ………………………………………………………………………………………… 

b. ……………………………………………………………………………………… 

c. ………………………………………………………………………………………… 

d. ………………………………………………………………………………………… 

 

G. Permasalahan dan Saran 

1. Apakah ada kendala/permasalahan yang dihadapi dalam operasional unit produksi: 

Ada/Tidak 

2. Uraikan permasalahan yang dihadapi:  

a. ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

b. ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

c. ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. Apakah pernah dilakukan upaya pemecahan masalah tersebut: Pernah/Tidak 

4. Uraikan saran langkah/cara untuk memecahkan permasalahan sebagaimana diuraikan 

diatas: 

a. ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

b. ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

c. ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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UNIT DISTRIBUSI 

A. Uraian Umum 

1. Nama Sistem: …………………………………………………………………… 

2. Daerah Pelayanan: 

a. ………………………………………………………………………………………… 

b. …………………………………………………………………………………… 

c. ……………………………………………………………………………………… 

3. Kapasitas Distribusi:: ……………………………… liter/detik 

4. Tingkat Kehilangan Air: ……………………………… % 

5. Waktu Pengaliran Distribusi: …………………………. Jam/hari 

 

B. Perpipaan 

1. Pipa yang digunakan: 

Jenis Pipa Diameter (*) Panjang (**) 
Tahun 

Pemasangan (***) 
Kondisi (****) 

 ACP        

     

     
 DCIP        

     

     
 Steel        

     

     
 GIP        

     

     
 PVC        

     

     

     
 HDPE        

     

     

     
 ……………        

 ……………        
Keterangan: 

(*)isi dengan masing-masing diameter yang digunakan dan sertakan satuannya 

(**)isi dengan panjang masing-masing diameter 

(***) isi dengan tahun pemasangan diameter dan panjang masing-masing 

(****) isi dengan kondisi pipa dengan diameter dan panjang masing-masing 
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2. Bila Unit Distribusi dilengkapi Pompa, Pompa yang digunakan:……………. Unit 

a. Pompa ………………….. 

i. Jenis Pompa: centrifugal/submersible/……………………… 

ii. Merek:…………………………………………………………… 

iii. Kapasitas: ………………………………………….……. Liter/detik 

iv. Head: …………………………………………………..…. Meter 

v. Tahun Pemasangan: Tahun ……………………… 

vi. Kondisi: Baik/Rusak/………………………..……….  

b. Pompa ………………. 

i. Jenis Pompa: centrifugal/submersible/………………………… 

ii. Merek: …………………………………………………………… 

iii. Kapasitas: ………………………………………….……. Liter/detik 

iv. Head: …………………………………………………..…. Meter 

v. Tahun Pemasangan: Tahun ……………………… 

vi. Kondisi: Baik/Rusak/………………………..……….  

c. Pompa …………………. 

i. Jenis Pompa: centrifugal/submersible/……………………………… 

ii. Merek: …………………………………………………………… 

iii. Kapasitas: ………………………………………….……. Liter/detik 

iv. Head: …………………………………………………..…. Meter 

v. Tahun Pemasangan: Tahun ……………………… 

vi. Kondisi: Baik/Rusak/………………………..……….  

d. Pompa ………………………………. 

i. Jenis Pompa: centrifugal/submersible/…………………………… 

ii. Merek: …………………………………………………………… 

iii. Kapasitas: ………………………………………….……. Liter/detik 

iv. Head: …………………………………………………..…. Meter 

v. Tahun Pemasangan: Tahun ……………………… 

vi. Kondisi: Baik/Rusak/………………………..……….  

3. Perlengkapan Pipa yang digunakan 

Perlengkapan Pipa Jenis (*) Diameter (**) 
Tahun 

Pemasangan (***) 
Kondisi (****) 

         

     
         

     
 ……………        

 ……………        
Keterangan: 

(*)isi dengan jenis peralatan 

(**) isi dengan diameter yang digunakan dan sertakan satuannya 

 (***) isi dengan tahun pemasangan masing-masing 

(****) isi dengan kondisi peralatan pipa  masing-masing 
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C. Reservoir 

Reservoir yang digunakan: 

No. 
Lokasi 

Reservoir 
Jenis Reservoir 

(Ground/Elevated) 
Jenis 

Konstruksi 
Kapasitas 

(m3) 
Tahun 

Pembangunan 
Kondisi Dokumentasi 

        

        

        

        

        

        

        

        

D. Pengaturan Jaringan dan Penanggulangan Kebocoran 

 

1. Apakah terdapat pengaturan jaringan (zoning system): Ada/Tidak 

2. Bila ada berapa jumlah zona yang dilakukan:…………………………………….. 

3. Masing-masing zona mencakup berapa luas area: ………………………………. 

4. Apakah pernah dilakukan upaya penanggulangan kebocoran (kehilangan air): 

Ya/Tidak  

5. Dalam rangka penanggulangan kebocoran  

a. Apakah dilakukan District Meter Area (DMA): Ya/Tidak 

b. Apakah dilakukan Steptest: Ya/Tidak 

c. Apakah dilakukan leak detection: Ya/Tidak 

6. Uraikan strategi penanggulangan kebocoran yang dilakukan 

a. ………………………………………………………………………………… 

b. ………………………………………………………………………………… 

c. ……………………………………………………………................................... 

 

E. Pengoperasian dan Pengontrolan 

 

1. Apakah terdapat teknologi pengoperaian atau pengontrolan: Ada/Tidak 

2. Bila “Ada”, teknologi pengoperasian/pengontrolan apa yang digunakan: Supervisory 

Control And Data Acquisition 

(SCADA)/………………………………………………………………………. 

3. Instrumen apa saja yang dapat dioperasikan/dikontrol: 

a. ……………………………………………………………………………………… 

b. ……………………………………………………………………………………… 

c. ………………………………………………..................................................... 

d. ……………………………………………………………………………………… 
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F. Permasalahan dan Saran 

 

1. Apakah ada kendala/permasalahan yang dihadapi dalam operasional unit distribusi: 

Ada/Tidak 

2. Uraikan permasalahan yang dihadapi:  

a. ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

b. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

c. ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. Apakah pernah dilakukan upaya pemecahan masalah tersebut: Pernah/Tidak 

4. Uraikan saran langkah/cara untuk memecahkan permasalahan sebagaimana diuraikan 

diatas: 

a. ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

b. ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

c. ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………….., ..................... 2019 

 

 

 

 

 

(……………………………………….………………………) 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 

 

  


