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Mcypro

.^/M tidahjnemhehani seseorang meCain^an sesuai dengan

fiesanggupannya

(Q,SJ4f-(Baqarah: 286)

Sesungguhnya sesudah kesutitan itu ada kemudahan, maka apa6iCa %amu

tetah seCesai (dari sesuatu urusan), kgrjakantah dengan sungguh-sungguh
(urusan)yang Cain, dan hanya kepada Tuhan-OVLu Cah

hendaknya kjimu herharap.

(qSM-Insyrah: 6-8)
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EVALUASI SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK
TERDESENTRALISASI DENGAN IPAL KOMUNAL DI DAERAH

COKRODININGRATAN RT 25 / RW 06 KECAMATAN JETISHARJO,
YOGJAKARTA

Achmad Yudhi Pratama ; Widodo Brontowiyono ; Andik Yulianto

Jurusan Teknik Lingkungan UII Jogjakarta

ABSTRAKSI

Kualitas air sungai Code semakin menurun yang dikarenakan banyaknya
limbah yang mencemari sungai. Adapun salah satu penyebabnya yaitu kebiasaan
warga daerah bantaran sungai Code yang membuang limbah domestiknya kesungai
yang dikarenakan belum adanya IPAL komunal. Oleh karena itu KPDL (Kantor
Pengendalian Dampak Lingkungan) kota Yogyakarta bekerjasama dengan LSM
DEWA TS setuju untuk membangun IPAL komunal di RT25 /RW 06 Jetisharjo.

Pada tugas akhir ini akan membahas tentang efisiensi kinerja sistem
pengolahan IPAL komunal dan juga pengelolaan sistem terdesentralisasi dalam
menangani limbah domestik. Parameter yang akan diteliti efisiensi penurunannya yaitu
COD, TSS, dan NH3 (Amoniak).

Untuk pemeriksaan COD menggunakan metode spektrofotometri SNI M-70-
1990-03. pemeriksaan TSS menggunakan metode gravimetri SNI 06-6989.3-2004
dan pemeriksaan NH3 (Amoniak) menggunakan metode spektrofotometri SNI M-48-
1990-0. untuk analisa kuisioner menggunakan metode analisa statistik secara
deskriftifdan analisa perbandingan antara inlet dan outlet menggunakan uji t-test.

Dari hasil analisapenelitian diketahui bahwa IPAL komunal mampu mereduksi
COD 44,12% TSS 34,18% dan amoniak 35,26%. Analisa data kuisioner secara
deskriftif dapat disimpulkan bahwa kinerja IPAL belum optimal yang dikarenakan
oleh faktor tidak adanya kepengurusan dalam mengelola IPAL komunal serta rasa
memiliki dari warga terhadap IPAL dan faktor biaya pemeliharaan. Untuk analisa
uji t-test dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara inlet dan
outlet untuk kandungan COD, TSS, Amoniak.

Kata kunci: COD, TSS, Amoniak, IPAL komunal, Sungai Code
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THE EVALUATED SYSTEM OF DECENTRALIZE DOMESTIC WASTE

TREATMENT SYSTEM USING COMMUNAL IPAL IN COKRODININGRATAN

RT07/RW25, JETISHARJO, YOGYAKARTA

Achmad Yudhi Pratama ; Widodo Brontowiyono ; Andik Yulianto

Environmental Enginerring UII Yogyakarta

Abstraction

The quality of Code River is so much down, because the river has been
polluted by the amount of waste. As regards, one of the caused there is no IPAL
communal yet, so people who lived around the river throw away the domestic waste
into the river. Because ofthat, KPDL Yogyakarta city cooperate with DEWATS agree
to buildup Communal IPAL in RT25/RW06 Jetisharjo.

This Final project will be discussed about efficiency of the IPAL Communal
preparation worked centered system to handle the domestic waste. The parameter
which would be checking out is decreasing efficiency of COD, TSS, and NH3
(ammoniac).

It used Spectrofotometri SNI M-70-1990-03 method to checking COD, TSS
checking with gravimetric SNI 06-6989.3-2004 method and NH3 checking with
Spectrofotometri SNI M-48-1990-0. For questioning analyze, used statistic analyzing
descriptive and comparison between inlet and outlet used t-test trial.

From the result of analyzing experiment, we knew that IPAL Communal can
be reduction 44,12% COD, 34,18% TSS, and 35,26% Ammoniac. We can also make
a conclusionfrom questioning analyzing that IPAL working system notoptimize yet
because of there are no organization to execute IPAL communal and to feel having
from the people to IPAL and the cherishing cost factor. From t-test trial analyzing,
we have knew the significant differences between inlet andoutletfor COD, TSS, and
ammoniac contents.

Key Words: COD, TSS, Ammoniac, CommunalIPAL, Code River
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Air adalah kebutuhan dasar manusia yang sangat penting buat kehidupan
dan kesehatan, tetapi banyak orang yang tidak mampu untuk mendapatkannya
begitu halnya di Indonesia. Masalah pencemaran lingkungan di kota besar telah
menunjukan gejala yang cukup serius, terutama masalah pencemaran air. Dengan
semakin besarnya laju perkembangan penduduk dan industrialisasi, telah
mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Sejalan dengan tingkat
peradaban manusia, pengetahuan mengenai dampak pencemaran lingkungan
semakin berkembang. Masyarakat semakin menyadari bahwa air yang tercemar

merupakan sumber dari penyakit baik secara langsung maupun tidak langsung

melalui rantai makanan.

Air limbah merupakan salah satu penyebab penurunan kualitas lingkungan.

Limbah merupakan produk sampingan dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh
manusia. Pada umumnya limbah akan dapat mengganggu keadaan lingkungan

sekitar baik itu berupa gangguan estetika lingkungan, bau, maupun gangguan

terhadap kesehatan manusia sebagai akibat sekunder dari keberadaan limbah
tersebut. Limbah dapat berupa dalam bentuk cair, padatan, gas dan lain

sebagainya.



Daerah aliran sungai menyeimbangkan ekosis.em alami sebagai sumber
utama air tawar dan pemenuhan pengguna air. Daerah yang berpenduduk pada,
mempunyai beberapa kendala didalam pengelolaan limbah cair rumah tangga.
Sering dijumpai penduduk dari daerah pemukiman pada, langsung membuang
iimbah cair dari ak.ivi.as rumah .angganya ke sungai .anpa melalui pengolahan
terlebih dahulu, keadaan ini menjadikan air sungai menjadi ko.or dan bau.

Adapun masalah yang dihadapi oleh masyaraka. khususnva yang

berpenghasilan rendah adalah :

,. Kelangkaan air bersih dimana air dibeli dengan harga yang mahal un.uk
mendapatkannya.

2. Air buangan yang langsung dibuang ke lingkungan tanpa pengolahan yang
memadai sehingga dapa. mengakibatkan timbulnya veto penyaki. dan

bersarangnya nyamuk.

3. Tidak ada tempat pembuangan tinja manusia yang memadai, walaupun
ada jumlahnya sangat terbatas aPa adanya tanpa memperdulikan pengaruh
buruk terhadap lingkungan.

Kota Jogjakarta merupakan kota yang mempunyai jaringan sistem
penyaluran air buangan sentralisasi (off-site) yang cukup lama dan memiliki
kapasitas air buangan yang cukup besar tetapi dalam penanganan dan
pemeliharaan air buangan sangat minim sekali. Ini terjadi karena biaya
operasional untuk pengolahan air limbah sangat besar sehingga biaya untuk
pemeliharaan saluran sangat kecil.



Untuk menangani masalah limbah cair domestik yang ada terutama untuk

wilayah yang belum dapat terlayani oleh sistem terpusat (off-site), maka

dikembangkanlah sistem komunal (desentralisasi). Sistem penyaluran air buangan

secara desentralisasi saat ini telah diterapkan di daerah kelurahan

Cokrodiningratan RT 25, RW 06 Jetis Harjo, Jogjakarta. Sistem desentralisasi

yang dilakukan di Jogjakarta hanya terbatas sebagai pengguna dan pihak terkait

belum mengetahui efisiensi atau kemampuan dari sistem pengelolaan yang ada.

Diharapkan dari adanya IPAL komunal tersebut, IPAL komunal ini dapat

dikembangkan dan bermanfaat bagi peningkatan kesehatan masyarakat dan

pelestarian lingkungan.

Adapun parameter yang secara umum yang ada di IPAL adalah :

1. Suhu

Suhu air limbah perlu diperhatikan, karena dengan adanya kenaikan suhu

air dapat menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut. Kadar oksigen

terlarut yang terlalu rendah akan menimbulkan bau yang tidak sedap

sebagai akibat terjadinya degradasi anaerobik. Selain itu dengan kenaikan

suhu juga mempengaruhi kehidupan biologis. (DEWATS)

2. BOD (Biochemical Oxygen demand)

Banyaknya oksigen dalam air yang dibutuhkan oleh mikroorganisme

untuk menguraikan semua zat organik dalam air. Semakin banyak zat



organik yang terkandung, semakin besar kebutuhan oksigen sehingga nilai

BOD semakin besar.

3. COD (Chemical Oxygen Demand)

Untuk penjelasan COD bisa dilihat pada tinjauan pustaka bab 3.

4. TSS (Total Suspended Solid)

Untuk penjelasan TSS bisa dilihat pada tinjauan pustaka bab 3.

5. NH3 (Amoniak)

Untuk penjelasan TSS bisa dilihat pada tinjauan pustaka bab 3.

6. P04 (Fosfat)

Dalam aktivitas biologi dan kimia fosfor yang terjadi dalam air buangan

banyak menghasilkan gas-gas seperti H2S, NH3, dan CH4 sebagai hasil

dekomposisi zat organik, N2 dan C02 yang berasal dari atmosfer.

(DEWATS)

7. pH

Konsentrasi ion hidrogen merupakan ukuran kualitas air maupun air

buangan. Kadar pH yang baik adalah kadar dimana masih memungkinkan

kehidupan biologis didalam air berjalan dengan baik. Air buangan dengan

konsentrasi pH yang tidak netral akan menyulitkan terjadinya proses

biologis. pH yang baik bagi air limbah adalah netral (pH=7).



Dalam penelitian ini akan dilakukan evaluasi terhadap efisiensi kinerja

bangunan IPAL, parameter yang akan di evaluasi yaitu COD, TSS dan NH3

(Amoniak). Alasan pengambilan ketiga parameter tersebut:

1. Karena ketiga parameter tersebut merupakan parameter yang dominan dari

suatu pengolahan limbah, karena nilai keluaran COD dan juga TSS air

buangan pada IPAL cukup tinggi. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui

efektifitas bangunan IPAL "ABR" (Anaerobic baffle reactor) dalam

menurunkan kandungan dalam air buangan sebelum menuju ke badan air

sungai Code.

2. Kadar COD merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat-zat yang

secara alamiah dapat dioksidasi melalui proses kimiawi dan dapat

mengakibatkan berkurangnya 02 terlarut.

3. karena lebih banyak senyawa organik yang dapat dioksidasi secara kimia

daripada secara biologis.

4. Tes COD lebih menguntungkan dibandingkan tes BOD

5. kadar TSS dapat mempengaruhi proses pengoksidasian limbah, karena

kadar TSS menyatakan jumlah partikel solid yang ada dalam kandungan

limbah tersebut.

6. Limbah dari MCK meghasilkan senyawa organik seperti urine, feces dan

sisa buangan rumah tangga. Urine, feces dan sisa buangan rumah tangga

merupakan senyawa organik yang mengandung NH3 (Amoniak).



1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang makadiperoleh rumusan masalah :

a) Mengetahui konsentrasi COD, TSS, NH3 (Amoniak) dan mengetahui

seberapa besar penurunan kadar tersebut dalam IPAL komunal di RT 25 /

RW 06, kelurahan Cokrodiningratan, kecamatan Jetis Harjo, Jogjakarta.

b) Mengetahui seberapa besar efisiensi kinerja penurunan kadar COD, TSS,

dan NH3 (Amoniak) dalam Sistem Pengolahan Air Limbah di RT 25 / RW

06, kelurahan Cokrodiningratan, kelurahan Jetis Harjo, Jogjakarta

c) Apakah effluent dari IPAL komunal dengan sistem terdesentralisasi yang

diterapkan di daerah RT 25 / RW 06, Kelurahan Cokrodiningratan,

Kecamatan Jetis, Jogjakarta sudah memenuhi standart baku mutu air

limbah sesuai dengan KepMen LH 112/2003 tentang baku mutu limbah

domestik. Khususnya parameter COD dan TSS, Untuk NH3 (Amoniak)

dibandingkan dengan Kep 02/ MENKLH/1998 dan Keputusan Gubernur

Kepala Daerah DIY Nomor 65 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah

Cair, untuk parameter amonium batas maksimum yang diperbolehkan

tidak boleh lebih dari 1 mg/L.



1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa konsentrasi COD, TSS, NH3 (Amoniak) dan

mengetahui seberapa besar penurunan kadar tersebut dalam IPAL

komunal di RT 25 / RW 06, kelurahan Cokrodiningratan, kecamatan

Jetis Harjo, Jogjakarta.

2. Untuk mengetahui efisiensi penurunan parameter COD, TSS dan NH3

(Amoniak) pada IPAL komunal (Terdesentralisasi) dengan sistem ABR

(Anaerobic Baffle Reactor) di daerah RT 25 / RW 06 Cokrodiningratan,

Jetis Harjo, Jogjakarta.

3. Menganalisa secara teknis kondisi dan masalah yang timbul dalam sistem

pengelolaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dapat Mengetahui dan menganalisa efisiensi Sistem Pengolahan Air

Buangan Terdesentralisasi dalam mengolah air buangan domestik di RT

25 / RW 06, kelurahan Cokrodiningratan, kecamatan Jetis Harjo,

Jogjakarta.

2. Memberikan informasi mengenai konsentrasi air buangan warga RT 25 /

RW 06 kelurahan Cokrodiningratan, kecamatan Jetis Harjo, Jogjakarta

yang masuk ke dalam IPAL komunal khususnya untuk parameter COD,

TSS dan NH3 (Amoniak).



3. Untuk meningkatkan kinerja Sistem Pengolahan Air Buangan

Terdesentralisasi pada air buangan domestik di RT 25 / RW 06 kelurahan

Cokrodiningratan, kecamatan Jetis Harjo, Jogjakarta.

1.5 Batasan Masalah

Dari rumusan masalah yang ditentukan dan agar penelitian dapat berjalan

sesuai dengan keinginan sehingga tidak terjadi penyimpangan, maka batasan

masalah pada penelitian ini adalah :

1. Meneliti seberapa besar tingkat efisiensi IPAL Komunal berupa Anaerobik

Baffle Reactor (ABR) dalam menurunkan kandungan COD, TSS, dan NH3

(Amoniak) di daerah RT 25 / RW 06, kelurahan Cokrodiningrtan,

kecamatan Jetis Harjo, Jogjakarta.

2. Parameter uji yang digunakan hanya COD, TSS, NH3 (Amoniak)

3. Evaluasi desain tidak mengacu pada desain awal tapi desain sebenarnya di

lapangan, yang dikarenakan keterbatasan data.

4. Pengambilan sampel air limbah pada IPAL komunal dilakukan sehari

sebanyak 24 kali selama 24 jam berturut-turut dengan range waktu 1 jam

secara bersamaan antara inlet dan outlet, Dimulai dari jam 07.00 pagi

sampai jam 06.00 pagi keesokan harinya.

5. Sumber air limbah (kuisioner) berasal dari semua warga yang

menggunakan fasilitas IPAL tersebut.



BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

2.1 Umum

Daerah Cokrodiningratan terletak di kecamatan Jetis yang berada

disepanjang pinggiran sungai Code. Dari hasil regestrasi penduduk tahun 2002,

jumlah penduduk di wilayah kecamatan Jetis yaitu 38.268 jiwa dengan tingkat

kepadatan penduduk 22.511 jiwa/km2 dan jumlah KK sebanyak 6.613 KK.

Meskipun demikian, masih banyak daerah yang belum terlayani oleh sistem

ini. Off site sewerage system di Jogjakarta untuk saat ini telah melampaui beban

maksimum, sehingga air buangan kota Jogjakarta banyak yang tidak mengalami

pengolahan. Warga daerah RT 25 / RW 06 dahulu membuang air limbah rumah

tangga seperti air bekas mandi, cuci dan WC langsung dimasukkan ke dalam

saluran drainase yang dialirkan langsung ke sungai Code tanpa ada pengolahan

terlebih dahulu.

Untuk menangani masalah limbah cair domestik yang ada terutama untuk

wilayah yang belum dapat terlayani oleh sistem terpusat (off-site), maka

dikembangkanlah sistem komunal (desentralisasi). Sistem penyaluran air

buangan secara desentralisasi saat ini telah diterapkan antara lain salah satunya

telah diterapkan di RT 25 / RW 06 Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis

Harjo.
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Sistem desentralisasi yang dilakukan di Jogjakarta hanya terbatas sebagai

pengguna dan pihak terkait belum mengetahui efisiensi atau kemampuan dari

sistem pengelolaan yang ada.

Adapun cakupan pelayanan IPAL didaerah RT 25 / RW 06 kelurahan

Cokrodiningratan yaitu sebanyak 28 KK (data lapangan) sekitar ± 150 orang .

Diharapkan dengan adanya IPAL komunal tersebut, dapat dikembangkan dan

bermanfaat bagi peningkatan kesehatan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Untuk itu dalam pembahasan tugas akhir ini, akan membahas mengenai evaluasi

kinerja IPAL komunal di daerah RT 25 / RW 06, kelurahan Cokrodiningratan,

kecamatan Jetis Harjo, Jogjakarta.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1, 2.2, sebagai berikut:

)rt> ^.->. ,.
\ ) i

/
,y

rv

Gambar 2.1 Peta kota Yogyakarta(SumberEnsyclopedia, 2005)
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Lokasi Penelitian

Gambar 2.2 Peta kelurahan Cokrodiningratan (sumber : kelurahan

cokrodiningratan)

^

Pipa Utama

Pipa SeHunOei

Gambar 2.3 Lokasi penelitian (Sumber : Data primer)
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2.2 Geografis

a. Ketinggian tanah dari permukaan laut :114m (dpa)

b. Banyaknya curah hujan : 1500 - 2500 mm/tahun

c. Topografi (dataran rendah, tinggi, pantai) : Dataran rendah

d. Suhu udara rata-rata : 23 - 32 °C

Batas Wilayah :

a. Sebelah Utara : Kelurahan Sinduadi

b. Sebelah Selatan : Kelurahan Gowongan Kidul

c. Sebelah Barat : Kelurahan Terban

d. Sebelah Timur : Kelurahan Karang Waru

2.3 Iklim dan Curah Hujan

Kondisi iklim kecamatan Jetis menunjukkan rata-rata curah hujan : 1500mm

- 2500mm pertahun, dengan suhu maksimal 32°C dan suhu minimum 23 °C.

2.4 Kondisi sosial ekonomi dan budaya

Kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Jetis pada umumnya

beraneka ragam. Tapi mayoritas bekerja sebagai buruh pabrik, karyawan

perusahaan dan pedagang, Itu dikarenakan banyaknya pendatang yang menempati

daerah tersebut. Aktifitas perekonomian berbasiskan pertokoan, perdagangan,

industri dan perkantoran.
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2.5 Tata guna lahan

Pada peta tata guna lahan dan pengamatan dilapangan dapat diketahui bahwa

penggunaan lahan kecamatan jetis adalah sebagai berikut :

a) Perumahan

b) Perdagangan dan jasa

c) Industri

d) Perkantoran

e) Fasilitas umum dan fasilitas sosial :

a. Tempat ibadah

b. Rumah sakit

c. Pasar

2.6 Sistem IPAL Komunal Jetis Harjo

Pada awal perencanaan, sistem yang digunakan adalah dengan reaktor

Septic tank, wilayah yang dilayani oleh sistem komunal ini adalah hanya RT 25

dan sebagian RT 24. Penduduk kampung Jetis Harjo RT 25 dengan jumlah KK

sebanyak 28 KK (data primer) dan jumlah penduduk ± 150 jiwa.

IPAL komunal Jetis Harjo menggunakan sistem pengendapan dan

pembusukan lumpur. Lumpur yang terendapkan berada pada dasar tangki

sehingga secara periodik hams dikuras/disedot (desludging) dengan tangki tinja.

IPAL komunal tersebut terdiri dari ruang pemasukan, tangki septik, ruang

pengeluaran lumpur, ruang pengeluaran air dan konstruksi rembesan. Untuk ruang

pengeluaran lumpur disediakan ruangan tersendiri. Antara lantai pengeluaran dan



lantai tangki ada lubang, sehingga bila lumpur disedot dari ruang pengeluaran

lumpur maka lumpumya akan ikut tersedot. Penyedotan dilakukan dengan mobil

tinja. Selain ada ruang pemasukan air, ada juga ruang pengeluaran air atau ruang

pelimpahan, dimana hanya air yang dapat masuk kedalam ruangan ini. Pada ruang

ini ada pipa penyalur yang menyalurkan air ke konstruksi rembesan. (DEWATS)

Konstruksi rembesan terbuat dari lapisan-lapisan kerikil dan pasir yang

dikelilingi oleh lapisan ijuk setebal 3 cm. Diatas lapisan pasir terdapat lapisan

tanah liat campur pasir dengan perbandingan 3:1. Fungsi lapisan ini adalah agar

air permukaan tidak langsung masuk ke lapisan-lapisan bahan penyaring, sebab

air permukaan membawa butir-butir tanah mengendap di celah-celah saringan dan

akhirnya tersumbat.(DEWATS)



Mengenai gambaran dari sistem IPAL komunal Jetis Harjo dapat dilihat

pada diagram alir 2.4 berikut ini :

Sumber limbah :

-dapur
- kamar mandi dan WC

- sisa makanan

- sisa minuman

- aktivitas pencucian

l '

Inlet

v

Septik tank dengan 12 chamber

1 '

Outlet

i r

Sungai Code

Gambar 2.4 Diagram Alir IPAL Komunal Jetis Harjo Jogjakarta
(Sumber : Hasil Penelitian, 2007)



BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Pengertian Limbah Cair

Setiap komunitas menghasilkan limbah, baik limbah cair maupun limbah

padat. Porsi cairan air limbah, sebelumnya merupakan air esensial yang kemudian

melewati berbagai penggunaan. Air limbah dapat dipastikan mengandung

komponen-komponen yang tidak diinginkan sebelum melalui proses pengolahan.

Pembuangan air limbah ke lingkungan akan memunculkan beberapa masalah,

diantaranya masalah kekurangan oksigen, merangsang pertumbuhan

mikroorganisme tertentu seperti alga. Komponen-komponen tersebut terdiri dari

bahan organik maupun anorganik, baik bahan terlarut maupun tidak terlarut.

Dengan demikian karakteristik air limbah merupakan pertimbangan yang penting

sebelum memulai proses evaluasi kinerja suatu sistem pengolahan air limbah.

Limbah cair adalah semua limbah cair rumah tangga, termasuk air kotor dan

semua limbah industri yang dibuang ke sistem saluran limbah cair, kecuali air

hujan atau drainase permukaan. Limbah cair merupakan gabungan atau campuran

dari air dan bahan-bahan pencemar yang terbawa oleh air, baik dalam keadaan

terlarut maupun tersuspensi yang terbuang dari sumber domestik (perkantoran,

perumahan, dan perdagangan), sumber industri, dan pada saat tertentu tercampur

dengan air tanah, airpermukaan, atau air hujan.
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Adapun sumber limbah cair berasal dari :

1. Limbah cair rumah tangga dari perumahan, daerah perdagangan,

perkantoran, kelembagaan (rumah sakit, penginapan, sekolah, asrama.)

dan fasilitas rekreasi.

2. Limbah cair industri, dimana jenis dan kuantitasnya tergantung pada jenis

dan besar kecilnya industri.

3. Limbah cair rembesan dan tambahan, limbah cair ini terjadi pada musim

hujan, apabila tempat penampungan air hujan serta salurannya tidak

mampu menampung air hujan dan akhirnya mengalir ke saluran limbah

cair.

Air buangan terbagi menurut jenis dan macam buangannya, yaitu :

1. Jenis buangan domestik

2. Pabrik (non domestik)

3.2 Limbah Cair Domestik

Air buangan domestik merupakan campuran yang rumit antara bahan

organik dan anorganik dalam bentuk, seperti partikel-partikel benda padat besar

dan kecil atau sisa-sisa bahan larutan dalam bentuk koloid. Air buangan ini juga

mengandung unsur-unsur hara, sehingga dengan demikian merupakan wadah

yang baik sekali untuk pembiakan mikroorganisme.

Adapun sumber-sumber limbah cair domestik yang masuk kedalam IPAL

yaitu dari air buangan warga setempat, seperti : wc, dapur dan air sabun dari

cucian. Untuk mengetahui air buangan domestik secara luas diperlukan



pengetahuan yang mendetail tentang komposisi atau kandungan yang ada

didalamnya. Pada umumnya , kandungan bahan organik yang dijumpai dalam air

buangan adalah 70% terdiri dari hidrat arang, 40 - 60% protein, lemak atau

minyak 10%. Kehadiran nitrogen dalam air buangan akan menyebabkan

menurunnya kadar oksigen dalam air buangan. Hal ini disebabkan karena 02 akan

dimanfaatkan oleh bakteri untuk proses nitrifikasi dan denitrifikasi, yaitu untuk

menguraikan NH3, N03, dan N2. (DEWATS)

3.2.1 Sifat Fisik

Sebagian besar air buangan domestik tersusun atas bahan-bahan organik.

Pendegradasian bahan-bahan organik pada air buangan akan menyebabkan

kekeruhan. Selain itu kekeruhan yang terjadi akibat lumpur, tanah liat, zat koloid

dan benda-benda terapung yang tidak segera mengendap. Pendegradasian bahan-

bahan organik juga menimbulkan terbentuknya warna. Komponen bahan-bahan

organik tersusun atas protein, lemak, minyak dan sabun. Penyusun bahan-bahan

organik tersebut cenderung mempunyai sifat berubah-ubah (tidak tetap) dan

mudah menjadi busuk. Keadaan ini menyebabkan air buangan domestik menjadi

berbau.

Limbah domestik terbagi dalam dua kategori yaitu :

1. Limbah cair domestik yang berasal dari air cucian seperti sabun,

detergen, minyak dan pestisida.

2. Kedua adalah limbah cair yang berasal dari kakus seperti sabun,

shampoo, tinja, air seni.
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Limbah cair domestik menghasilkan senyawa organik berupa protein,

karbohidrat, lemak dan asam nukleat. Jika limbah cair domestik ini dibuang ke

sungai pada musim kemarau yang debit airnya turun, maka masukan bahan

organik kedalam badan air akan mengakibatkan penurunan kualitas air yang

disebabkan karena :

1. Badan air memerlukan oksigen ekstra guna mengurai ikatan dalam

senyawa organik (dekomposisi), akibatnya akan membuat sungai miskin

oksigen, membuat jatah oksigen bagi biota air lainnya berkurang

jumlahnya. Pengurangan kadar oksigen dalam air ini sering

mengakibatkan peristiwa ikan munggut (ikan mati masal akibat

kekurangan oksigen).

2. Limbah organik mengandung padatan terlarut yang tinggi, sehingga

menimbulkan kekeruhan dan mengurangi penetrasi cahaya matahari

bagi biota fotosintetik.

3. padatan terlarut yang dibuang akan mengendap dan merubah

karakteristik dasar sungai, akibatnya beberapa biota yang menetap di

dasar sungai akan tereliminasi atau bahkan punah.

Dampak limbah organik ini umumnya disebabkan oleh dua jenis limbah cair

yaitu detergent dan tinja (feces). Detergent sangat berbahaya bagi lingkungan

karena dari beberapa kajian menyebutkan bahwa detergen mempunyai kemapuan

untuk melarutkan bahan bersifat karsinogen, misalnya 3,4 Benzonpyrene, selain

gangguan terhadap masalah kesehatan, kandungan detergen dalam air akan

menimbulkan bau, kekeruhan dan rasa tidak enak.
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Untuk lebih jelasnya mengenai

dibawah ini :

Tabel. 3.1 Karakteristik limbah Cair domestik

Penyebab

sifat fisik ini, dapat dilihat pada tabel 3.1

No Sifat-sifat

Suhu

Kekeruhan

Warna

Kondisi udara sekitar

Benda-benda

tercampur seperti

limbah padat, garam,

tanah, bahan organik | yang dihasilkan

yang halus, algae

organisme kecil.

Sisa bahan organik

dari daun dan

tanaman.

Pengaruh

Mempengaruhi kehidupan

biologis, kelarutan oksigen

atau gas lain. Juga

kerapatan air,

daya viskositas dan

tekanan permukaan.

Mematikan sinar,

jadi mengurangi

produksi oksigen

Umumnya tidak berbahaya,

tetapi berpengaruh

terhadap kualitas air.



4. Bau Bahan volatil, gas

terlarut, hasil

pembusukan bahan

organik.
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Mengurangi estetika.

5. Rasa Bahan penghasil bau,

benda terlarut dan

beberapa ion.

Beticia~~organu^dan

anorganik yang

terlarut atau

tercampur.

Mengurangi estetika

~6. I Benda

Padat

Mempengaruhi jumlah

organik padat.

(Sumber: Sugiharto, 1989)

3.2.2 Sifat Kimia

Pengaruh kandungan bahan kimia yang ada di dalam air buangan domestik
dapat merugikan lingkungan melalui beberapa cara. Bahan-bahan terlarut dapat
menghasilkan DO atau oksigen terlarut dan dapat juga menyebabkan timbulnya
bau (Odor). Protein merupakan penyebab utama terjadinya bau ini, sebabnya
ialah struktur protein sangat kompleks dan tidak stabil serta mudah terurai
menjadi bahan kimia lain oleh proses dekomposisi (Sugiharto, 1989).
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Didalam air buangan domestik dijumpai karbohidrat dalam jumlah yang
cukup banyak, baik dalam bentuk gula, kanji dan selulosa. Quia cenderung mudah
terurai, sedangkan kanji dan selulosa lebih bersifat stabil dan tahan terhadap

pembusukan (Sugiharto, 1989).

Lemak dan minyak merupakan komponen bahan makanan dan pembersih
yang banyak terdapa, didalam air buangan domestik. Kedua bahan tersebut
berbahaya bagi kehidupan biota air dan keberadaannya tidak diinginkan secara
estetika selain dari itu lemak merupakan sumber masalah utama dalam
pemeliharaan saluran air buangan. Dampak nega.if yang di.imbulkan oleh kedua
bahan ini adalah terbentuknya lapisan tipis yang menghalangi ikatan antara udara
dan air, sehingga menyebabkan berkurangnya konsentrasi DO. Kedua senyawa
tersebut juga menyebabkan meningkatnya kebutuhan oksigen untuk oksidasi

sempurna.

Selain lemak bahan pembersih lainnya adalah senyawa fosfor. Senyawa ini

juga terdapat pada urine. Di dalam air buangan domestik fosfor berada dalam
kombinasi organik, yaitu kombinasi fosfat (P04) yang bersifat mudah terurai.
Senyawa lain yang ada dalam air buangan domestik adalah Nitrogen organik dan

senyawa Amonium.
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3.2.3 Sifat Biologis

Keterangan tentang sifat biologis air buangan domestik diperlukan untuk
mengukur tingkat pencemaran sebelum dibuang ke badan air penerima.
Mikroorganisme-mikroorganisme yang berperan dalam proses penguraian bahan-
bahan organik di dalam air buangan domestik adalah bakteri, jamur, protozoa dan

algae.

Bakteri adalah mikroorganisme bersel satu yang menggunakan bahan

organik dan anorganik sebagai makanannya. Berdasarkan penggunaan
makanannya, bakteri dibedakan menjadi bakteri autotrof dan heterotrof. Bakteri
autotrof menggunakan karbondioksida sebagai sumber zat karbon, sedangkan
bakteri heterotrof menggunakan bahan organik sebagai sumber zat karbonnya.

Bakteri yang memerlukan oksigen untuk mengoksidasi bahan organik disebut
bakteri aerob, sedangkan yang tidak memerlukan oksigen disebut bakteri anaerob.

Selain bakteri, jamur juga termasuk dekomposer pada air buangan domestik.
Jamur adalah mikroorganisme nonfotosintesis, bersel banyak, bersifat aerob dan

bercabang atau berfilamen yang berfungsi untuk memetabolisme makanan.
Bakteri dan jamur dapat memetabolisme bahan organik dari jenis yang sama.

Protozoa adalah kelompok mikroorganisme yang umumnya bersel tunggal

dan tidak berdinding sel. Kebanyakan protozoa merupakan predator yang sering
kali memangsa bakteri. Peranan protozoa penting bagi penanganan limbah
organik karena protozoa dapat menekan jumlah bakteri yang berlebihan. Selain
itu protozoa dapat mengurangi bahan organik yang tidak dapat di metabolisme
oleh bakteri ataupun jamur dan membantu menghasilkan effluen yang lebih baik.



25

Bagian yang paling berbahaya dari limbah domestik adalah mikroorganisme

patogen yang terkandung dalam tinja, karena dapat menularkan beragam penyakit
bila masuk dalam tubuh manusia, dalam 1gr tinja mengandung 1milyar partikel

virus efektif, yang mampu bertahan hidup selama beberapa minggu pada suhu

dibawah 10°c. Terdapat 4mikroorganisme patogen yang terkandung dalam tinja

yaitu : virus, protozoa, cacing dan bakteri yang umumnya diwakili oleh jenis
Escherichia coli (E.coli). Menurut catatan badan kesehatan dunia (WHO)

melaporkan bahwa air limbah domestik yang belum diolah memiliki kandungan

virus sebesar 100.000 partikel virus infektif setiap liternya, lebih dari 120 jenis

virus patogen yang terkandung dalam air seni dan tinja. Sebagian besar virus

patogen ini tidak memberikan gejala yang jelas sehingga sulit dilacak

penyebabnya.

3.2.4 Pengolahan Limbah Cair Domestik Secara Biologis

Proses pengolahan limbah domestik secara biologis adalah proses

penghilangan berbagai senyawa yang tidak dikehcndaki kehadirannya dengan

cara memanfaatkan aktivitas dekomposer yang memetabolisme bahan-bahan

organik yang terkandung di dalam air buangan.

Proses penguraian yang terjadi yang dilakukan oleh mikroorganisme itulah

yang diharapkan terjadi sehingga penurunan kadar bahan organik yang

terkandung dalam air limbah dapat diturunkan. Dalam hal ini peran

mikroorganisme sebagai subjek penting dalam menurunkan konsentrasi air

buangan sangatlah penting sehingga keberadaannya perlu di jaga dan diperhatikan

dengan baik. Seperti hal layaknya makhluk hidup lainnya mikroorganisme
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memerlukan makanan dan kondisi yang ideal untuk melakukan proses penguraian

bahan organik tersebut.

Adapun hal-hal yang sangat diperlukan oleh mikroorganisme dalam penguraian

bahan organik yaitu :

N, S, P, C sebagai makanan

o2

Suhu yang ideal

Proses pengolahan biologis adalah proses pengolahan yang melibatkan

mikroorganisme sebagai alat untuk menurunkan kadar air buangan. Untuk proses

pengolahan biologis dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

a. proses pengolahan biologis secara aerobik

proses pengolahan biologis secara aerobik berarti proses pengolahan

biologis yang melibatkan oksigen didalamnya.

b. proses pengolahan biologis secara anaerobik

Proses anaerob pada hakekatnya adalah proses pengubahan bahan

buangan menjadi metana dan karbondioksida dalam keadaan hampa

udara oleh aktivitas mikrobiologi. Konversi asam organik menjadi gas

metana menghasilkan sedikit energi, sehingga laju pertumbuhan

organisme lambat.

proses pengolahan biologis secara aerobik berarti suatu proses biologis yang

tanpa melibatkan oksigen didalamnya. Pada dekomposisi anaerobik hasil proses

penguraian bahan organik memproduksi biogas yang mengandung metana (50 -

70 %), C02 (25 - 45 %), dan sejumlah kecil unsur H2N2H2S.
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Reaksinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

C6Hi206 + CH4 + C02 + H2 + N2 + H2S (3.1)

Mikroorganisme

Secara umum biasanya dekomposisi anaerobik ini dalam penguraiannya

mengalami dua fase yaitu proses yang menghasilkan asam dan metana. Proses

penguraian bahan organik dengan sistem anaerobik berlangsung terus-menerus

karena adanya proses pemutusan rantai-rantai polimer komplek menjadi rantai-

rantai sederhana yang dipengaruhi oleh kerja bakteri anaerob dan enzim-enzim,

serta tanpa memerlukan oksigen.Penguraian secara anaerobik sering disebut

fermentasi metan, karena proses penguraian bahan-bahan organik dengan produk

akhirnya menghasilkan gas metan (Ibnu, 2002).

Proses anaerobik pada dasarnya merupakan proses yang terjadi karena

aktivitas mikroba dilakukan pada saat tidak terdapat oksigen bebas. Analognya,

proses ini meniru mekanisme proses yang terjadi pada perut binatang yaitu proses

pencemaan secara anaerobik. Produk akhir dari proses fermentasi ini adalah gas

metan (CH4).

Mikroorganisme anaerob tertentu tidak hidup bila ada oksigen terlarut

(obligat anaerob). Contoh mikroorganisme ini adalah bakteri metana yang umum

ditemukan dalam digester anaerobik maupun filter anaerobik. Anaerob

memperoleh energinya dari oksidasi bahan organik kompleks tanpa menggunakan

oksigen terlarut, tetapi menggunakan senyawa-senyawa lain sebagai

pengoksidasi. Senyawa pengoksidasi selain oksigen yang dapat digunakan oleh
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mikroorganisme contohnya adalah karbondioksida, sulfat, dan nitrat. Proses

dimana bahan organik diurai tanpa adanya oksigen sering disebut fermentasi.

Sebagian besar mikroorganisme dapat hidup baik dengan atau tanpa

oksigen, hanya beberapa saja organisme adalah obligat anaerob atau aerob.

Organisme yang hidup pada kondisi baik anaerobik maupun aerobik adalah

organisme fakultatif. Apabila tidak ada oksigen dalam lingkungannya, mereka

mampu memperoleh energi dari degradasi bahan organik dengan mekanisme

anaerobik, tetapi bila terdapat oksigen terlarut, mereka akan memecah bahan

organik lebih sempurna. Organisme dapat memperoleh energi lebih banyak

dengan oksidasi aerobik daripada oksidasi anaerobik, sebagian besar

mikroorganisme dalam proses pengolahan limbah secara biologik adalah

organisme fakultatif.

Fermentasi yang berlangsung secara anaerobik akan menghasilkan produk

akhir pada kondisi pH netral. Contoh dari produk akhir tersebut adalah asam-

asam volatil dengan berat molekul rendah seperti asetat dan laktat. Asam volatil

dan alkohol tersebut dapat digunakan sebagai sumber energi atau sumber karbon

oleh beberapa bakteri yang bersifat obligat anaerobik seperti halnya bakteri

metana. Bakteri-bakteri ini dalam proses metabolismenya menghasilkan produk

akhir berupa gas metan (CH4).
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Berdasarkan substrat, bakteri yang aktif berperan dalam proses anaerobik

ada 4(empat) jenis yaitu :

1. Bakteri hidrolitik

berperan dalam menguraikan bahan organik dalam air buangan

menjadi asam-asam organik, penguraian bakteri organik tersebut akan

menghasilkan H2dan C02.

2. Bakteri Acidogen (penghasil asam)

Mengubah asam-asam organik yang ada menjadi asam-asam volatil

(asam-asam selain asetat) yaitu asam format.

3. Bakteri Acitogen (Pembentuk asam asetat)

Bakteri ini membentuk asetat tapi tidak membentuk methan dan

karbondioksida.

4. Bakteri Methanogenik (Pembentuk methan)

Yakni hasil-hasil pada tahap acitogenesis dimanfaatkan untuk

menghasilkan gas methan. Tahap ini merupakan langkah akhir dalam

proses degradasi anaerobik. Bakteri pada tahap ini sangat sensitif

dibandingkan dengan bakteri lainnya dalam sistem operasi anaerobik

Tabel 3.2 Jenis-jenis genus bakteri metana

NO. Bakteri bentuk

1. methanobacterium berbentuk batang dan tidak membentuk
spora.

2. methanobacillus bentuk batang dan membentuk spora
3. methanococcus bentuk kokus

4. methanosarcina bentuk sarcinae

(Sumber: Ibnu, 2002)
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Keempat jenis bakteri tersebut mampu mengoksidasi hidrogen dengan

menggunakan C02 sebagai akseptor elektron. Reaksi yang terjadi adalah sebagai

berikut :

4H2 + C02 ^ CH4 + 2H20 (3.2)

Reaksi diatas akan menghasilkan energi sedangkan unsur karbon yang

dibutuhkan untuk pertumbuhan tidak dihasilkan. Kebutuhan karbon dan C02

tersebut diperoleh dari substrat atau hasil produksi dari proses oksidasi bahan

organik. (Ibnu, 2002)

Proses fermentasi metana pada air limbah dapat menghasilkan komponen

organik yang sangat beragam yang dapat dioksidasi oleh bakteri, karena bakteri

metan yang aktif juga sangat beragam dan saling berinteraksi. Asam volatil akan

pecah menjadi asam lainnya dengan berat molekul yang lebih kecil dan asam

tersebut bertindak sebagai mediator-penyebab pembentukan metana.

Tahapan reaksi yang penting dalam fermentasi adalah reaksi asam asetat

yang juga dapat digunakan oleh bakteri metana. Selama proses fermentasi oleh

aktivitas bakteri metanajuga terjadi proses pembentukan sel karena karbon yang

memasuki sistem tidak semuanya berfungsi hanya sebagai substratsaja tetapi juga

sebagai bahan pembentuk sel. Reaksi selengkapnya adalah sebagai berikut:

bakteri

Bahan organik + nutrisi * sel + asam volatil + alkohol + H2 + C02

(3.3)



Asam volatil + alkohol + H2 + C02 + nutrisi
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^ Sel + CH4 + C02

(3.4)

Sebagai substrat untuk pembentukan metana dapat juga digunakan asam

propionat, asam asetat dan komponen lainnya dengan proporsi dan peruraian

seperti gambar dibawah ini :

Limbah kompleks

hasil antara

Metana

Gambar 3.1 Substrat dalam fermentasi anaerobik metana (Ibnu, 2002)

Pada sistem produksi asam atau metana biasanya keduanya berlangsung

secara simultan. Hal ini menyebabkan sel yang terbentuk selama proses sulit

untuk dipisahkan dari substratnya. Selain itu dengan sistem ini sel yang

dihasilkannyapun sangat rendah yaitu hanya sekitar 0,05 gram/g COD yang

terdapat pada sistem
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Gambar 3.2 Prinsip proses anaerobik yang disederhanakan (Ibnu 2002)

Laju fermentasi pada sistem anaerobik lazimnya selalu lebih rendah

dibandingkan dengan sistem aerobik. Hal ini disebabkan karena kesetimbangan

antara substrat dan produk sulit dipertahankan, yakni C02 yanga terbentuk yang

akan mempengaruhi laju fermentasi tidak dapat keluar dari sistem sehingga

terakumulasi dan meningkat, terutama bila laju pembentukan metana lambat.

Contoh lainnya adalah sulitnya mengatur laju pembentukan metana yang

sebanding dengan laju fermentasi asam. Methanbacterium umumnya tumbuh

lebih lambat jika dibandingkan dengan bakteri yang dalam aktivitasnya akan

membentuk asam. Waktu regenerasi bakteri metana umumnya mencapai 12 jam,

sedangkan untuk bakteri yang bersifat fakultatif, waktu regenerasi hanya 0,3 atau

kurang.
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Sebagai akibat menurunnya oksigen terlarut didalam air adalah menurunnya

kehidupan hewan dan tanaman air. Hal ini disebabkan karena makhluk-makhluk

hidup tersebut banyak yang mati atau melakukan migrasi ke tempat lain yang

konsentrasi oksigennya masih cukup tinggi. Jika konsentrasi oksigen terlarut

sudah terlalu rendah, maka mikroorganisme aerobik tidak dapat hidup dan

berkembang biak, tetapi sebaliknya mikroorganisme yang bersifat anaerobik akan

menjadi aktif memecah bahan-bahan tersebut secara anaerobik karena tidak

adanya oksigen. Pemecahan komponen-komponen secara anaerobik akan

menghasilkan produk-produk yang berbeda seperti dibawah ini :

Tabel 3.3 Hasil produk pemecahan komponen anaerobik dan aerobik

Kondisi aerobik Kondisi anaerobik

c • cu2 C w CH4

N • NH3 + HN03 N • NH3 + amin

S * H2S04 S + H2S
P • H3P04 1 • 1113 1 Komponen losior

(Sumber : Ibnu, 2002)

Senyawa-senyawa hasil penguraian secara aerobik seperti amin, H2S dan

komponen fosfor mempunyai bau yang menyengat, misal amin berbau anyir

sedangkan H2S berbau busuk. Oleh karena itu perubahan badan air dari kondisi

aerobik menjadi anaerobik tidak dikehendaki.

Beberapa alasan yang dapat dipakai untuk penggunaan proses anaerobik

dalam pengolahan limbah antara lain adalah kegunaan dari produk akhirnya,

stabilisasi dari komponen organik dan memberikan karakteristik tertentu pada

daya ikat air produk yang menyebabkan produk dapat dikeringkan dengan mudah.



Tabel 3.4 Faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses anaerobik

NO. Komponen Keterangan
1. PH pH yang optimal untuk berlangsungnya

proses anaerobik berkisar antara 6,5-7.5.
Pada sistem anaerobik, asam organik sudah
akan terbentuk pada pertama fermentasi.
Apabila proses oksidasi asam organik
tersebut lebih lambat dari proses
pembentukannya maka dapat dimengerti
bila konsentrasi asam organik dalam sistem
akan meningkat dan mempengaruhi pH
(pH turun).

2. Suhu Suhu yang optimum untuk proses
fermentasi metan adalah sekitar 37° C-

40°C. Bakteri-bakteri anaerobik yang
bersifat mesofilik biasanya dapat tumbuh
pada suhu 20°C-45° C, pada suhu diatas
40°C produksi gas metan akan menurun
drastis.

3. Pencampuran Adanya ion logam yang berlebihan tidak
dikehendaki pada proses fermentasi metan,
karena akan menyebabkan keracunan bagi
mikroba pada konsentrasi tertentu. Ion-ion
logam yang bersifat toksik tersebut adalah
Na+, K+, Ca 2+, Mg2+ yakni bila
konsentrasinya lebih dari 1000 mg/1.
Sedangkan bila konsentrasi ion logam
tersebut hanya berkisar 50-200 mg/1 maka
pengaruh yang ditimbulkannya adalah
pengaruh yang menguntungkan karena
memberikan pengaruh stimulasi.

4. Waktu retensi

(HRT)
Waktu retensi minimum untuk proses
anaerobik umumnya 24 jam
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5. Kapasitas dan
bahan-bahan

nutrisi yang
diperlukan untuk
proses

(Sumber : Ibnu, 2002)

Bahan-bahan organik biasanya
mengandung nutrisi yang cukup baik untuk
pertumbuhan mikroba. Pada proses
anaerobik ini media yang mempunyai
kandungan nutrisi tertentu yang optimum
akan sangat mempengaruhi proses.
Perbandingan unsur nitrogen, karbon,
fosfat layak untuk diperhatikan yaitu
biasanya dalam perbandingan : karbon :
nitrogen : fosfat = 150 : 55 : I.

35

3.3 DEWATS

Aplikasi DEWATS didasarkan pada prinsip pemeliharaan sederhana

berbiaya rendah/murah karena bagian paling penting dari sistem ini beroperasi

tanpa memerlukan input energi, serta tidak dapat dimatikan dan dihidupkan

dengan sengaja.

Penerapan DEWATS didesain sedemikian rupa sehingga lahan yang

tersedia terpakai dengan efisien. Akan lebih baik jika DEWATS sebisa mungkin

dibangun di lahan yang berposisi paling rendah, karena limbah cair bisa dialirkan

dari sumbernya ke lokasi pengolahan dengan hanya mengikuti gaya gravitasi.

Tempat pengolahan awal dan sekunder DEWATS terletak di bawah tanah

dan ditutup dengan cor beton. Oleh karena itu, sistem ini tidak mengganggu

pemandangan dan tidak berbau. Pengolahan awal dan sekunder bisa dibangun

dibawah lahan parkir dan bisa disesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Total

lahan yang diperlukan untuk pengolahan DEWATS tergantung pada total volume

air limbah, kadar polusi, puncak aliran maksimal dan faktor lain.
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Berdasarkan pada desain yang ada, lahan rata-rata yang diperlukan

DEWATS berkisar antara 1,5 - 3 m2 per m3 aliran air limbah setiap hari. Sistem

kerja DEWATS tanpa menggunakan kemampuan secara teknis.

Kebutuhan pada DEWATS:

1. kemampuan pengaturan secara umum

2. operasi dan pemeliharaan sederhana (O & M)

3. proses secara nyata, stabil dan terang-terangan

4. sedikit atau tidak memakai bahan kimia

5. sedikit atau tidak memakai penyedian energi eksternal.

6. tersedianya tempat perbaikan lokal.

Sistem pengolahan DEWATS didasarkan pada 4 sistem pengolahan:

1. pengolahan awal dan sedimentasi

2. pengolahan sekunder anaerobik dengan reaktor fixed bed atau reaktor

baffle

3. pengolahan tersier aerobik / anaerobik pada sistem filter aliran bawah

tanah

4. pengolahan tersier aerobik / anaerobik di dalam kolam.

Sedimentasi dan pengolahan primer pada kolam sedimentasi, septik tank

atau Imhoff tank Pengolahan anaerob sekunder padafixedbedfilters (anaerobik

filters) or baffled septik tank, Pengolahan anaerobik atau aerobik sekunder dan

tersier pada constructed wetlands (subsurfaceflowfilters), Pengolahan anaerobik

atau aerobik sekunder dan tersier pada kolam (DEWATS)



Sistem ini sepakat dikombinasikan pada kualitas dari influent dan effluent

air buangan yang dibutuhkan. Sebagian besar sama dalam skala kecil dan sistem

pengolahan terdesentralisasi yang cukup besar. Pada dasarnya pada tangki

sedimentasi lumpur telah diendapkan dan distabilkan pada anaerobik digestion.

Materi terlarut dan tersuspensi yang tertinggal di dalam tangki tidak terolah.

Septik tank ini terdiri dari 2-3 ruang (kompartemen). Digunakan pada air

buangan yang mengandung suspended solid, terutama air buangan domestik

sederhana, tahan lama dibutuhkan ruang yang kecil karena terletak dibawah tanah

dan sangat efisien dalam perbandingan harga. Efisiensi pengolahan rendah,

effluent tidak berbau (jika terjadi pada proses anaerobik). Penerapan DEWATS

dirancang sedemikian rupa sehingga air yang diolah memenuhi persyaratan

peraturan dan hukum lingkungan.

3.3.1 Teknik Pengolahan Sistem DEWATS

Pengolahan pada dasarnya merupakan proses stabilisasi polutan melalui

proses oksidasi, pemisahan bahan padatan (solid), serta penghilangan zat-zat

beracun atau berbahaya.

Penerapan rancang bangun DEWATS didasarkan pada prinsip perawatan

yang sederhana dan berbiaya rendah/murah, karena bagian paling penting dari

sistem ini beroperasi tanpa memerlukan input energi serta tidak dapat dimatikan

dan dihidupkan dengan tiba-tiba.



DEWATS menyediakan teknologi dengan biaya terjangkau/murah, karena

sebagian besar bahan/input tersedia di lokasi setempat.

1 DEWATS menyediakan pengolahan limbah industri maupun domestik.

2 DEWATS mengolah limbah dengan kapasitas aliran 1-500 m3 per hari.

3 DEWATS dapat diandalkan bangunannya tahan lama, dan toleran

terhadap fluktuasi masukan limbah.

4 DEWATS tidak memerlukan pemeliharaan yang rumit.

Aplikasi DEWATS berdasarkan pada empat sistem pengolahan sebagai berikut:
1. Pengolahan primer dan sedimentasi dengan sistem septic tank

2. Pengolahan sekunder, anaerob dengan fixed bed reaktor atau baffle

reaktor.

3. Pengolahan tersier, aerob/anaerob pada sistem filter aliran bawah

tanah.

4. Pengolahan tersier, aerob/anaerob dengan sistem kolam.

DEWATS didesain sedemikian rupa sehingga air yang diolah memenuhi

baku mutu sesuai yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada gambar 3.4 dan 3.5 .
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Sumber: DEWATS

Gambar 3.3 Diagram alir pengolahan Air Limbah DEWATS
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Gambar 3.4 Sistem Pengolahan Air Limbah DEWATS
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3.4 Klasifikasi Sistem Sanitasi

Sistem sanitasi ditentukan oleh skalanya. Ada tiga tingkatan dalam sistem

sanitasi yaitu antara lain sanitasi on-site, off-site dan komunal (Decentralized

Environmental management for Yogyakarta, 2004). Dalam perencanaan IPAL

komunal sanitasi yang dipergunakan yaitu sistem sanitasi komunal, berikut ini

gambaran dari sistem sanitasi komunal.
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3.4.1 Sanitasi Komunal

Di Kota Yogyakarta ada beberapa inisiatif masyarakat untuk pengelolaan

limbah manusia, khususnya di wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh jaringan air

limbah. Kadang-kadang, masyarakat membangun satu pipa utama di sekitar

daerah permukiman yang biasanya menuju sungai atau saluran irigasi. Kemudian

warganya membangun sambungan rumah tangga masing-masing ke pipa utama

tersebut.

Beberapa fasilitas masyarakat, seperti MCK, merupakan bentuk lain dari

sistem sanitasi komunal yang ditemukan di beberapa wilayah di Kota Yogyakarta.

Dari tahun 1996 sampai 2005, telah ada beberapa fasilitas sanitasi komunal yang

dibangun di kota Yogyakarta, di bawah pengawasan dan pendanaan YUDP.

Berdasarkan upaya percontohan tersebut, pada tahun 2005, Kantor Dinas

Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, kemudian bekerjasama dengan

proyek Decentralized Wastewater Treatment System (DEWATS),

Sistem ini dilakukan untuk menangani limbah domestik pada wilayah yang

tidak memungkinkan untuk dilayani oleh sistem terpusat ataupun secara

individual. Penanganan dilakukan pada sebagian wilayah dari suatu kota, dimana

setiap rumah tangga yang mempunyai fasilitas MCK pribadi menghubungkan

saluran pembuangan ke dalam sistem perpipaan air limbah untuk dialirkan

menuju instalasi pengolahan limbah komunal. Untuk sistem yang lebih kecil

dapat melayani 2-5 rumah tangga, sedangkan untuk sistem komunal dapat

melayani 10 - 100 rumah tangga atau bahkan dapat lebih. Effluent dari instalasi

pengolahan dapat disalurkan menuju sumur resapan atau juga dapat langsung
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dibuang ke badan air (sungai). Fasilitas sistem komunal dibangun untuk melayani

kelompok rumah tangga atau MCK umum. Bangunan pengolah air limbah

diterapkan di perkampungan dimana tidak ada lahan lagi untuk membangun

sanitasi secara individu, lebih jelasnya lihat pada gambar 4.4 :

L
INTERMEDIATE SCALE:
COMMUNAL/SHAREO SANITATION

d>

Sumber : BORDA (Bremen Overseas Research Development Association)

Gambar 3.5 Gambaran ringkas sistem sanitasi komunal

3.5 Septik Tank

Pada tahun 1895 seseorang kelahiran dari Negara Inggris bernama Donald

Cameron lebih banyak mengoreksi penjelasan dari proses-proses yang terjadi di

dalam septik tank. (Crites and Tchobanoglous, 1997). Setelah itu konfigurasi dari

jenis tangki telah dikembangkan meskipun mengingat konsepnya tetap sama,

yang padadasarnya sebagai tempat untuk proses fisik, kimiawi dan biologis pada

pengolahan air limbah.
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Septik tank adalah tangki yang tertutup rapat untuk menampung aliran

limbah yang melewatinya sehingga kandungan bahan padat dapat dipisahkan,

diendapkan atau diuraikan oleh aktivitas bakteriologis didalam tangki. Fungsinya

bukan untuk memurnikan air limbah tetapi untuk mencegah bau dan

menghancurkan kandungan bahan padat.

Septik tank mempunyai beberapa fungsi diantaranya:

1. Sedimentasi

Fungsi yang paling pokok dari septik tank adalah kemampuannya

mereduksi kandungan bahan padat terlarut (SS) pada limbah cair

domestik.

2. Penyimpanan

Septik tank diharapkan menampung akumulasi endapan.

3. Penguraian

Penguraian lumpur oleh bakteri secara anaerobik merupakan akses dari

lama waktu penyimpanan endapan dalam tangki. Bakteri akan

menghasilkan oksigen yang akan terlarut jika ia mengurai bahan organik

yang terkandung didalam limbah. Bakteri ini juga akan mengurai bahan

organik kompleks dan mereduksinya menjadi selulosa dan menghasilkan

gas meliputi H2, C02, NH3, H2S dan CH4.

4. Menahan laju aliran

Septik tank akan mereduksi terjadinya beban aliran puncak.
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Waktu tinggal limbah pada septik tank berukuran besar tidak boleh kurang

dari 12 jam. Detensi selama 24 hingga 72 jam direkomendasikan untuk septik

tank berukuran besar.

Proses utama yang terjadi didalam septik tank adalah:

1. Sedimentasi SS

2. Flotasi lemak dan material lain kepermukaan air

3. Terjadinya proses biofisik kimia di ruang lumpur

Ditinjau dari segi kuantitasnya air buangan yang masuk ke dalam Septik

tank berupa Sullage (Grey water) yang berasal dari aktivitas pencucian, dapur,

kamar mandi. Black water (human body waste) yang berasal darifeces dan
urine.

septic tank
loiMlituriirial 'section

Gambar 3.6 Skema Septik tank (Sumber : Ludwing Sasse, 1998)
Tabel 3.5 konstruksi septik tank dengan 2 chamber atau lebih

Treatment chamber 1

- Sekitar 70 % (2/3) dari total
volume desain karena sebagian
besar dari sludge dan scum akan
terjadi diruang ini

- lumpur yang mengendap pada
bagian bawah dan untuk
seterusnya sludge ini akan terurai
lewat proses anaerobik.

- Supernatant ialah cairan yang
terkurangi unsur padatannya dan
untuk seterusnya akan mengalir
menuju ke chamber 2.

Treatment chamber 2
- kira-kira 30 % (1/3) total

volume untuk menangkap
partikel padatan yang lolos dari
chamber 1.

endapan lumpur, khsususnya
partikel yang tidak mengendap
dichamber 1

supernatan yang seterusnya
menjadi effluent untuk dibuang
ke alam atau diresapkan ke
dalam tanah.



- Scum (buih) ialah bahan yang
lebih ringan dari minyak, lemak.
Scum ini semakin lama semakin
tebal, oleh karena itu perlu
dihilangkan secara periodik
(minimal I tahun sekali). Scum
sebenarnya tidak menganggu
reaksi yang terjadi selama proses
pengolahan akan tetapi bila terlalu
tebal akan memakan tempat
hingga kapasitas treatment
berkurang.
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(Sumber: Ibnu, 2002)

Septik tank ini terdiri dari 2-3 ruang (chamber). Digunakan pada air

buangan yang mengandung SS, terutama air buangan domestik sederhana, tahan

lama dibutuhkan ruang yang kecil karena terletak dibawah tanah dan sangat

efisien dalam perbandingan harga. Efisiensi pengolahan rendah (15 % - 45 %

BOD), effluent tidak berbau (jika terjadi pada proses anaerobik) dan bila effluent

masih berbau karena mengandung bahan yang belum terdekomposisi sempurna).

Prinsip dua pengolahan tersebut (sedimentasi dan stabilisasi) adalah pengolahan

mekanik dengan pengendapan dan pengolahan biologi dengan kontak antara

limbah baru dan lumpur aktif di dalam septik tank. Pengendapan optimal terjadi

ketika aliran tenang (laminar) dan tidak terganggu. Pengolahan biologi

dioptimalkan oleh percepatan dan kontak intensif antara aliran baru dan lumpur

lama, apalagi bilaaliran mengalami turbulen.
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Dengan aliran yang tenang dan tidak terganggu, supernatant (cairan yang

telah terkurangi unsur padatannya) yang tertinggal di septik tank lebih segar dan

baunya tidak terlalu menyengat, yang menunjukan bahwa penguraian belum

berlangsung. Dengan aliran turbulen, penguraian larutan dan penghancuran pada

zat padat berlangsung cepat dikarenakan adanya kontak intensif antara limbah

segar dan yang sudah aktif. Meski demikian, ketenangan untuk pengendapan

tidak mencukupi, sehingga padatan terlarut yang berlebih akan keluar oleh cairan

turbulen. Buangan tersebut berbau karena padatan aktif dalam bak belum

terfermentasi secarasempurna.

Tabel 3.6 Kriteria desain septik tank

Septik tank
HRT minimum

1 harinya diperkirakan

Interval minimum pengurasan
Akumulasi lumpur per kapita
Volume total tangki

Kedalaman cairan optimal
dalam septik tank
Ruang diantara tinggi air dan
dibawah permukaan
Kedalaman minimum tangki
dan pengurasan
-Total rasio panjang / lebar
-Rasio panjang tangki
primer/sekunder
-panjang tangki primer

Kriteria Desain

6 jam
1,5-0,3 log (debit air limbah dalam

lite)
1-1,5 tahun

35 liter / p.e tahun
Volume retensi cairan+volume

penyimpanan lumpur / buih
1,5 meter

0,3 meter

0,6 meter

3/1

2/1

2/3 total panjang-panjang tangki
jsekunder= 1/3 total panjang

(Sumber : YUDP Yogyakarta, 1996).
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Waktu Detensi yang terjadi di dalam septik tank itu sendiri terbagi dua yaitu

waktu detensi air dan waktu detensi lumpur. Pada umumnya efisensi lumpur yang

mengendap mencapai 70 %, hal ini tergantung dari waktu detensi, jarak antara

inlet dan outlet. Lumpur yang segar akan mengendap dalam ruang lumpur dan

selanjutnya terjadi proses mineralisasi, dimana lumpur segar yang terdiri dari zat-

zat organik diuraikan oleh bakteri aerobik menjadi mineral. Lama proses

pembusukan antara 60-100 hari.

Proses pengolahan pada septik tank adalah sedimentasi dan stabilisasi

lumpur lewat proses anaerobik. Untuk jenis limbah yang diolah pada septik tank

adalah limbah yang mengandung padatan terendapkan, khususnya limbah

domestik. Untuk rasio SS/COD adalah : 0,35 hingga 0,45

Sesuai dengan KepMenLH 112/2003 tentang Baku Mutu Limbah Domestik,

baku mutu air limbah domestik dalam keputusan ini hanya berlaku bagi :

a. Semua kawasan permukiman (real estate), kawasan perkantoran, kawasan

perniagaan dan apartemen.

b. Rumah makan (restauran) yang luas bangunannya lebih dari 1000 m2.

c Asrama yang berpenghuni 100 orang atau lebih.
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Baku mutu air limbah domestik untuk perumahan yang diolah secara individu

akan ditentukan sebagai berikut :

Tabel 3.7 Baku mutu air limbah domestik

Parameter

pH
BOD

TSS

Minyak dan lemak

Satuan

mg/L
mg/L
mg/L

Kadar Maksimum

6-9

100

100

(Sumber : KepMenLH 112/2003)

3.5.1 Perhitungan Efisiensi dari Parameter Kualitas Air Buangan (n)

(") =X|-XZ x 100%

x,

Dimana :

Xi : Konsentrasi awal ( mg/1)

X2 : Konsentrasi akhir ( mg/1)

(3.5)
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3.6 SEPTIK TANK SUSUN (Anaerobic Baffled Reactor)

Septik tank susun (yang juga dikenal dengan baffle septic tank atau baffle

reaktor) bukan sekedar septik tank yang ditambah kotak chambernya. Karena

proses yang terjadi di dalam septik tank susun adalah berbagai ragam kombinasi

proses anaerobik hingga hasil akhirnya lebih baik, proses-proses tersebut adalah :

1 Sedimentasi padatan

2 Pencemaan anaerobik larutan padatan melalui kontak dengan

\umpur/sludge

3 Pencemaan anaerobik (fermentasi) lumpuv/sludge bagian bawah

4 Sedimentasi bahan mineral (stabilisasi)

Gambaran mengenai bangunan dapat dilihat pada gambar 3.7

anaerobic filter

septic tank a« *iea«T anaerobic filter

Sumber: DEWATS

Gambar 3.7 Septic Tank susun (Anaerobic Baffled Reactor)
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3.6.1 Karakteristik Baffle Reaktor :

Jenis pengolahan : degradasi anaerobik, penurunan COD 60-90%

Macam air limbah : air limbah domestik dan air limbah industri dengan ratio

COD/BOD kecil.

Kelebihan : sederhana, handal, tahan lama, efisiensi tinggi, di bawah

Permukaan bawah tanah

Kelemahan :butuh ruangan yang besar selama konstruksi, kurang

efisien untuk limbah yang ringan, butuh waktu yang

Panjang untuk pemasakan/pencernaan.

Pada ruang pertama baffle reaktor, proses yang terjadi adalah proses

^////^/pengendapan (sama yang terjadi pada septic tank). Pada ruang selanjutnya

proses penguraian karena kontak antara limbah dengan akumulasi

mikroorganisme. Baffle reaktor yang baik mempunyai minimum 4chamber.

Faktor penting yang benar-benar diperhatikan dalam desain adalah waktu

kontak yang ditunjukkan dengan kecepatan aliran ke atas (uplift atau upstream

velocity) di dalam chamber no 2sampai dengan no 5. Bila terlampau cepat maka

proses penguraian tidak terjadi dengan semestinya dan malah bangunan yang kita

buat percuma saja. Kecepatan aliran uplift jangan lebih dari 2m/jam.

Untuk keperluan desain HRT tertentu uplift velocity ini tergantung dari luas

penampang (panjang dan lebar). Dalam hal ini faktor tinggi (kedalaman chamber)

tidak berpengaruh atau tidak berfungsi sebagai variabel dalam desain.

Konsekuensinya model bak yang dibutuhkan adalah yang penampangnya luas

tapi dangkal. Karena itu sistem ini relatif membutuhkan lahan yang luas hingga
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kurang ekonomis untuk unit besar. Tetapi untuk unit kecil dan menengah baffle

septik tank cukup ideal. Lebih-lebih fluktuasi/goncangan hidrolik dan organik

load tidak begitu mempengaruhi untuk kerja sistem ini.

Variable desain berikutnya adalah hubungan antara panjang (L) dengan

tinggi (h). Agar limbah yang masuk terdistribusi secara merata maka dianjurkan L

antara 0,5 - 0,6 dari h. Dengan demikian meskipun h tidak ada pengaruhnya

terhadap uplift velocity, tetapi rasio antara h dan L perlu diperhatikan agar

distribusi limbah bisa merata dan kontak dengan mikroorganisme bisa efisien.

Variabel desain yang lain adalah HRT (hydraulic retention time) pada bagian cair

(di atas lumpur) pada baffle reaktor minimum harus 8jam.

Baffle reaktor cocok untuk banyak macam limbah cair, termasuk limbah

domestik. Efisiensinya cukup besar pada beban organiknya yang tinggi. Efisiensi

pengurangan COD dalam pengolahan antara 65% - 90%, sedang BOD nya antara

70%o - 95%). Namun perlu dicatat bahwa proses pembusukan memerlukan waktu

sekitar 3 bulan.

Lumpur harus dikuras secara rutin seperti halnya pada septik tank.

Sebaiknya sebagian lumpur selalu harus disisakan untuk kesinambungan

efisiensinya. Sebagai catatan bahwa jumlah lumpur di bagian depan digester lebih

banyak daripada di bagian belakang.

Hal yang perlu diperhatikan pada tahap permulaan penetapan baffle reaktor

bahwa, efisiensi pengolahan tergantung pada perkembangbiakan bakteri aktif.

Pencampuran limbah baru dengan lumpur lama dari septik tank mempercepat

pencapaian kinerja pengolahan yang optimal. Pada prinsipnya lebih baik mulai
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mengisi limbah dengan seperempat aliran harian dan bila memungkinkan dengan

limbah cair yang sedikit lebih keras. Selanjutnya pengisian dinaikkan secara

perlahan setelah 3bulan. Hal tersebut akan member! kesempatan yang cukup bagi

bakteri untuk berkembang biak sebelum padatan tersuspensi keluar. Berawal

dengan beban hidraulik penuh akan menunda proses pembusukan.

Meskipun interval pengurasan secara reguler diperlukan, hal penting yang

perlu dijaga bahwa sebagian lumpur aktif harus disisakan dalam ruangan untuk

menjaga proses pengolahan secara stabil.

3.7 Filter Anaerobik

Pada pengolahan sistem septik tank yang telah kita bahas di atas bahwa

proses yang terjadi adalah sedimentasi (pengendapan) dari bahan-bahan yang

dapat terendapkan dan selanjutnya terjadi proses penguraian/digestion dari bahan-

bahan yang terendapkan tersebut. Sedangkan kandungan bahan yang masih

terikut (tidak terendapkan) praktis tidak mengalami proses apapun.

Filter anaerobik (fixed bed atau fixedfilm reactor) menggunakan prinsip

yang berbeda dengan septik tank, karena sistem ini justru diharapkan untuk

memproses bahan-bahan yang tidak terendapkan dan bahan padat terlarut

(dissolved solid) dengan cara mengkontakkan dengan surplus bakteri yang aktif.

Bakteri tersebut bersama bakteri lapar akan menguraikan bahan organik terlarut

(dissolved organic) dan bahan organik yang terdispersi (dispersed organic) yang

ada dalam limbah. Sebagian besar bakteri tersebut tidak bergerak. Bakteri

cenderung diam dan menempel pada partikel padat seperti pada dinding reaktor
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atau tempat lain yang permukaannya bisa digunakan sebagai tempat tempel

Gambaran mengenai bangunan dapat dilihat pada gambar 3.11

an.

gas release

Anaerobic Filter

Septic Tank gas release^ Anaerobic Filter
L

Sumber: DEWATS

Gambar 3.8 Filter Anaerobic

cuitle:

3.7.1 Karakteristik Filter Anaerobik

Jenis pengolahan :degradasi anaerobik bahan padatan terlarut dan tersuspensi

penurunan COD 65% - 85%.

Macam air limbah : air limbah domestik dan air limbah industri dengan resiko

COD/BOD kecil.

Kelebihan : sederhana dan tahan lama, efisiensi pengolahan tinggi,

Underground, kebutuhan lahan : 1m2/m3 limbah harian.

Kelemahan : ada kemungkinan tersumbat, clogging possible,

keluaran/efluent sedikit berbau.
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Bahan filter yang dimaksud adalah media dimana bakteri dapat menempel

dan air limbah dapat mengalir diantaranya. Selama aliran ini kandungan organik

akan diuraikan oleh berbagai bakteri dan hasilnya adalah pengurangan kandungan
organik pada effluent.

Penggunaan media bisa bermacam-macam tetapi pada prinsipnya lebih luas

permukaan akan lebih baik fungsinya. Materi filter seperti kerikil, batu, batu bara,

atau kepingan plastik yang berbentuk khusus menyediakan area permukaan

tambahan untuk tempat tinggal bakteri. Jadi limbah cair yang baru dipaksa untuk

bersinggungan dengan bakteri aktif secara intensif. Semakin luas permukaan

untuk perkembangbiakan bakteri, semakin cepat penguraiannya. Media yang baik

luas permukaannya (surface area) kira-kira 90 - 300 m2 per in3 volume yang
ditempatinya.

Selaput bakteri harus diambil bila sudah terlalu tebal. Pengambilan bisa

dilakukan dengan mengguyur balik air limbah atau dengan mengangkat massa

filter yang dibersihkan di luar reaktor. Namun filter anaerob sangat dapat
diandalkan dan kuat.

Penurunan efisiensi pengolahan merupakan indikator penyumbatan pada

beberapa bagian. Penyumbatan terjadi ketika limbah cair mengalir hanya melalui

beberapa pori yang terbuka, akibatnya aliran kecepatan tinggi akan

menghanyutkan bakteri. Hasil akhir adalah penurunan waktu pembusukan dengan
sedikit rongga yang terbuka.
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Filter anaerob bisa dioperasikan sebagai sistem aliran kebawah ataupun

aliran keatas. Sistem aliran keatas biasanya lebih disukai karena resiko bakteri

yang masih aktif hanyut lebih sedikit. Disisi lain, pembilasan filter untuk

membersihkannya lebih mudah dengan sistem aliran kebawah. Kombinasi ruang

aliran keatas dan aliran kebawah juga dimungkinkan. Kriteria penting dalam

design adalah distribusi limbah cair pada area filter. HRT (hydraulic retention

time) pada anaerobik filter berkisar antara 1 - 2 hari (24 - 18 jam). Angka ini

merupakan patokan umum mengingat proses degradasi pada proses anaerobik

lebih lambat dibanding proses aerobik.

3.8 Chemical Oxygen Demand (COD )

Adalah banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi senyawa

organic dalam air, sehingga parameter COD mencerminkan banyaknya senyawa

organik yang dioksidasi secara kimia (Metcalf and Eddy,1991).

Tes COD hanya merupakan suatu analisa yang menggunakan suatu reaksi

kimia yang menirukan oksidasi biologis (yang sebenarnya terjadi di alam),

sehingga merupakan suatu pendekatan saja, karena itu tes COD tidak

membedakan antara zat-zat yang sebenarnya tidak teroksidasi (inert) dan zat-zat

teroksidasi secara biologis. Nilai COD ditentukan dari bahan organik yang

biodegradable maupun non-biodegradable, sehingga hasil penetapan nilai COD

biasanya lebih tinggi dari nilai BOD. Apabila nilai COD 3 kali lebih tinggi dari

BOD, maka perlu diketahui apakah ada bahan-bahan yang bersifat toksik dan

non-b iodegradable.



Tabel 3.8 Perbandingan Rata-rataangka BOD5 / COD

Jenis Air

Air buangan domestik
Air buangan domestik setelah pengendapan primer
Air buangan domestik setelah pengolahan biologis
Air sungai

BOD5 / COD

0,4 - 0,6

0,6

0.2

0,1
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( Sumber : Metode Penelitian Air)

Keuntungan tes COD dibandingkan tes BOD :

1. Analisa COD hanya memerlukan waktu 3 jam, sedangkan analisa BOD

memerlukan waktu 5 hari.

2. Gangguan dari zat yang bersifat racun terhadap mikroorganisme (seperti Cr,

Hg, CN") pada tes BODtidak menjadi soal pada tes COD.

3. Tes COD lebih teliti daripada tes BOD

Nilai COD juga merupakan suatu bilangan yang dapat menyatakan

banyaknya oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi bahan organik menjadi

karbondioksida dalam air buangan perantara oksidasi kuat dalam suasana asam.

Parameter COD dalam suatu air limbah merupakan parameter utama, besar

kecilnya COD akan mempengaruhi jumlah pencemar oleh zat organik yang secara

alamiah dapat dioksidasi melalui proses mikrobiologi dan mengakibatkan

kurangnya jumlah oksigen terlarut dalam air.
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3.9 Total Suspended Solid (TSS)

TSS (Total Suspended Solid) adalah padatan yang menyebabkan kekeruhan

air, tidak terlarut dan tidak dapat langsung mengendap, terdiri dari partikel-

partikel yang ukuran maupun beratnya lebih kecil dari sedimen, misalnya tanah

liat, bahan-bahan organik tertentu, sel-sel mikroorganisme, dan sebagainya.

Misalnya, air permukaan mengandung tanah liat dalam bentuk suspensi yang

dapat bertahan samapi berbulan-bulan, kecuali jika keseimbangannya terganggu

oleh zat-zat lain, sehingga mengakibatkan terjadinya penggumpalan yang

kemudian diikuti dengan pengendapan. (Srikandi Fardiaz, 1992).

Kekeruhan air disebabkan oleh zat padat yang tersuspensi, baik yang

bersifat anorganik maupun yang organik. Zat anorganik, biasanya berasalkan dari

lapukan batuan dan logam, sedangkan yang organik dapat berasal dari lapukan

tanaman atau hewan. Zat organik dapat menjadi makanan bakteri, sehingga

mendukung perkembangbiakannya. Jumlah padatan tersuspensi dalam air dapat

diukur dengan Turbidimeter. Seperti halnya padatan terendap, padatan tersuspensi

akan mengurangi penetrasi sinar matahari ke dalam air sehingga akan

mempengaruhi regenerasi oksigen serta fotosintesis.

Dalam metode analisa zat padat, pengertian zat padat total adalah semua zat-

zat yang tersisa sebagai residu dalam suatu bejana, bila sampel air dalam bejana

tersebut dikeringkan pada suhu tertentu. Zat padat total terdiri dari zat padat

terlarut dan zat padat tersuspensi yang dapat bersifat organis dan inorganis seperti

dijelaskan pada skema di bawah ini:



Zat padat terlarut

Zat padat Total ^^ ^r zat padat tesuspensi

Zat padat tersuspensi ^ organis
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Zat padat tersuspensi

inorganis

Sumber : Metode Penelitian Air

Zat padat tersuspensi sendiri dapat diklasifikasikan sekali lagi menjadi

antara lain zat padat terapung yang selalu bersifat organis dan zat padat terendap

yang dapat bersifat organis dan inorganis. Zat padat terendap adalah zat padat

dalam suspensi yang dalam keadaan tenang dapat mengendap setelah waktu

tertentu karena pengaruh gaya beratnya.

Penentuan zat padat terendap ini dapat melalui volumenya, disebut analisa

volum lumpur (sludge volume), dan dapat melalui beratnya disebut analisa

lumpur kasar atau umumnya disebut zat padat terendap (settleable solids).

Zat padat (Total Solids) dalam limbah cair adalah semua zat yang tetap

tinggal sebagai residu pada pemanasan 103 °C dalam laboratorium. Partikel padat

diklasifikasikan sebagai suspended solids atau filterable solids yang dapat

menembus kertas saring dengan diameter minimal 1 mikron. Suspended solids

meliputi zat padat yang dapat mengendap selama 60 menit pada imhoffcone. Zat

padat tersaring / filterable solids terdiri zat koloidal dan dissolved solids. Zat

koloidal terdiri dari zat partikulat dengan kisaran diameter dari 1 milikron hingga

1 mikron. Dissolved solids atau zat padat terlarut terdiri dari molekul atau ion

organik dan anorganik. Zat koloidal tidak dapat dihilangkan melalui
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pengendapan. Umumnya untuk menghilangkan partikel tersebut secara biologi

ataupun koagulasi diikuti sedimentasi. (Sugiharto, 1989).

3.10 Amoniak (NH3)

Amoniak merupakan hasil dekomposisi dalam bentuk bebas sebagai NH3

maupun dalam bentuk ion amonium (NH4+) masuk ke lingkungan kita dan

makhluk yang mati diikuti dekomposisi bakteri dari protein hewani maupun

nabati, dekomposisi dari kotoran binatang dan manusia dan reduksi nitrit ke

amoniak. seperti terlihat dalam gambar 3.12 .

NH3
"♦■ Amoniak

NH4+

Hidrl

Dekompo\ Lisa
Sisi \ urea
bakteri

Mati dan

dekomposisi
si bakteri

fecal

matter

organik

Protein

Hewan

Organik N

oksidasi bakteri oksidasi bakteri

Organik N

Sumber : (Tchobanoglous dan Burton, 1983).

Gambar 3.9 Skema siklus nitrogen
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Amoniak merupakan nitrogen yang menjadi NH4+ pada pH rendah dan

disebut Amonium. Amoniak sendiri berada dalam keadaan tereduksi (-3).

Keseimbangan ion NH4T dengan gas amoniak di dalam air, dinyatakan sebagai

berikut:

NH4+ « NH3+ + H+

Amoniak dapat larut dengan cepat di air. Gas amoniak bereaksi dengan air

membentuk amonium hidroksida dengan melepaskan panas yang tinggi.

Perubahan amoniak menjadi amonium dan ion hidroksida berlangsung dengan

cepat dan cenderung menaikkan pH larutan (limbah). Reaksi bolak-balik dari

perubahan tersebut, yaitu :

NH3 + H20 « % NH4+ + OH "

Perbandingan ion amonium dengan molekul amonium hidroksida adalah

merupakan fungsi pH. Dalam pH 7 amoniak lebih banyak berbentuk ion

amonium. (Tchobanoglous dan Burton, 1983).

Amoniak dalam air permukaan berasal dari air seni (urine) dan tinja (feces)

juga dari oksidasi zat organis (HaObCcNd) secara mikrobiologis yang berasal dari

alam atau air buangan industri dan penduduk (Alaerts, 1984).
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Sesuai reaksi sebagi berikut:

HaObCcNd +(c+a/4-b/2-3/4d)02 • CC02 +(a/2-3/2d)H20 +dNH3

3.10.1 Sifat-sifat Amoniak

1. Amoniak adalah suatu zat kimia yang tidak menunjukan adanya warna, ini

merupakan suatu karakteristik. Dan jika diberi cahaya kemampuan warna

akan sedikit nampak berupa gas yang terlarut dalam air, tetapi gas yang

tercampur mempunyai ikatan lebih dari 16 berupa amoniak

(Tchobanoglous, 1979).

2. Merupakan gas yang tidak berwarna dan berbau busuk. Disimpan dalam

keadaan cair pada tekanan 10 (sepuluh) atmosfer, titik leleh -77°C dan

titik didih -33°C.

3. Bila terkena api, gas ini mudah meledak dan gas amoniak menyala pada

suhu 629°C.

4. Bersifat basakarena dapat membirukan lakmus merah.

5. Amoniak apabila dilarutkan dalam air akan membentuk Amonium

hidroksida pada derajad asam ±7 (Tchobanoglous, 1979).

6. Amoniak dalam keadaan basa apabila ditambah reagen nessler (suatu

larutan K2HgI4 yang alkalis) akan terbentuk warna coklat kuning, kalau

terdapat banyak amoniak akan terjadi endapan coklat.
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Dengan reaksi seperti berikut :

Hg
/ \

2K2HgI4 +3K0H +NH4OH —• 3H20 + 7KI +O NH2I
\ /

Hg

3.10.2 Sumber Amoniak

Amoniak dalam air permukaan dapat berasal dari :

1. Air seni (urine)

Kandungan amoniak dalam air seni sebesar 27,40 mg/1 (Hari, Tome.

2005)

2. Tinja (feces)

Kandungan amoniak dalam tinja sebesar 3,84 mg/1

3. Oksidasi zat organis secara mikrobiologis yang berasal dari air alam.

4. Dipengaruhi oleh bentuk teroksidasi dan tereduksi unsur-senyawa

dalam wetlands padapotensial Redoks Transformasi.

3.10.3 Pengaruh Amoniak terhadap lingkungan

Dalam suatu perairan air limbah yang berupa bahan organik memerlukan

oksigen (02) untuk menguraikan bahan organik tersebut dengan bantuan bakteri.

Polutan semacam ini berasal dari berbagai sumber seperti kotoran hewan maupun

manusia, tanaman-tanaman yang mati atau sampah organik dan sebagainya.

(Srikandi Fardiaz, 1992).
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Jika masukan bahan organik kedalam perairan terus berlangsung dalam

waktu yang lama, oksigen terlarut (DO) akan terus berkurang sampai bakteri

anaerob dapat hidup menggantikan bakteri aerob. Bakteri ini melanjutkan proses

penguraian tetapi dengan hasil yang berlainan, yaitu gas-gas yang berbau busuk,

berbahaya bagi kesehatan dan berupa gas yang mudah menyala, seperti gas

hidrogen sulfida (H2S) yang berbau seperti telur busuk, metana (CH4) atau gas

rawa, fosin (PH4) yang baunya amis dan amoniak (NH3).

Adanya amoniak dalam air buangan akan mempunyai akibat-akibat buruk

terhadap lingkungan. Eutrofikasi terjadi pada suatu badan air yang sebagai akibat

terlalu banyak bahan makanan yang masuk kedalam perairan. Apabila perairan

cukup nutrient, maka tumbuhan air mudah berkembang biak, misal eceng gondok

dan ganggang. Kadang-kadang suatu perairan tertutup sama sekali dengan

tumbuhan, seolah-olah bukan perairan lagi, atau nampak berselimut hijau oleh
ganggang.

Dengan tertutupnya suatu perairan oleh tumbuhan air maka transmisi sinar

matahari terhalangi akibatnya kegiatan fotosintesis tidak dapat berjalan. Akibat

selanjutnya adalah berkurangnya oksigen terlarut yang akan mematikan ikan dan

kehidupan air yang lainnya.

Pengaruh buruk Amoniak terhadap lingkungan dalam konsentrasi 50 ppm

yang tanpa menggunakan proteksi akan menyebabkan iritasi pada mata dan

menyebabkan gangguan pada membran pernafasan.Dalam konsentrasi yang

rendah yaitu 0,037 mg/1 menimbulkan bau yang menyengat dan mengurangi

estetika. Hal lain dengan adanya amoniak dalam air buangan yang langsung
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dibuang dalam badan air akan menimbulkan atau terjadi pertumbuhan tumbuhan

air, yang kemudian akan menutupi permukaan air, sehingga transmisi sinar

matahari terhalangi dan proses fotosintesis tidak dapat berjalan yang diakibatkan

berkurangnya oksigen terlarut sehingga akan mematikan kehidupan air.

Adapun dampak amoniak didalam air dan lingkungan antara Iain :

1. Dapat mengakibatkan korosi pada pipa besi

2. NH3-N pada konsentrasi yang tinggi merupakan racun bagi ikan.

3. Konversi dari NH4+ menjadi N03" mempergunakan oksigen terlarut

dengan jumlah besar

4. NH3 dan N03" dengan konsentrasi rendah bertindak sebagai nutrien.



BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

4.1 LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

Study literatur

1
Survey lokasi

Pencarian data primer

Wawancara

Kuisioner

Observasi

Menentukan titik

sampling

Sampling

Uji Laboratorium

Analisis data

Pembahasan

Kesimpulan

Pencarian data sekunder
- Data lokasi & topografi

(peta)
- Data teknis Sistem

Desentralisasi

Gambar 4.1 Diagram Alir Penelitian
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4.1.1 Studi Literatur

4.1.1.1 Metodologi penelitian

4.1.1.2 Karakteristik air buangan domestik; konstituen-konstituen yang
dominan.

4.1.1.3 Study literatur Sistem Pengolahan Air Buangan Terdesentralisasi

(DEWATS)

4.1.2 Kompilasi Data

4.1.2.1 Pengumpulan data sekunder

Untuk mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai

kondisi obyek penelitian berupa; data lokasi beserta topografinya; data

teknis SPAB Sistem Terdesentralisasi air buangan domestik di daerah RT

25 / RW 06, Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetisharjo,
Yogyakarta.

4.1.2.2 Pengumpulan data primer

Tentang kualitas parameter kimia, fisik Sistem Penyaluran Air

Buangan secara Sanitasi Komunal (on-site) pada air buangan domestik

1 parameter kimia : COD, NH3

2 parameter fisika : TSS
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4.2 Lokasi Penelitian

Lokasi pengambilan sampel pada IPAL komunal di daerah RT 25 / RW 06

Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis Harjo, Jogjakarta berupa studi lapangan,

untuk mempelajari titik-titik lokasi sampling pada Sistem Pengolahan Air

Buangan secara Terdesentralisasi, dimana sampel di ambil dari mulai inlet dan

outlet harus representatif. Pengambilan menggunakan alat bottle volume 1000 ml,

bekker glass 500 ml untuk analisis parameter kimia air buangan domestik.

Untuk analisis sampel direncanakan dilakukan di Laboratorium Kualitas

Lingkungan, Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,

Universitas Islam Indonesia. Untuk lokasi pengambilan sampel air limbah

didasarkan pada ruasan yang mempunyai kriteria sebagai berikut:

• Saluran yang menuju inlet sampai outlet yang akan diambil sampel terjadi
fluktuasi debit.

• Lingkungan sekitar IPAL komunal tidak terlalu ramai sehingga

memudahkan dalam pengambilan sampel.

• Pengambilan sampel air limbah secara representatifselama 24 jam dalam

satu hari .



Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.2, 4.3 berikut ini

Gambar 4.2 Lokasi Inlet IPAL komunal (underground)

(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2007)

Lokasi Outlet

Gambar 4.3 Lokasi saluran outlet dari IPAL komunal

(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2007)
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4.3 Metodologi sampling

4.3.1 Sampling Air limbah

Pengambilan sampel direncanakan dilakukan pada saat jam puncak sekitar

pukul 6.30-10.00 WIB (Metcalf & Eddy) dimulai dari inlet dan outlet IPAL

selama satu hari dari jam 07.00 - 06.00 WIB. sebanyak 24 kali selama 24 jam

berturut-turut dengan range waktu 1jam secara bersamaan antara inlet dan outlet.

Menggunakan alat botol sampel volume 1000 ml warna coklat gelap. Sampling

dilakukan secara grab sampling (SNI 03-7016-2004).

4.3.2 Sampling Kuisioner

Teknik pengambilan sampel kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini

adalah pengambilan sampel dengan Convinience Sampling yaitu teknik

pengambilan sampel yang dilakukan dengan terjun langsung mewawancarai

sambil mengisi kuisioner terhadap responden yang dianggap memenuhi kriteria

sampel penelitian.

Selain itu sampling kuisioner dilakukan secara observasi dengan cara

wawancara (interview) dan secara random stratified di wilayah RW 06/RT 24 dan

25. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei sebagai pengumpulan

informasi secara sistematik dari para reponden dengan maksud untuk memahami

dan atau meramal beberapa aspek perilaku dari populasi yang diminati.

4.3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek

yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
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4.3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang

diteliti).Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai

sumberdata dan dapat mewakili seluruh populasi.

4.4 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan dengan uji sampel dilakukan di

Laboratorium kualitas air teknik Lingkungan FTSP UII sedangkan observasi,

wawancara, kuisionerdilakukan di lapangan.

4.5 Waktu Pengambilan Sampel

4.5.1 Pengambilan Sampel Air Limbah

Pengambilan sampel dilakukan pada tanggal 23 Februari 2007 Pengambilan

sampel dilakukan selama 24 jam dimulai 07.00 pagi - 06.00 pagi esok harinya,

jarak pengambilan sampel dilakukan dengan Range waktu 1jam.

4.5.2 Pengambilan Sampel Kuisioner

Pengambilan sample Quisioner direncanakan dilakukan pada waktu sekitar

pukul 17.00 WIB, pada saat penduduk sedang berada di rumah.

4.6 Bahan Sampel Yang Dianalisis

4.6.1 Sampel Air Limbah

Air Limbah domestik pada IPAL Komunal di daerah RT 25 / RW 06

kelurahan Cokrodiningratan, Jetisharjo, Yogykarta.(diambil dari inlet dan outlet).
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4.6.2 Sampel Berupa Kuisioner

Hasil keterangan atau pendapat warga yang menggunakan IPAL atau sistem

pengelolaan air limbah domestik secara terdesentralisasi (komunal) di daerah

Cokrodiningratan, Jetisharjo, Jogjakarta.

4.7 Metode Analisis Laboratorium

4.7.1 Metode Analisis Air Limbah

Parameteryang akan diuji dari air sampel adalah :

1. COD (Chemical Oxygen Demand)

2. TSS (Total Suspended Solid)

3. NH3 (Amoniak)

Prosedur pengerjaanya mengacu :

1. COD : SNI M-70-1990-03

Yaitu dengan proses analisa laboratorium dengan spectrofotometer (UV

probe) dengan panjang gelombang 420 nm, yaitu dengan memasukan sampel

25 ml dalam tabung refluk yang sudah dibilas dengan H2S04 kemudian

ditambahkan larutan K2Cr207 yaitu 1.5 ml dan tambahkan larutan AgSO

yaitu 3.5 ml setelah itu tutup tabung refluk tersebut dan dimasukkan

termoreaksi dengan suhu 148° selama 2jam.

2. TSS : SNI 06-6989.3-2004

Yaitu dengan metode gravimetri, maka dilakukan penyaringan air

limbah dengan menggunakan kertas saring (filter paper) whatman dengan

diameter 125 mm nomor 1. Sebelum disaring pakai, air limbah disaring

'4



73

dahulu pakai kain saring, setelah itu diambil 50ml dengan menggunakan gelas

ukur. Setelah disaring kertas saring dioven dengan suhu 115 °C selama 4jam

kemudian di masukkan desikator, setelah dingin terus ditimbang.

Penimbangan dilakukan sebanyak 3 kali, yang gunanya untuk menghindari

hasil yang negatif

3. NH3 SK SNI M^8-l 990-03

Air limbah domestik yang akan dianalisa kadar amoniumnya,

sebelumnya disaring dan diambil 300 ml + 25 ml penyangga borat, pH

dijadikan 9,5 dengan penambahan NaOH IN dan diukur dengan pH meter.

Kemudian air di destilasi dan ditampung, air hasil destilasi siap untuk diuji

dengan spectrofotometer (UV probe) dengan panjang gelombang 420 nm.

Untuk lebih jelasnya mengenai hasil analisa amonium dengan

spektrofotometri,

4.7.2 Metode Analisis Kuisioner dan air limbah

Metode analisis kuisioner menggunakan analisis sensus dan untuk sampel

air limbah menggunakan analisa statistik uji T-test.



BABV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Data

5.1.1 Data primer (wawancara, kuisioner, observasi)

Berdasarkan langkah penelitian yang telah disusun pada BAB IV di atas,

dimana pada tahap survei lokasi yang meliputi pencarian data primer dan data

sekunder, telah didapatkan suatu hasil yang berupa jawaban kuisioner dari

masyarakat. Jawaban meliputi kategori berupa biodata penduduk, tingkat

sosial ekonomi, pendidikan terakhir, status rumah dan fasilitasnya, fasilitas

umum yang ada, jenis, bentuk, sifat limbah yang dibuang dari rumah,

persepsi/tanggapan masyarakat tentang adanya sistem pegelolaan air limbah

secara komunal di daerah tersebut, tanggapan masyarakat tentang

pemeliharaan dari sistem pengelolaan air limbah komunal tersebut, kemudian

yang terakhir adalah harapan masyarakat kedepannya tentang adanya

penerapan sistem pengelolaan air limbahdi daerah tersebut.

Data yang telah dikumpulkan, untuk keperluan laporan dan atau analisis

selanjutnya, perlu diatur, disusun, dan disajikan dalam bentuk deskriptif atau

gambaran yang jelas dan baik. Dalam analisis data kali ini yang akan

digunakan adalah analisa deskriptif yang mana secara garis besarnya

penyajian data dengan manggunakan tabel dan gambar.

74
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5.1.1.2 Tingkat Sosial Ekonomi

Pada sub bab ini akan digambarkan tentang tingkat pekerjaan

masyarakat setiap harinya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5.3

dibawah ini.
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Pekerjaan

PNS

Gambar 5.3 Diagram tingkat pekerjaan masyarakat

5.1.1.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat

Berikut akan digambarkan mengenai rata-rata tingkat pendidikan yang

telah dikenyam oleh masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

gambar 5.4 dibawah ini.
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Gambar 5.4 Diagram Tingkat pendidikan masyarakat
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5.1.1.4 Status Rumah dan Fasilitasnya

Status rumah dan fasilitasnya menyangkut tentang :

1. Pemakaian air minum/air bersih

Menggambarkan tentang pemakaian air yang digunakan untuk keperiuan

sehari-hari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5.5 dibawah ini.

100%

80%

60%

40% i 28.57% 28.57%

20%

0%

21.43%

10.71% I 1 10.71%

n , LJ . nn
«50l/hr 50-100 l/hr 100-150 l/hr 150-200 l/hr >200 l/hr

Jumlah kebutuhan (l/hr)

Gambar 5.5 Diagram rata-rata pemakaian air minum/bersih

2. Sumber air minum/air bersih

Gambaran tentang sumber air yang sering dipergunakan masyrakat.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5.6 dibawah ini.
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o
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70% i

60%

50%

40%

30%

20% !

10%
7.14% 7.14% 7.14%

0% ;
|". | L \ I I

Air Sumur Air Sungai Membeli

Sumber air

78.57%

PDAM

Gambar 5.6 Diagram sumber air minum yang digunakan warga
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5.1.1.5 Fasilitas Umum

Menerangkan tentang gambaran jumlah MCK umum yang digunakan

oleh warga khususnya bagi warga yang tidak mempunyai kamar mandi sendiri

setiapharinya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat padagambar 5.7 dibawah ini

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

42.86%

I
1 buah

21.43% 21.43%
14.29%

2 buah tidak ada tidak tahu

Jumlah

Gambar 5.7 Diagram pengetahuan warga tentang keberadaan MCK umum

5.1.1.6 Jenis, bentuk, sifat limbah yang dibuang dari rumah

Dalam hal ini akan digambarkan mengenai jenis air limbah yang sering

dihasilkan oleh warga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5.8

dibawah ini
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Gambar 5.8 Diagram jenis limbah cair yang dihasilkan warga
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5.1.1.7 Tanggapan masyarakat tentang adanya sistem pengelolaan air

limbah domestik secara komunal di RW 06/RT 25,

Cokrodiningratan, Jetisharjo.

Mengenai tanggapan warga tentang adanya sistem pengelolaan air

limbah domestik secara terdesentralisasi (on site/komunal) dengan

menggunakan IPAL komunal yang berupa Baffle Septic Tank atau disebut

juga Anaerobic Baffle Reactor di daerah Jetisharjo dikategorikan kedalam hal-

hal sebagai berikut:

1. Besarnya pengetahuan warga tentang keberadaan IPAL komunal tersebut:

Dalam hal ini akan digambarkan mengenai jumlah masyarakat yang

menjawab Ya dan Tidak mengenai seberapa besar pengetahuan warga tentang

adanya IPAL komunal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5.9

dibawah ini.

100%

90%

80%

, ™%
| 60%
I 50%
g 40%

^ 30%
20%

10%

0%

92.86%

Ya

7.14%

Tidak

Jawaban

Gambar 5.9 Diagram besarnya pengetahuan warga tentang adanya IPAL

komunal
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2. Besarnya tanggapan warga tentang adanya IPAL komunal :

Dalam sub bab ini menggambarkan besarnya jawaban setuju dan tidak

setuju mengenai tanggapan warga dengan dibangunnya IPAL komunal. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar5.10 dibawah ini.

100% 92.86%

90% i

80% !

70% i
| 60% !
I 50% i
S 40%

°- 30% :
20% i

10% |
0% I

7.14%

setuju tidak setuju

Jawaban Warga

Gambar 5.10 Tanggapan warga tentang adanya IPAL komunal

3. Kesadaran warga tentang biaya yang dikeluarkan per bulan :

Sehubungan dengan dibangunnya IPAL Komunal di daerah RW 06/RT

25 Cokrodiningratan, Jetis harjo, Jogjakarta guna mengatasi masalah

pencemaran sungai Code, maka untuk kelanjutan pemeliharaannya belum

diserahkan pada masyarakat Jetisharjo RT25/RW06. Tapi untuk

merealisasikan hal tersebut masyarakat membentuk sebuah panitia

kepengurusan sendiri dan juga memerlukan dana untuk pemeliharaan.

Untuk biaya atau iuran sampai sekarang belum terealisasikan, tapi dari

data kuisioner warga banyak yang bersedia memberi iuran setiap bulannya

sebesar 1000,- tiap KK atau tiap rumahnya. Berikut ini adalah gambaran
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tentang seberapa besar tingkat kesadaran warga sehubungan dengan iuran

tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5.11 dibawah ini.

100%

90%

80%

89.29%

70%| 60%
| 50%
g 40%

°- 30%
20% 10.71%

10%

no/.
U /o t !

Setuju Tidak setuju

Jawaban warga

Gambar 5.11 Kesadaran warga tentang iuran per bulan

4. Potensi masalah yang timbul selama adanya IPAL komunal :

Menurut pendapat dan pengamatan warga sebagai pengguna IPAL

Komunal, bahwasannya pernah terjadi masalah yang mengganggu

kenyamanan warga sehubungan dengan sistem pengolahan IPAL tersebut.

Dalam hal ini akan digambarkan seberapa besar pernah atau tidak pernah

terjadi masalah yang timbul dari sistem pengolahan IPAL. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada gambar 5.12 dibawah ini.



s

9>
2 40%

a 30%
20%

10%

0%

100%

90% j

80% I
70% |
60%

50% :

53.57%

46.43%

Pemah Tidak pernah

Jawaban Warga

82

Gambar 5.12 Tingkat ketahuan warga terhadap masalah di IPAL

Berdasarkan gambaran dari diagram di atas, 53,57 % warga berpendapat

pemah terjadi masalah yang timbul, dan 46,43 % warga menjawab tidak

pemah terjadi masalah dari sistem pengolahan IPAL tersebut. Warga yang

menjawab pernah, rata-rata tempat tinggalnya dekat dengan IPAL dan yang

menjawab tidak pemah, rata-rata tempat tinggalnya jauh dari IPAL.

Berdasarkan keterangan dari warga yang tempat tinggalnya dekat

dengan IPAL, rata-rata mereka berpendapat masalahnya adalah sering terjadi

timbulnya bau pada waktu hujan deras tiba. Hal tersebut terjadi karena terlalu

pendeknya pipa pembuangan gas yang terlalu dekat dengan permukaan tanah,

untuk itu seharusnya pipa di tinggikan. Setelah pipa pembuangan gas diganti

dengan pipa yang agak panjang atau tinggi daripada permukaan tanah,

masalah bau yang sering terjadi pada waktu hujan deras dapat diatasi.
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5. Keterlibatan warga terhadap adanya pengolaan air limbah domestik

Sehubungan dengan berbagai banyak hal yang telah digambarkan di

atas, maka, seberapa besar tingkat keterlibatan warga dalam sistem

pengelolaan air limbah domestik secara terdesentralisasi (komunal). Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5.13 dibawah ini.

8

100%

90% i

80% j
70%

60%

| 50% !
2 40% j
°- 30% !

20%

10% j
0% I

57.14%

42.86%

Terlibat Tidak terlibat

Jawaban warga

Gambar 5.13 Tingkat keterlibatan warga dalam pengelolaan IPAL

Gambar di atas menunjukkan 57,14 % warga berpendapat bahwa warga

ikut terlibat dalam sistem pengelolaan air limbah secara terdesentralisasi

(komunal) dan 42,86 % warga tidak ikut terlibat di dalam pengelolaan air

limbah domestik secara komunal.

Warga yang berpendapat ikut serta dalam pengelolaan rata-rata

menjawab dengan alasan sebagai berikut:

1 Warga ikut berkontribusi dengan menyambung sendiri pipa HHC (house

hold conection) ke pipa utama.

2 Warga ikut berpartisipasi dengan ikut bekerja membangun IPAL komunal.

3 Ikut bergotong royong pada waktu IPAL di kuras dan terjadi kebocoran.
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5.1.2 Data Primer (data sampel air limbah domestik)

5.1.2.1 Analisa kadar COD (Chemical Oxygen Demand) secara deskriptif.

Berdasarkan tujuan penelitian yaitu menganalisa kadar COD yang

terkandung dalam air limbah domestik, maka dilakukan uji laboratorium untuk

menganalisa kadar COD di Laboratorium Kualitas Air Jurusan Teknik

Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UII. Data yang terkumpul

setelah diproses kemudian ditabelkan dan diperjelas dengan grafik. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5.13 di bawah ini.

Berikut ini adalah grafik hubungan antara waktu pengambilan sampel

dengan konsentrasi COD pada inlet dan outlet:

-+— Inlet COD Outlet COD

Gambar 5.14 Grafik fluktuasi kadarCOD air limbah domestik pada

inlet dan outlet tiap jam
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5.1.2.1.1 Analisa kadar COD (Chemical Oxygen Demand) secara uji t-

Test.

Untuk analisa uji t-test dapat disimpulkan bahwa konsentrasi COD

pada inlet dan outlet terjadi perbedaan yang signifikan. Keterangan lebih

jelas dapat dilihat pada lampiran 3.

5.1.2.2 Analisa kadar TSS (Total Suspended Solid) secara deskriptif.

Berikut ini adalah grafik hubungan antara waktu pengambilan sampel

dengan konsentrasi TSS pada inlet dan outlet:
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Gambar 5.15 Grafik fluktuasi kadar TSS air limbah domestik pada inlet, dan

outlet tiap jam.

5.1.2.2.1 Analisa kadar TSS (Total Suspended Solid) secara uji t-Test.

Untuk analisa uji t-test dapat disimpulkan bahwa konsentrasi TSS pada

inlet dan outlet terjadi perbedaan yang signifikan. Keterangan lebih jelas dapat

dilihat pada lampiran 3.
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5.2 Pembahasan Data primer (wawancara, kuisioner, observasi)

5.2.1 Data Penduduk

Status kependudukan yang dimaksud pada quisioner adalah menjelaskan

bahwa penduduk tersebut penduduk asli atau pendatang. Biladilihat dari hasil

analisa data kuisioner secara deskriptif, diketahui bahwasannya 85.71 %

adalah warga asli dari daerah setempat. Sedangkan penduduk pendatang hanya

sebesar 14,29%.

Lama menetap yang dimaksudkan disini adalah berapa lama warga

menempati daerah tersebut sebelum dan sesudah adanya IPAL komunal

sampai sekarang. Bila dilihat dari hasil analisa data kuisioner secara deskriptif,

diketahui bahwasannya 75 % warga telah menempati daerah tersebut rata-rata

selama lebih dari 20 tahun.

Latar belakang warga yang bertempat tinggal selama itu, rata-rata karena

tanah warisan dari orang tua atau nenek moyang mereka dari sejak zaman

dahulu, sebelum adanya perubahan jumlah penduduk, tuntutan sosial ekonomi

dan banyaknya para pendatang ke Jogjakarta.

Dengan potensi lama tinggal seperti itu, akan menjadi pengaruh pada

banyaknya limbah domestik yang dihasilkan setiap harinya, dan dengan tidak

adanya pengolahan limbah domestik, hal tersebut akan berpengaruh terhadap

air sungai Codeyang dekat dengan daerah tersebut
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5.2.2 Tingkat sosial ekonomi

Tingkat sosial ekonomi yang dimaksudkan disini adalah tentang tingkat

pekerjaan warga yang dipandang dari setiap kepala keluarga. Berdasarkan dari

analisa data kuisioner secara deskriptif, telah diketahui bahwasannya 50 %

adalah pekerja swasta atau Buruh dari jumlah warga keseluruhan dan 17,86 %

adalah Wiraswata, sedangkan 21,43 % berprofesi sebagai karyan perusahaan

maupun karyawan swasta dan 10,71 % adalah pegawai negeri sipil (PNS).

Bila dilihat dari persentasi tingkat sosial diatas maka warga yang bemata

pencaharian swasta atau buruh mendominasi, ini menandakan masih

rendahnya tingkat sosial ekonomi didaerah pinggiran sungai code.

Bila dilihat dari pola kehidupan seorang pekerja atau buruh, maka tidak

banyak limbah domestik yang dihasilkan dari aktivitasnya. Dan bila dilihat

dari pola kehidupan seorang pedagang, baik itu pedagang makanan, gorengan,

sayur-sayuran, maka banyak limbah domestik yang dihasilkan dari

aktivitasnya, misalnya minyak sisa penggorengan, sisa makanan dan sebuah

home industri, setiap harinya membuang misalnya minyak sisa penggorengan,

sisa makanan dan setiap harinya membuang limbah yang banyak mengandung

lemak ke IPAL komunal.

Pola-pola kehidupan masyarakat seperti diatas jelas akan membawa

pengaruh terhadap input limbah domestik ke IPAL dan kapasitasnya. Tuntutan

sosial ekonomi menjadikan warga berpola konsumtif dan menyukai hal-hal

yang serba instan dan gampang. Misalnya dalam hal membuang limbah,
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sebagian warga masih ada yang langsung membuang limbahnya ke sungai

Code.

5.2.3 Tingkat pendidikan Warga

Yang dimaksud dengan tingkat pendidikan warga adalah banyak atau

sedikitnya warga yang telah mendapatkan pendidikan ditinjau dari setiap

kepala keluarga. Dilihat dari hasil analisa kuisioner diatas, diketahui bahwa

dominasi atau rata-rata tamatan sekolah para kepala keluarga adalah 53,57 %

wargatamat SMU/SMK; 28,57 % warga tamat SMP; 7,84% warga tamat SD;

7,14 warga yang pendidikan nya sampai SI; dan 3,57 % warga yang tidak

pemah bersekolah.

Dari data kuisioner tingkat pendidikan warga tamat SMU/SMK yang

paling tinggi. Ini karena faktor ekonomi masyarakat setempat yang relatif

rendah, para kepala keluarga tersebut memilih menyelesaikan sekolahnya

sampai tingkat SMU/SMK saja. Mereka cenderung langsung bekerja mencari

nafkah untuk menghidupi keluarganya sampai akhirnya mereka mempunyai

anak dan istri atau suami.

IPAL komunal adalah hasil dari proyek pemerintah daerah atau KPDL

yang bekerjasama dengan LSM DEWATS yang diperuntukkan bagi daerah

yang berpenduduk padat dan tingkat ekonomi lemah. Dengan kata lain,

kondisi pendidikan warga yang seperti itu menyambut baik atas keberadaan

IPAL komunal tersebut dengan alasan mereka tidak usah repot- repot lagi

untuk membuat bak septicktank sendiri.



5.2.4 Status rumah dan fasilitasnya

1. Pemakaian air bersih

Tabel 5.1 Perhitungan Q air bersih :
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PEMAKAIAN AIR FREKUENSI(0 NILAI TENGAH(m) f.m

< 50 It/hr 8 kk x 5 org = 40 org 25 1000
50-100 It/hr 8 kk x 5 org = 40 org 75 3000

100-150 It/hr 3 kk x 5 org = 15 org 125 1875
150-200 It/hr 6 kk x 5 org = 30 org 175 5250

> 200 It/hr 3 kk x 5 org = 15 org 225 3375

N£F= 140 org If.m = 14500

7
14500////it

\40org

Setiap kepala keluarga sangat beragam pemakaian air bersihnya, yang

mayoritas warga hanya menggunakan air bersih buat masak, cuci, mandi.

Produksi air kotor warga pun hanya terjadi pada jam-jam sibuk warga aja,

misalnya pagi hari dan sore hari. Rata-rata pemakaian air bersih warga per-

orang 103,57 liter/orang/hari.

2. Sumber air bersih

Dari jumlah kepala keluarga secara keseluruhan dan berdasarkan hasil

dari analisa data kuisioner, diketahui bahwa 78,57 % masyarakat rata-rata

menggunakan air PDAM untuk kebutuhan sehari-harinya. Banyak warga yang

tidak mempunyai kamar mandi sendiri, sehingga mereka banyak yang

memanfaatkan fasilitas MCK umum yang telah tersedia dekat IPAL komunal

tersebut yang air nya dari PDAM. Sedangkan sisanya rata-rata 7,14 %

menggunakan air sumur, sungai dan membeli air.

= I03,57lt Iorg / hr
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5.2.5 Jenis, bentuk, sifat limbah yang dibuang dari rumah

Dilihat dari kegiatan sehari- hari, masyarakat yang kebanyakan bermata

pencaharian sebagai buruh, cenderung akan banyak menggunakan air untuk

mencuci, memasak, dan mandi.

Kondisi tersebut menjadi semakin jelas bila dibandingkan dengan hasil

analisa data kuisioner yang menggambarkan rata-rata 60,71 %. Jadi dari

kegiatan rutinitas masyarakat semuanya membuang hasil limbah cair dari hasil

kegiatan mandi, cuci, dapur, dan wc.

5.2.6 Tanggapan masyarakat tentang adanya sistem pengelolaan air

limbah

1) Besarnya tanggapan warga tentang adanya IPAL komunal:

Pada pembahasan diatas telah dijelaskan bahwa warga menyambut baik

tehadap proyek pengadaan IPAL komunal di daerah tersebut, hal tersebut

telah dibuktikan dari hasil analisa data kuisioner yaitu 92,86 % rata-rata

kepala keluarga sangat setuju dengan adanya IPAL komunal. Sedangkan

sisanya 7,14 % yang tidak setuju karena kurang taunya tentang manfaat dari

IPAL, dan juga masalah belum serah terima IPAL tersebut kewarga.

Pembangunan IPAL membawa dampak terhadap sistem sanitasi

masyarakat setempat, yang tadinya membuang limbahnya ke sungai Code.
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2) Kesadaran warga tentang biaya yang dikeluarkan per bulan :

92.86 % kepala keluarga setuju dengan diberlakukannya biaya untuk

perawatan IPAL sebesar Rp.1000,- /bulan tiap KK. Kendala yang terjadi

dimasyarakat yaitu belum serah terimanya IPAL ke warga sehingga warga

belum ada membentuk kepengurusan IPAL.

Masyarakat sadar bahwa IPAL tersebut adalah harta mereka yang telah

diberikan oleh pemerintah kepada mereka untuk kebaikan mereka juga.

Sebelum adanya IPAL, masyarakat banyak yang terjangkit penyakit akibat

masalah kebersihan dan sanitasi lingkungan yang buruk (misalnya muntah

berak, TBC, malaria, cacingan). Biaya yang dikeluarkan setiap bulannya

sebesar Rp.1000,- tidak sebanding dengan biaya perawatan rumah sakit

apabila mereka terjangkit penyakit akibat sanitasi lingkungan yang buruk.

3) Potensi masalah yang timbul selama adanya IPAL komunal:

Hasil analisa telah menunjukkan 53,57 % kepala keluarga berpendapat

pemah terjadi masalah dari operasional IPAL. Masalah tersebut adalah

terjadinya penyumbatan saluran air limbah yang menyebabkan meluap

kepermukaan pada bak- bak kontrol dan menimbulkan bau di waktu hujan

deras tiba. Penyumbatan tersebut karena masyarakat sering membuang benda

padat yang sukar hancur ke saluiran air limbah. Sedangkan yang memberi

jawaban tidak pemah terjadi masalah pada IPAL yaitu 46,43 %karena warga

jauh dari lokasi IPAL
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Untuk itu cara mengatasinya dengan disogok pakai Alat atau bambu,

dilakukan pengecekan pada bak-bak control apabila terjadi penyumbatan pada

pipa. Untuk masalah baubelum dapat teratasi, karena terjadi kalau hujan deras

saja dan jam-jam tertentu saja

4) Keterlibatan warga dalam pembangunan IPAL

57,14 % warga menjawab ikut terlibat dalam pembuatan IPAL yaitu

sebagai buruh dan mandor dalam pembuatan IPAL. 42,86 % warga menjawab

tidak terlibat dalam pembangunan IPAL, karena sudah mempunyai pekerjaan.

5.3 Pembahasan Data Primer (data sampel air limbah domestik)

5.3.1 COD (Chemical Oxygen Demand)

COD (kebutuhan Oksigen Kimiawi) adalah jumlah oksigen yang

diperlukan untuk mengoksidasi bahan organik dalam air secara kimia.. Selama

pengukuran konsentrasi COD menunjukan bahwa parameter ini mengalami

fluktuatif (kenaikan dan penurunan) pada tiap- tiap jam.

Penurunan konsentrasi COD didalam reaktor septik tank dikarenakan

terjadi reaksi pengoksidasian zat-zat organik secara alamiah. Sedangkan untuk

peningkatan konsentrasi COD itu dikarenakan adanya gangguan yang terjadi

terhadap proses pengoksidasian tersebut. Tidak terjadinya proses

pengoksidasian ini dikarenakan akibat dari kondisi limbahnya dalam keadaan

basa.
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5.1.1.1 Data Penduduk

1. Status kependudukan

Status kependudukan disini menggambarkan mengenai penduduk asli

atau dari luar daerah yang menempati area tersebut. Untuk lebih jelasnya
dapatdilihatpada gambar 5.1

100%

90% I 85.71%
80% i

70% j
60% I

50% |

40% !

30% I
20% !

10% !
0% I

14.29%

asli pendatang

Status kependudukan

Gambar 5.1 Diagram Status kependudukan warga
2. Lama menetap

Disini akan digambarkan mengenai rata-rata lama tinggal masyarakat di
daerah tersebut. Untuk lebih jelasnya terdapat pada gambar 5.2.
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Gambar 5.2 Diagram lama menetap

75%
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COD dapat mengoksidasi semua zat organik menjadi C02 dan H20

hampir sebesar 85 %hal itu dapat terjadi pada suasana asam. Kenaikan kadar

COD ini akan mengakibatkan berkurangnya kadar oksigen terlarut sehingga

proses oksidasi oleh mikroorganisme jadi terganggu dan juga mengganggu

kehidupan biota air.

COD merupakan banyaknya oksigen terlarut yang digunakan untuk

mengoksidasi zat organik yang ada dalam air limbah secara kimia. Banyaknya

oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi bahan organik yang dapat

teroksidasi dapat diukur dengan menggunakan senyawa oksidator kuat dalam

kondisi asam (Metcalfand Eddy, 1991).

Berdasarkan hasil analisa diketahui secara jelas Kenaikan dan penurunan

konsentrasi COD pada tabel 5.4 dibawah ini :

Tabel 5.2 Fluktuasi penurunan dan kenaikan KadarCOD

JAM INLET COD OUTLET COD

PENURUNAN

KONSENTRASI COD Mg/L

07.00 688.59 155.98 532.61

08.00 500.88 134.11 366.77

09.00 325.38 142.76 182.62

10.00 575.66 146.83 428.84

11.00 361.50 141.23 220.27

12.00 310.12 308.09 2.03

13.00 367.60 153.44 214.16

14.00 350.82 170.74 180.08

15.00 340.13 164.12 176.01

16.00 325.38 203.29 122.09

17.00 358.45 184.47 173.98

18.00 385.41 170.74 214.67

19.00 224.15 223.64 0.51

20.00 349.80 182.44 167.36

21.00 222.12 210.42 11.70

22.00 218.05 213.47 4.58

23.00 301.47 277.56 23.91

24.00 230.25 199.73 30.52

01.00 241.45 249.59 -8.14



02.00 244.50 218.55 25.94

03.00 294.35 219.57 74.78

04.00 252.13 145.81 106.32

05.00 257.22 169.72 87.50

06.00 390.50 148.86 241.63

RATA-

RATA 338.16 188.96 149.20

Keterangan : + terjadi penurunan
- Terjadi kenaikan

Pada tabel 5.4dapat dilketahui adanya kenaikan dan penurunan kadar

COD. Kenaikan konsentrasi COD terjadi pada jam 01.00 WIB, dengan

kenaikan sebesar 8,14 mg/1, Sedangkan penurunan konsentrasi COD terbesar

terjadi pada jam 07.00 WIB sebesar 532,61 mg/1. Untuk kenaikan COD pada

jam 01.00 WIB terjadi karena bereaksinya bakteri metana yang

mengakibatkan kekeruhan yang tinggi, sehingga megurangi tingkat

pengoksidasian dalam menurunkan kadar COD. Sedangkan penurunan COD

terbesar pada jam 07.00 WIB karena pengoksidasian secara anaerob berjalan

baik, karena terjadi proses penguraian dan kontak antara limbah dengan

akumulasi mikroorganisme.

Penguraian bahan organik secara anaerob :

Bahan organik • C02 +H20 +NH3 +H2S +CH4 (5.1)

Mikroorgansime

Pada prose filter anaerobik terdapat media filter dengan batuan besar

pada bagian bawahnya dan batu kali kecil (diameter 5-10 cm) yang gunanya

agar bakteri dapat menempel pada media bebatuan. Proses filter ini juga dapat

menurunkan kandungan organik pada effluent.
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Nilai rata-rata inlet pada konsentrasi COD sebesar 338,1628 mg/1

sedangkan nilai rata- rata COD outlet sebesar 188,9647 mg/1. sehingga dapat

dihitung nilai rata-rata efisiensi penurunan COD yaitu sebesar 44,12 %

dengan hitungan :

Efisiensi (%) = 338,16^188,96 x 100 % = 44,12 %
338,16

Nilai efisiensi yang didapat sebesar 44,12 % masih rendah, karena masih

dibawah standart efifiensi penurunan COD dari DEWATS yaitu sebesar

77,29%. Penyebab belum efisiennya tingkat efisiensi COD dikarenakan belum

maksimalnya proses pengoksidasian oleh mikroorganisme secara kimiawi.

5.3.2 TSS (Total Suspended Solid)

TSS (Total Suspended Solid) adalah padatan yang menyebabkan

kekeruhan air, tidak terlarut dan tidak dapat langsung mengendap, terdiri dari

partikel-partikel yang ukuran maupun beratnya lebih kecil dari sedimen,

misalnya tanah liat, bahan-bahan organik tertentu, sel-sel mikroorganisme,

dan sebagainya.

Dengan aliran yang pelan maka padatan tersuspensi akan membentuk

flok-flok dengan diameter yang semakin lama makin membesar (Proses

flokulasi) dan semakin berat yang akhimya akan mengendap didasar reaktor

dan membentuk sedimen (proses sedimentasi). Partikel yang lebih ringan akan

ikut terbawa oleh air dan tertahan oleh lapisan lumpur dalam reaktor.

Sedangkan partikel yang lebih kecil lagi akan terserap pada lapisan lumpur

dan bercampur dengan lumpur.
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Tabel 5.3 Fluktuasi penurunan dan kenaikan Kadar TSS

JAM

KONSENTRASI

TSS INLET

KONSENTRASI

TSS OUTLET

PENURUNAN

KONSENTRASI TSS

Mg/L

07.00 289 207 82

08.00 342 232 110

09.00 557 263 294

10.00 520 281 239

11.00 509 299 210

12.00 493 420 73

13.00 331 298 33

14.00 381 169 212

15.00 437 306 131

16.00 367 191 176

17.00 354 200 154

18.00 305 221 84

19.00 311 239 72

20.00 612 377 235

21.00 449 228 221

22.00 345 301 44

23.00 364 233 131

24.00 231 197 34

01.00 292 310 -18

02.00 309 103 206

03.00 319 190 129

04.00 407 346 61

05.00 291 241 50

06.00 347 178 169

RATA-

RATA 381.75 251.25 130.50

Keterangan : Terjadi penurunan
Terjadi kenaikan

Berdasarkan tabel diatas, kenaikan konsentrasi TSS terbesar terjadi pada

jam 01.00 WIB dengan kenaikan sebesar 18 mg/1, Sedangkan penurunan

konsentrasi TSS terbesar terjadi pada jam 09.00 WIB sebesar 294 mg/1.

Kenaikan konsentrasi TSS pada jam 01.00 terjadi karena adanya endapan

lumpur yang naik dikarenakan bereaksinya bakteri methan dan membuat

naiknya konsentrasi TSS menyebabkan kekemhan dan bau yang cukup

menyengat bagi daerah sekitamya. Penurunan konsentrasi TSS pada jam
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09.00 karena mengendapnya partikel yang disebabkan oleh adanya pengaruh

gaya berat sehingga partikel membentuk flok-flok yang besar. Selain itu, di

dalam reaktor ABR terjadi mekanisme fisik yaitu proses screening

(penyaringan) dengan memasang batu-batuan dengan permukaan yang kasar.

Ketika air limbah yang mengandung TSS ini melewati media batu, maka TSS

akan tertahan pada media batu. TSS yang tertahan ini akan mengalami proses

biologi yaitu TSS didegradasi oleh bakteri. Hal ini terjadi karena TSS atau zat

padat tersuspensi terdiri dari zat padat tersuspensi organis dan zat padat

tersuspensi inorganis. Dimana zat padat tersuspensi organis ini dan juga

bahan-bahan organik lainnya diperlukan bakteri untuk pertumbuhan selnya,

bahan-bahan tersebut juga akan dirombak menjadi asam volatile, alkohol, H2

dan C02. (Ibnu, 2002).

Nilai rata-rata inlet pada konsentrasi TSS sebesar 381,75 mg/1 sedangkan

nilai rata- rata TSS outlet sebesar 251,25 mg/1. sehingga dapat dihitung nilai

rata-rata efisiensi penurunan TSS yaitu sebesar 34,18 % dengan hitungan :

Efisiensi (%) = 381,75-251,25 x 100 % = 34,18 %
381,75

Nilai efisiensi yang didapat sebesar 34,18 % masih rendah, karena masih

dibawah standart efifiensi penumnan TSS dari DEWATS yaitu sebesar

85,35%. Penyebab belum efisiennya penurunan kadar TSS dikarenakan masih

belum maksimalnya tingkat pengendapan partikel solid, sebab dalam desain

awal DEWATS merencanakan untuk filter terdapat 4 kompartement.

Sedangkan pada kenyataan dilapangan terdapat 2 kompartemen filter
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anaerobik, hal ini disebabkan karena keterbatasan lahan. ABR merupakan

reaktor dengan aliran yang kontinu dan TSS memerlukan waktu yang lama

untuk mengendap dan keadaan aliran yang laminer.

5.3.3 Amoniak (NH3)

Amoniak merupakan hasil dekomposisi dalam bentuk bebas sebagai

NH3 maupun dalam bentuk ion amonium (NH4+) masuk ke lingkungan kita

dan makhluk yang mati diikuti dekomposisi bakteri dari protein hewani

maupun nabati, dekomposisi dari kotoran binatang dan manusia dan reduksi

nitrit ke amoniak. (Tchobanoglous dan Burton, 1983).

Tabel 5.4 Fluktuasi penumnan dan kenaikan Kadar Amoniak

JAM

INLET

AMONIAK

OUTLET

AMONIAK

PENURUNAN

KONSENTRASI

AMONIAK Mg/L

07.00 0.80 0.33 0.47

08.00 1.09 0.64 0.45

09.00 0.47 0.61 -0.14

10.00 1.08 1.03 0.05

11.00 1.08 0.41 0.67

12.00 0.56 0.39 0.17

13.00 0.36 0.33 0.03

14.00 0.42 0.83 -0.41

15.00 0.46 0.42 0.04

16.00 0.41 0.64 -0.24

17.00 0.44 0.28 0.16

18.00 0.72 0.24 0.47

19.00 0.70 0.71 -0.02

20.00 1.19 0.29 0.90

21.00 0.68 0.30 0.39

22.00 0.64 0.51 0.13

23.00 0.53 0.26 0.27

24.00 0.68 0.54 0.14

01.00 1.04 0.28 0.76

02.00 0.68 0.35 0.33

03.00 0.32 0.21 0.11

04.00 0.26 0.04 0.22
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05.00 0.43 0.06 0.38

06.00 0.35 0.27 0.08

RATA-

RATA 0.64 0.41 0.23

Keterangan : + Terjadi penurunan
- Terjadi kenaikan

Berdasarkan tabel diatas, kenaikan konsentrasi Amoniak terbesar terjadi

pada jam 09.00, 14.00, 16.00, 19.00 WIB dengan kenaikan terbesar pada jam

14.00 yaitu sebesar 0,414 mg/1, Sedangkan penurunan konsentrasi Amoniak

terbesar terjadi pada jam 20.00 WIB sebesar 0,904 mg/1. Untuk parameter

NH3 kenaikan dan penurunan terjadi sangat fluktuatif yang dikarenakan NH3

(Amoniak) bereaksi dgn H20 sehingga menghasilkan NH4 (Ammonium).

Nilai rata-rata inlet pada konsentrasi Amoniak sebesar 0,640 mg/1

sedangkan nilai rata- rata Amoniak outlet sebesar 0,414 mg/1. sehingga dapat

dihitung nilai rata-rata efisiensi penurunan Amoniak yaitu sebesar 35,26 %

dengan hitungan :

Efisiensi (%) = 0,640-0,414 x 100 % = 35,26 %
0,640

Nilai efisiensi yang didapat sebesar 35,26 % masih rendah, karena masih

di bawah standart efifiensi penurunan Amoniak dari DEWATS yaitu sebesar

62,35%. Penyebabnya dikarenakan amoniak merupakan hasil

dekomposisidalam bentuk bebas sebagai NH3 (Amoniak) bereaksi dgn H20

sehingga menghasilkan NH4 dalam bentuk ion Amonium.
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Tabel 5.5 Tabel efisiensi penurunan limbah kriteria desain awal DEWATS

NO PARAMETER SATUAN REDUKSI %

1 Suhu Mg/1 —

2 BOD Mg/1 77,06
->

j COD Mg/1 77.29

4 TSS Mg/1 85,83

5 NH3 bebas Mg/1 62,35

6 P04 Mg/1 78,86

7 pH Mg/1 —

Sumber: DEWATS

5.4 Analisis Beberapa Parameter Penunjang pada IPAL Komunal

5.41 Volume Reaktor

Pengukuran volume reaktor IPAL komunal diukur dari bak sedimentasi

awal sampai bak filter anaerobic dengan menggunakan persamaan sebagai

berikut:

Volume reaktor = P x b x h

= 12mx3mx2,5m

= 90m

5.4.2 Pengukuran Debit

Pengukuran debit menggunakan metode manual dengan alat bempa

gelas ukur 1000 ml dengan dilengkapi stopwatch kemudian diukur secara

bemlang selama dua atau tiga kali. Untuk rata-rata fluktuatif debit dapat

dilihat pada tabel 5.5 dan gambar 5.18 berikut ini :



Tabel 5.6 Data Pengukuran Debit:

No jam waktu m3/jam l/hari

1 07.00 3.1 1.16 27870.97

2 08.00 3.1 1.16 27870.97

3 09.00 4 0.90 21600.00

4 10.00 3.5 1.03 24685.71

5 11.00 3 1.20 28800.00

6 12.00 4 0.90 21600.00

7 13.00 2.5 1.44 34560.00

8 14.00 5.1 0.71 16941.18

9 15.00 1.8 2.00 48000.00

10 16.00 3.5 1.03 24685.71

11 17.00 3.7 0.97 23351.35

12 18.00 2 1.80 43200.00

13 19.00 4 0.90 21600.00

14 20.00 4.2 0.86 20571.43

15 21.00 9 0.40 9600.00

16 22.00 14.2 0.25 6084.51

17 23.00 19.2 0.19 4500.00

18 24.00 32.3 0.11 2674.92

19 01.00 57 0.06 1515.79

20 02.00 70.2 0.05 1230.77

21 03.00 98.4 0.04 878.05

22 04.00 79 0.05 1093.67

23 05.00 9 0.40 9600.00

24 06.00 2.9 1.24 29793.10

rata-rata 0.79 18846.17

Sumber: data primer

7
18846,1 lit Ihr

\40org
134,6// / org I hari
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Gambar 5.17 Gambar Fluktuasi Debit Air Buangan Domestik

Dilihat pada gambar 5.18 fluktuatif penurunan dan kenaikan debit

diatas, debit puncak (Q maksimum) terdapat pada jam 15.00 WIB sebesar

48000 1/hari. Debit minimum terdapat pada jam 03.00 sebesar 878,5 1/hari.

terjadinya fluktuatif debit tersebut dikarenakan jam sibuk masyarakat dalam

penggunaan MCK, ini terjadi dikarenakan heterogenitas (keanekaragaman)

aktivitas masyarakat setempat. Apabila dibandingkan antara rata-rata debit air

buangan orang/hari dengan debit air bersih orang/hari, maka dapat diketahui

debit air buangan lebih besar dari debit air bersih. Debit air bersih 103,57

lt/org/hari dan debit air buangan 134,6 lt/org/hari. Hal ini disebabkan karena

terdapat 2 tempat MCK umum dan tempat cuci motor yang air buangannya

juga mengalir masuk kedalam aliran IPAL komunal.
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5.4.3 Pengukuran Td (Detention Time)

Setelah volume reaktor didapat maka dapat mencari nilai td. Dimana

rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

Td - Volume total (m3)
Q(m /jam)

Perhitungan Td :

Volume reactor = 90 m3

Q maksimum = 2,0 m3/jam

maka nilai Td = 90 m3

2,0 m3/jam

= 45 jam

5.5 Perbandingan Konsentrasi COD, TSS, Amoniak (NH3) dengan Standar

Baku Mutu

Berdasarkan Keputusan KepMenLH 112/2003 tentang pedoman

penetapan Baku Mutu Limbah Domestik, baku mutu air limbah domestik

dalam keputusan ini hanya berlaku untuk perumahan yang diolah secara

individu. Untuk parameter COD batas maksimum yang diperbolehkan tidak

boleh lebih dari 200 mg/1 (BOD/COD = 0,5) , untuk parameter TSS batas

maksimum yang diperbolehkan tidak boleh lebih dari 200 mg/L. Menumt

Keputusan Menteri negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Kep-

02/MENKLH/1998, tentang Pedoman Penetapan Baku mutu Lingkungan dan

berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah DIY Nomor 65 Tahun 1999
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tentang Baku Mutu Limbah Cair, untuk parameter amonium batas maksimum

yang diperbolehkan tidak boleh lebih dari 1 mg/L.
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Gambar 5.18 Grafik perbandingan Konsentrasi COD dengan standart baku

mutu

Dari data nilai konsentrasi COD rata-rata dapat dilihat bahwa

konsentrasi COD rata-rata sudah dibawah batas kadar maksimum standart

baku mutu. Standart baku mutu menumt kep.men LH 112/2003 tentang

pedoman penerapan baku mutu limbah domestik yaitu 200 mg/1. Sedangkan

konsentrasi rata-rata COD outlet 188,96 mg/1.
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Gambar 5.19 Grafik perbandingan konsentrasi TSS dengan standart

baku mutu

Dari data nilai konsentrasi TSS rata-rata dapat dilihat bahwakonsentrasi

TSS masih diatas batas kadar maksimum dari standart baku mutu, standart

baku mutu TSS menumt kep.men LH 112/2003 tentang pedoman penetapan

baku mutu limbah domestik yaitu 100 mg/1. Sedangkan nilai kadar TSS rata-

rata diatas 251,52 mg/1. Kurang maksimalnya penurunan kadar TSS

dopengaruhi oleh keterbatasan lahan sehigga desain dilapangan tidak sesuai

dengan yang sebenarnya dari DEWATS. Dimana desain awal terdapat 4

kompartemen anaerobik, sedangkan dilapangan hanya terdapat 2 buah

kompartemen saja. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengendap

menjadi berkurang.
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Gambar 5.20 Grafik perbandingan konsentrasi amoniak (NH3) dengan

standart baku mutu.

Dari data nilai konsentrasi Amoniak rata-rata pada dapat dilihat bahwa

konsentrasi amoniak sudah dibawah standart baku mutu Menumt Keputusan

Menteri negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Kep-

02/MENKLH/1998, tentang Pedoman Penetapan Baku mutu Lingkungan dan

berdasarkan Keputusan Gubemur Kepala Daerah DIY Nomor 65 Tahun 1999

tentang Baku Mutu Limbah Cair, untuk parameter amonium batas maksimum

yang diperbolehkan tidak boleh lebih dari 1 mg/L. Adapun rata-rata nilai

konsentrasi amoniak outlet 0,41 mg/1, ini berarti sudah memenuhi standart

baku mutu yang ada.



BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian pada Bab I, maka diperoleh kesimpulan

sebagai berikut:

1. Hasil analisis laboratorium menunjukkan besarnya konsentrasi rata-rata

COD, TSS, Amonium dalam IPAL ABR di daerah RT 25 / RW 06

Cokrodiningratan, Jetis Harjo.

Besarnya konsentrasi rata-rata COD inlet = 338 mg/L

Besarnya konsentrasi rata-rata COD outlet = 189 mg/L

Besarnya konsentrasi rata-rata TSS inlet = 382 mg/L

Besarnya konsentrasi rata-rata TSS outlet = 251 mg/L

Besarnya konsentrasi rata-rata Amonium inlet = 0.6 mg/L

Besarnya konsentrasi rata-rata Amonium outlet = 0.4 mg/L

2. Analisa efisiensi penurunan parameter COD, TSS dan Amoniak pada

IPAL komunal (Terdesentralisasi) dengan sistem ABR (Anaerobic

Baffle Reactor) di daerah RT 25 / RW 06 Cokrodiningratan, Jetis

Harjo adalah sebagai berikut:

- Efisiensi penurunan kadar COD sebesar 44,12 %.

- Efisiensi penurunan kadar TSS sebesar 34,18 %.

- Efisiensi penumnan kadar Amonium (NH3) sebesar 35,26 %.
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LAMPIRAN

I

Tabel hasil analisa konsentrasi rata-rata COD, TSS, NH3

(Amoniak)



Tabel hasil analisa konsentrasi rata-rata COD, TSS, NH3

JAM

KONSENTRASI Mg/L

COD TSS Amonium

INLET OUTLET INLET OUTLET INLET OUTLET

7 688.6 155.98 289 207 0.80 0.33

8 500.9 134.11 342 232 1.09 0.64

9 325.4 142.76 557 263 0.47 0.61

10 575.66 146.83 520 281 1.08 1.03

11 361.50 141.23 509 299 1.08 0.41

12 310.12 308.09 493 420 0.56 0.39

13 367.60 153.44 331 298 0.36 0.33

14 350.82 170.74 381 169 0.42 0.83

15 340.13 164.12 437 306 0.46 0.42

16 325.38 203.29 367 191 0.41 0.64
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19 224.15 223.64 311 239 0.70 0.71
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21 222.12 210.42 449 228 0.68 0.30

22 218.05 213.47 345 301 0.64 0.51

23 301.47 277.56 364 233 0.53 0.26

24 230.25 199.73 231 197 0.68 0.54

1 241.45 249.59 292 310 1.04 0.28

2 244.50 218.55 309 103 0.68 0.35

3 294.35 219.57 319 190 0.32 0.21

4 252.13 145.81 4.07 346 0.26 0.04

5 257.22 169.72 291 241 0.43 0.06

6 390.50 148.86 347 178 0.35 0.27

Rata-rata 338.163 188.965 381.750 251.250 0.640 0.414
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LAMPIIvAN

in

hasil analisa uji t-test COD, TSS, NH3 (Amoniak)



1. Analisa data perbandingan dua variable bebas (Uji t / t-Test)

1.1 t-Test Analisa COD

t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances

Konsentrasi INLET COD Konsentrasi OUTLET COD

Mean 338.16275 188.9647083

Variance 13120.78543 2036.709027

Observations 24 24

Pooled Variance 7578.747228

Hypothesized Mean Difference 0

df 46

tStat 5.93683576

P(T<=t) one-tail 1.80042E-07

t Critical one-tail 1.678660414

P(T<=t) two-tail 3.60084E-07

t Critical two-tail 2.012895567

Langkah-langkah pengerjaan t-Test analisa COD

Langkah 1 : membuat Ha dan Ho dalam bentuk kalimat

Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan antara konsentrasi COD pada inlet dan

outlet

Ho : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara konsentrasi COD pada inlet

dan outlet

Langkah 2 : Membuat Ha dan Ho model statistik

Ha : u 1 ^ p 2

Ho : u 1 = p 2



Langkah 3 : Mencari t hitung

t hitung

x, x2

s, s7 ^
( \

+

( \
S2

[4^j Ifh)

338.16275-188.96470

13120.785 2036.709

11
• + •

11
2x(1.109)

114.545 ^ T45.129^
+

= 3.893

Langkah 4 : Menentukan kaidah pengujian

1. Taraf signifikansinya (a = 0,025)

2. dk = nl + n2 - 2 = 24 + 24 - 2 = 46

sehingga diperoleh t table = 2,000

3. Kriteria penguj ian dua pihak

Jika : - t-tabel < t-hitung < t-tabel , maka Ho diterima dan Ha ditolak

Jika : -t- tabel < t- hitung > t-tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima

Langkah 5 : Membandingkan t-tabel dengan t-hitung

Ternyata : t- tabel < t- hitung > t-tabel

Atau 2,000 < 3,893 > 2,000, maka Ho ditolak dan Ha diterima



Langkah 6 : Hipotesis

Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan antara konsentrasi COD terhadap

konsentrasi inlet dan konsentrasi outlet DITOLAK

Ho : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara konsentrasi COD terhadap

konsentrasi inlet dan konsentrasi outlet DITERIMA

Langkah 7 : Kesimpulan

1. berdasarkanperbandingan t-hitung dengant-tabel

- Jika t-hitung > t-tabel, maka Ho ditolak

- Jika t-hitung < t-tabel, maka Ho diterima

Oleh karena t-hitung > t-tabel sehingga Ho ditolak, maka dapat disimpulkan

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara konsentrasi inlet dan

konsentrasi outlet.

2. Berdasarkan nilai probabilitas

- Jika probabilitas > 0,05, maka Ho diterima

- Jika probabilitas < 0,05, maka Ho ditolak

Diketahui bahwa t-hitung adalah 3,893 dengan probabilitas 0,00000036. oleh

karena probabilitas < 0,05, mak Ho ditolak. Dapat disimpulakan bahwa

konsentrasi COD pada inlet dan outlet terjadi perbedaan yang signifikan.

Berarti reactor Anaerobic baffle reactor (ABR) yang digunakan untuk

pengolahan limbah komunal tersebut efektif dalam menurunkan konsentrasi

COD.



1.2 t-test Analisa TSS

t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances

KONSENTRASI TSS

INLET

KONSENTRASI TSS

OUTLET

Mean 381.75 251.25

Variance 9364.543478 5178.804348

Observations 24 24

Pooled Variance 7271.673913

Hypothesized
Mean Difference 0

df 46

tStat 5.301318986

P(T<=t) one-tail 1.58863E-06

t Critical one-tail 1.678660414

P(T<=t) two-tail 3.17725E-06

t Critical two-tail 2.012895567
•

Langkah-langkah pengerjaan t-test analisa TSS

Langkah 1 : Membuat Ha dan Ho dalam bentuk kalimat

Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan antara konsentrasi TSS pada inlet dan

outlet

Ho : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara konsentrasi TSS pada inlet

dan outlet

Langkah 2 : Membuat Ha dan Ho model statistik

Ha:u 1 + p 2

Ho : p 1 = p 2



Langkah 3 : Mencari t-hitung

/ hitung

S±_ S_2_
-2r

( \

+
S2

n\ n2 W". J vV"2J

381.75-251.25

9364,543 5178,804
+ •

11
•2x (1.027)

96,770
+

71.963

= 3,483

Langkah 4 : Menentukan kaidah pengujian

4. Taraf signifikansinya (a = 0,025)

5. dk = nl+n2-2 = 24 + 24-2 = 46

sehingga diperoleh t table = 2,000

6. Kriteria penguj ian dua pihak

Jika : - t-tabel < t-hitung < t-tabel , maka Ho diterima dan Ha ditolak

Jika : -t- tabel < t- hitung > t-tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima

Langkah 5 : Membandingkan t-tabel dengan t-hitung

Ternyata : t- tabel < t- hitung > t-tabel

Atau 2,000 < 3,483 > 2,000, maka Ho ditolak dan Ha diterima



Langkah 6 : Hipotesis

Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan antara konsentrasi TSS terhadap

konsentrasi inlet dan konsentrasi outlet DITOLAK

Ho : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara konsentrasi TSS terhadap

konsentrasi inlet dan konsentrasi outlet DITERIMA

Langkah 8 : Kesimpulan

3. berdasarkan perbandingan t-hitung dengan t-tabel

- Jika t-hitung > t-tabel, maka Ho ditolak

- Jika t-hitung < t-tabel, maka Ho diterima

Oleh karena t-hitung > t-tabel sehingga Ho ditolak, maka dapat disimpulkan

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara konsentrasi inlet dan

konsentrasi outlet.

4. Berdasarkan nilai probabilitas

- Jika probabilitas > 0,05, maka Ho diterima

- Jika probabilitas < 0,05, maka Ho ditolak

Diketahui bahwa t-hitung adalah 3,483 dengan probabilitas 0,00000317. oleh

karena probabilitas < 0,05, mak Ho ditolak. Dapat disimpulakan bahwa

konsentrasi TSS pada inlet dan outlet terjadi perbedaan yang signifikan.

Berarti reactor Anaerobic baffle reactor (ABR) yang digunakan untuk

pengolahan limbah komunal tersebut efektif dalam menurunkan konsentrasi

TSS.



1-3 t-Test AnalisaAmoniak (NH3)

INLET AMONIAK OUTLET AMONIAK
Mean 0.639958333 0.414291667
Variance 0.076640042 0.055313955
Observations 24 24
Pooled Variance 0.065976998
Hypothesized Mean
Difference 0
df 46

tStat 3.043419093
P(T<=t) one-tail 0.00192956

t Critical one-tail 1.678660414
P(T<=t) two-tail 0.003859121

t Critical two-tail 2.012895567

Langkah-langkah pengerjaan t-test analisa Amoniak

Langkah 1 : Membuat Ha dan Ho dalam bentukkalimat

Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan antara konsentrasi Amoniak pada inlet

dan outlet

Ho : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara konsentrasi Amoniak pada

inlet dan outlet

Langkah 2 : Membuat Ha dan Ho model statistik

Ha : p 1 rf p 2

Ho : p 1 = p 2



Langkah 3 : Mencari t-hitung

hitung
( \

S,
• + - •2r +

n, n.

0,0766 0,0553

11

= 0,9362

\Mni J VA/"2 J

0,639-0,414

/0,2768
2 x (0,148) ,-

11 \ VTT
+

0,2351

Langkah 4 : Menentukan kaidah pengujian

7. Taraf signifikansinya (a = 0,025)

8. dk = nl +n2-2 = 24 + 24-2 = 46

sehingga diperoleh t table = 2,000

9. Kriteria pengujian dua pihak

Jika : - t-tabel < t-hitung < t-tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak

Jika : -t- tabel < t- hitung > t-tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima

Langkah 5 : Membandingkan t-tabel dengan t-hitung

Ternyata : -t- tabel < t- hitung < t-tabel

Atau -2,000 < 0,9362 < 2,000, maka Ho ditolak dan Ha diterima



Langkah 6 : Hipotesis

Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan antara konsentrasi Amoniak terhadap

konsentrasi inlet dan konsentrasi outlet DITOLAK

Ho : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara konsentrasi Amoniak

terhadap konsentrasi inlet dan konsentrasi outlet DITERIMA

Langkah 7 : Kesimpulan

5. berdasarkan perbandingan t-hitung dengan t-tabel

Jika t-hitung > t-tabel, maka Ho ditolak

Jika t-hitung < t-tabel, maka Ho diterima

Oleh karena t-hitung < t-tabel sehingga Ho diterima, maka dapat disimpulkan

bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara konsentrasi inlet dan

konsentrasi outlet.

6. Berdasarkan nilai probabilitas

Jika probabilitas > 0,05, maka Ho diterima

Jika probabilitas < 0,05, maka Ho ditolak

Diketahui bahwa t-hitung adalah 0,9362 dengan probabilitas 0,00385. oleh

karena probabilitas < 0,05, mak Ho ditolak. Dapat disimpulakan bahwa

konsentrasi Amoniak pada inlet dan outlet terjadi perbedaan yang signifikan,

tetapi taraf sinifikan nya relatif kecil. Berarti reactor Anaerobic baffle reactor

(ABR) yang digunakan untuk pengolahan limbah komunal tersebut dapat

menurunkan kadar amoniak, tetapi belum terlalu efektif tingkat penurunannya.



LAMPIRAN : LUAS AREA UNTUK DISTRIBUSI-t

Areas reported . -'< ~ »
below:* s^ j~~~^ SjF

/ ! >A Proportion of
/ ; ^NN\ area (one tail)

/ \ HL
^ \ ^iw

df 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005

1 3.078 6.314 12.706 31.821 63.3S7

2 1.8S6 2520 4.303 C.95S 9525

3 1.63S 2.353 3.132 4541 5.841

4 1.S33 2.132 2.776 3.747 4.604

5 1.476 2.015 2.571 3.3GS 4.032

6 1.4-40 1343 2.447 3.143 3.707

7 1.415 1.895 2 36S 2593 3.499

3 1.237 1.860 2 306 2.835 3.255

3 1.3-33 1.833 2 252 2.321 3.250

10 1.272 1.312 2.22;; 2.7 6-4 3.1 69

11 1-3S3 1.795 2.201 2.716 3.106

12 1.3SS 1.732 2.172 2.631 3.055

13 1.3S0 1.771 2.16-0 2.650 3.012

14 1.345 1.761 2.14S 2.624 2.977

IS 1.34 1 1.753 2.131 2.602 2.947

IS 1.337 1.745 2.120 2.583 2.921

17 1.333 1.740 2.1 10 2.567 2.893

13 1.330 1.734 2.10: 2.532 2.873

* 3 1 .32g 1.729 2.05 2 2.529 2.351

20 1.325 1 7TC 2.036 2 5?3 2.845

21 1.323 1.721 2. CEO 2.513 2.331

22 1.32; 1. / i / 2.074 2.5 Co 2.315

23 1.31S * .7 1 4 2. C-33 2.SCO 2.307

24 1.318 1 .7 11 2.064 ~> 4c 2.737

25 1.316 1.7 Co 2.C-5G 2.4SS 2.737

25 1.3,15 1.706 2.056 2.473 2.779

27 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771

2S 1.313 1.701 2.043 2.457 2.763

29 1.31 1 1 .639 2.04 5 2.462 2.756

30 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750

40 1.303 1.634 2.021 2.423 2.7C4

50 1-2-36 1.671 2.000 2.390 2.66-0

120 1.289 1.653 1.SE0 2.353 2.617

— 1.282 1.545 19 60 2.325 2.575

'Excn-.ple: Fc-' iSc s'r^ctC C'cc to reprc^r,l G.C5



LAMPIRAN

IV

Data pengukuran TDS, pH, Salinitas, Konduktivitas, p

dilapangan



INLET

Tanggal Pengambilan Jum'at 23 February 2007

Jam TDS PH Salinitas Konduktivitas p
1 694 6.210 0.3 704 1.443
2 697 6.075 0.3 688 1.439
3 711 6.474 0.3 712 1.513
4 708 6.166 0.3 651 1.418
5 714 6.273 0.3 701 1.407
6 671 6.557 0.3 715 1.500
7 708 6.575 0.3 706 1.506
8 670 6.558 0.3 712 1.402
9 693 6.692 0.3 686 1.441

10 702 6.724 0.3 695 1.431
11 694 6.560 0.3 698 1.474
12 703 6.537 0.3 689 1.423
13 695 6.718 0.3 694 1.443
14 687 6.622 0.3 648 1.441
15 680 6.535 0.3 684 1.470
16 658 6.550 0.3 675 1.487
17 672 6.598 0.3 668 1.491
18 650 6.782 0.3 658 1.529
19 640 6.528 0.3 638 1.562
20 628 6.695 0.3 693 1.579
21 631 6.890 0.3 633 1.575
22 636 6.575 0.3 636 1.572
23 621 6.638 0.3 579 1.606
24 615 6.578 0.3 571 1.747
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KUISIONER

PENGELOLAAN AIR BUANGAN
DI DAERAH JETIS HARJO RT 24 / 25

JOGJAKARTA

Mohon diisi dengan jelas dan seiuiur-iuiurnya.

A. Biodata Penduduk

1. Nama :

2. Alamat :

RT: RW:

3. Apakah anda penduduk asli daerah?
a. Ya b. Tidak, asal daerah dari

4. Berapakah jumlah anggota keluarga anda?

a. 2 orang b. 3 orang c. 4 orang d. 5orang e. > 5orang

5. Sudah berapa lama anda tinggal di wilayah ini?

a. < 1 tahun b. 1 - 5 tahun c. 5-10 tahun

d. 10-15 tahun e. 15-20 tahun f. > 20 tahun

B. Tingkat Sosial Ekonomi

1. Pekerjaan

a. Pegawai Negri Sipil b. Wiraswasta c. TNI/POLRI
d. Karyawan Perusahaan e. Petani f-

2. Pendapatan per bulan

a. <Rp 100.000,00 b. RplOO.000,00 -Rp300.000,00

c. Rp300.000,00 -Rp500.000,00 d. Rp500.000,00 -Rpl .000.000,00

e. > Rpl.000.000,00

C. Pendidikan terakhir

a. Tidak sekolah b. TK c. SD d. SMP

e. SMA/SMU/SMK f. Perguruan Tinggi

D. Status Rumah dan Fasilitasnya

1. Jumlah Kamar Mandi : buah

2. Jumlah Dapur : buah



3. Berapakah pemakaian rata - rata air minum / air bersih dirumah anda setiap hari?
a < 50 L/hari • 50-100 L/hari • 100 - 150 L/hari

• 150 - 200 L/hari • > 200 L/hari

4. Apakah andamemiliki sambungan airminum/PDAM ?

a. Ya b. Tidak

Jika tidak

- Dari mana sumber air minum / air bersih yang anda gunakan?

• Air sumur a Air hujan • Air sungai Code • Membeli

E. Fasilitas Umum

1. Apakah disekitar tempat tinggal anda terdapat fasilitas tempat ibadah ?

a . Masjid/Mushola b. Gereja c

buah buah buah

2. Apakah disekitar tempat tinggal anda terdapat sekolah?

a. SLB b. TK c. SD d. SMP

d. SMA/SMU/SMK e. Perguruan Tinggi

3 Apakah disekitar tempat tinggal anda terdapat pabrik/industri?

a. Jika ada, Industri apa yang ada?

a Industri makanan dan minuman a Industri

b. Tidak

4. Apakah disekitar tempat tinggal anda terdapat MCKumum?

a. Jika ada, ada buah

b. Tidak

6 Apakah disekitar tempat anda terdapat fasilitas kesehatan?

a. ya b. tidak

jumlah buah

7. Penyakit yang sering/pernah diderita :

F. Jenis, bentuk, sifat limbah yang dibuang dari rumah tangga

1. Padat

a. Jenis sampah apa yang paling sering dihasilkan dari rumah anda?

a Kertas • Plastik a Daun-daunan

d Sisa makanan •



b. Bila membuang sampah, wadah apa yang biasadigunakan?

• Tas plastik • Keranjang sampah • Karung

• Tong sampah • Sisa makanan o

c. Berapa banyak jumlah sampah yang dibuang dari rumah anda dalam satu hari?

Jawab :

2. Cair

a. Jenis limbah cair apa yang dihasilkan dari rumah anda ?

• Air mandi a Air cuci pakaian • Air dapur

• Sisaminuman • Air WC •

b. Air buangan dari mana saja yang masuk ke dalam saluran air buangan ?

• Kamar mandi a WC • Dapur

d Tempat cuci •

G. Persepsi/tanggapan masyarakat tentang adanya sistem pengelolaan air buangan

secara komunal (on site) di daerah tersebut:

1. Apakah andamengetahui adanya IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) komunal di

kampung anda ?

a Ya d Tidak

2. Apakah anda setuju dengan adanya IPAL komunal di daerah anda ?

a Setuju • Tidak setuju

Alasan:

3. Aspek pembiayaan

a. Berapakah iuran yang anda keluarkan untuk usaha perawatan IPAL komunal di

kampung anda ?

Jawab :

b. Apakah anda merasa keberatan dengan adanya iuran tersebut ?

d Ya • Tidak

Jika anda keberatan, berapakah menurut anda iuran yang pantas untuk perawatan

IPAL komunal tersebut ?

Jawab :

3



4. Apakah pernah ada masalah dengan adanya IPAL komunal di daerah anda ?
d Ya • Tidak

Jika ya, masalah apa yang pernah ada ?

Jawab:

Bagaimana cara warga untuk mengatasi masalah tersebut ?

Jawab:

5. Adakah pengelolaan IPAL komunal di daerah anda ?

Jawab

6. Apakah masyarakat terlibat dengan pengelolaan IPAL komunal yang ada di daerah
anda ?

a Ya a Tidak

Jika ya berupa apa

7. Apakah anda mengetahui letak saluran air buangan di dekat rumah anda ?
• Ya • Tidak

Jika ya, dimanakah letak saluran tersebut ?

• Di tengah jalan o Di pinggir jalan a

8. Adakah bak kontrol pada saluran air buangan di dekat rumah anda ?

• Ada • Tidak

berapajumlahnya? buah

H. Tanggapan masyarakat tentang pemeliharaan dari sistem pengelolaan air buangan

komunal tersebut:

I. Harapan masyarakat kedepannya tentang adanya penerapan sistem pengelolaan air
limbah komunal di daerah tersebut:



Air dan air limbah - Bagian 2: Cara uji kebutuhan oksigen kimiawi
(KOK) dengan refluks tertutup secara spektrofotometri

1 Ruang lingkup

Metode ini digunakan untuk pengujian kebutuhan oksiger; kimiawi (KOK) dalam air dan air
limbah dengan reduksi Cr2(V' secara spektrofotcmetri pada kisaran n;lai KOK 100 mg/L
sampai dengan 900 mg/L pada panjang gelombang 600 nm dan nilai KOK lebih kecil 100
mg/L pengukuran dilakukan pada panjang gelombang 4 20 nm.

Metode ini digunakan untuk contoh uji air dan air limbah dan tidak berlaku bagi air limbah
yang mengandung ion klorida lebih besar dari 2000 mg/L.

2 Istilah dan definisi

2.1

larutan induk

larutan baku kirnia yang dibuat dengan kadar tinggi dan akan digunakan untuk membuat
larutan baku dengan kadar yang lebih rendah

2.2

larutan baku

larutan-induk yang diencerkan dengan air suling bebas organik dan mempunyai nilai KOK
500 mg/L

2.3

larutan kerja

iarutan baku yang diencerkan dengan air suling bebas organik, digunakan untuk memouat
kurva kalibrasi dan mempunyai kisaran nilai KOK: 0,0 mg/L' 100 mg/L 200 mg/L- 300mq/L-
400mg/L ' ' ~

2.4

larutan blanko atau air suling bebas organik
•adalah air su'.ing yang tidak mengandung organik atau rnengantiuno organik dengan kadar
lebih rendah dari batas deteksi

2.5

kurva kalibrasi

grafik yang menyatakan hubungan kadar larutan kerja dengan hasil pembacaan ?,bsorbans<
yang merupakan gaiis lurus

2.6

blind sample
larutan baku dengan kadar tertentu

2.7

spike matrix

contoh uji yang diperkaya dengan larutan baku dengan kadar tertentu

2.8

SRM (Standard Reference Material)
bahan standar yang tertetusur he sistem nasional

1 dari 7



2.9

CRM [Certified Reference Material)
bahan standar bersertitikat yang teitolusur ke sistom nasiovul atau uUomusiuuol

3 Cara uji

3.1 Prinsip

KOK (Chemical Oxygen Demand = COD) adalah jumlah onsidan Cr,0,2" yanq bereaksi
dengan contoh uji dan dinyatakan sebagai mg 02 untuk tiap 1000 mL contoh uji.

Senyawa organik dan anorganik. terutama organik dalam contoh uji dioksidasi oleh Cr.OT2-
dalam refluks tertutup menghasilkan Cr\ Jumlah oksidan yana dibutuhkan dinvatakan
dalam ekuivalen oksigen (02 rng /L) diukur secara spektrofotometn sinar tarn pak CsO/'kuat
mengabsorpsi pada panjang gelombang 400 nm dan CiJi kuat rnengabsorpsi pada oaniana
gelombang 600 nm. •• j j.

Untuk nilai KOK 100 mg/L sampai dengan 900 mg/L ditentukan kenaikan Cr* pada paniana
gelombang 600 nm. Pada contoh uji deng.:,n nilai KOK ycng lebih hnggi niK-kul-an
pengericeran lerlebih dahulu sebelum pengujian. Untuk nnai KOK lerjih kecil atau -ama
dengan 90 mg/L ditentukan pengurangan konsentrasi Cr2OrPada panjang nelomrv-ng 420

3.2 Eahan

b

Air suling bebas klorida dan bebas organik.

Larutan pencerna (digestion solution) pada kisaran konsentrasi tinggi,
Tambahkan 10,216 gK2Cr207 yang re fan dikeringkan pada suhu 150«C selama -> nm ke
dalam 500 ml air suling. Tambahkan 167 mL H2SO< pekat dan 33,3 q HgS04 Lamtkan
dan dinginksn pada suhu ruang dan encerkan sampai 1000 mL.

c) Larutan pencerna {digestion solution) pada kisaran konsentrasi rendah
Tambahkan 1,022 g K2Cr207 yang telah dikeringkan pada suhu 150°C selama 2 jam ke
dalam 500 mL air suling. Tambahkan 167 mL H2S04 pekat dan 33,3 qHgS04 La'rutkan'
dan dmginkan pada suhu ruang dan encerkan sampai 1000 mL.

d) Larutan pereaksi asam sulfat

Tambahkan serbuk atau kristal Ag2S04 teknis ke dalam H,S04 pekat dengan

tiap 1000 mL H2S04 pekat. Biarkan 1jam sampai dengan 2jam sampai larut, aduk.
e) Asam sulfamat (NH2S03H).

Digunakan jika gangguan nitrit akan dihilangkan. Tambahkan 10 rng *sam sulfamat
untuk setiap mgN02-N yang ada dalam contoh uji. suirdmdl

f) Larutan standar kaliurn hidrogen phtalat HOOOC6H4rooj<- r^dP)
tl^THp\T^!elU k9mTn SamP9! b8rat k°nsr&n ^ sufl" ^C. LarLltkaRll™i™*Jl,^™™^h^^ sampaMOOO ™L. Secara teon, KHP
KOKP50na' ?n h/°,K V™* m9°2/^KHP dan ,aruta^ ™secarateori mempunyai nilaiKOK 500 ^y Oj/mL. Larutan mi stabi bila disirnoan dai-<m u-n-ii-i h;™- j -. •
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3.3 Peralatan

a) spektrofotometersinartampak;

b) kuvet;

c) tabung pencerna, lebih baik gunakan kultur tabung boros'nikat dengan ukuran 16 mm x
100 mm, 20 mrn x 150 mm atau 25 mm x 150 mm bertutup ulir. Atau altematif lain,
gunakan ampul borosilikat dengan kapasitas 10 mL (diameter 19 mm sampai dengan 20
mm',;

d) pemanas dengan lubang-lubang penyangga tabung;

e) mikroburet;

f) labu ukur50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 roL dan 1000 mL.

g) pipetvolum 5mL, 10 mL, 15 rnL, 20 mL dan 25 mL;

h) gelas piela; dan

i) timbangan analitik.

3.4 Kesel?matan kerja

Perhatian Selalu gunakan pelindung vvaiah dan sarung tingar. untuk rnelipciungi da;i pan as dan
kemungkinan ledakan tinggi pada suhu 150"'C.

3.5 Persiapan dan pengawetan contoh uji

3.5.1 Persiapan contoh uji

a) Homogenkan contoh uji.

b) Cuci tabung refluks dan tutupnya dengan H2S04 20% sebelum digunakan.

c) Pipet volume contoh uji dan tambahkan larutan pencerna dan tambahkan larutan
pereaksi asarn sulfat yang memadai ke dalam tabung atau ampul, seperti yang
dinyatakan dalam tabel berikut:

Tabel 1 Contoh uji dan larutan pereaksi untuk berrnacam-macam tabungpencerna

Tabung pencerna

Tabung kultur
16 x 100 mm

20 x 150 mm

25 x 150 mm

Standar Ampul.
10 ml

Contoh uji
(mL)

2,50

5,00

10.00
? 50

Larutan

pencerna (mL)

1,50

3,00

6^00
1.50

LaruAan

pereaksi asam

sulfat (mL)

3,5

7,0

14,0
3 5

Total volume

(mL)

15,0

30,0

7 5

d) Tutup tabung dan kocok periahan sampai homogen.

e) Letakkan tabung pada pemanas yang telah dipanaskan pada suhu 150CC, lakukan
refluks selama 2 jam.

3.5.2 Pengawetan contoh uji

Contoh uji diavvetkan dengan menambahkan H2S04 sampai pH lebih kecil dari 2 0 clan
contoh uji dis'rnpan pada pendingin 4°C dengan waktu simpan 7 hari.

3 dari 7
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3.6 Persiapan pengujian

Pembuatan kurva kaJibrasi

a) Optimalkan alat uji spektrofotometer sesuai petunjuk pengaunsan alat untuk penquiian
KOK.

b) Siapkan setidaknya 5 larutan standar KHP ekuivalen dengan KOK untuk mowakili
kisaran konsentrasi.

c) Gunakan volume oereaksi yang sarna antara contoh dan larutan standar KHP.
d) Baca absorbansinya pada panjang gelombang 600 nm atau panjang gelombang 420 nm.
e) Buat kurva kalibrasi.

3.7 Prosedur

a) Dinginkan perlahan-lahan contoh yang sudah direfluks, sampai suhu rur.ng untuk
•nencegah terbentuknya endapan. Jika perlu. saat penOngin an sesekaii tutuu contoh
dibuka untuk mencegah adanya tekanan gas.

b) Biarkan suspensi mengendap dan pastikan bagian yang akan diukur benar-ber-.sr jemm .
c) Ukur contoh nan larutan standarpada panjang gelombang vang teian ditentukan (4Tj nm

atau 000 nm).

d) Pada panjang gelombang 500 nm, gunakan blanko yang tidak direfluks sehanai iarutan
referensi.

e) Jika konsentrasi KOK lebih kecil atau sarna dengan 90 mg/L, iakukan pengukuran pada
panjang gelombang 420 nm. gunakan pereaksi airsebagai iarutan referensi"

f) Ukur absorbsi blanko yang tidak direfluks yang mengandung dikromat. dunaan pereaksi
air sebagai pengganti contoh uji, akan memberikan absorbsi dikroinat awal. ~

g) Perbedaan absorbansi antara contoh yang direfluks dan yano tidak dire finks ada'p.h
pengukuran KOK contoh uji.

h) Plot perbedaan absorbansi antara blanko yang direfluks dan absorbansi larutan stands
yang direfluks terhadap nilai KOK untuk masing-rnasing standar.

i) Lakukan analisa duplo.

3.8 Perhitungan

Nilai KOK : sebagai rng /L 02

a) Masukkan hasil pembacaan absorbansi contoh uji ke aalam kurva kalibra?
b) Nilai KOK adaiah hasil pembacaan konsentrasi contoh uji dari kurva kalibrasi.

rasi

4 Jaminan mutu dan pengendalian mutu

4.1 Jaminan mutu

a) Gunakan bahan kimia pro analisa (pa).

b) GunaKan alat gelas bebas kontaminasi.
c) Gunakan alat ukur yang terkalibrasi.

d) Gunakan air suling bebas organik untuk pembuatan blanko dan larutan ker
e) Dikerjakan oleh analis yang kompeten

f) Lakukan analisis dalam jangka waktu yang tidak melampaui waktu simpan maksimum 7
il ciT\.
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4.2 Pengendalian mutu

a) Urferitas kuva Xalibras, <r> |13ms |ebih ^sar ata, MM 0mgsn Q̂

~rur^s,r^t;s^Kandun9an °-*"« «>•<>

RPD = _JXi_Okl_ X 100%
(Xi + X2)/2

hengan pengertian:

X2 adalah konsentrasi KOK pada penentuan ke dua

BHa nilai RPD leoih besar dan 5%. pengujian hams diulang.

5 Rekomendasi

d) Kisaran persen temu balik adalah o™ ,
dalam sertifikat CRM "'^ w5* aampai den^" '15% atau sesuai dengan Kntena

«) Buat kartu kendal. (ca^o/c/rarf) untuk akurasi anahsis.

5 dari 7
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Air dan air limbah- Bagian 3: Cara uji padatan tersuspensi total
(Total Suspended Solid, TSS) secara gravimetri

1 Ruang lingkup

Metode ini digunakan untuk menentuk in i-p-. i.. t-r-
air dan air „rnbah secara gra^m^^ da!am w,toh ui
n^ngapung. padatan yang mudahmen"™'"'^-:na!"k P*n*^an bahan yangmudah menguap dan dekomposisi garam minWi'

2 Istilah dan definisi

2.1

padatan tersuspensi total (TSS)

3 Cara uji

3.1 Prinsip

3.3 Peralatar

dan padatan tot*,'
3.2 Bahan

*) Kertas sanng (glassier mer) dengan beoerap, ,*,„•
I) VvTiatrnan Grade q?a au -i-^.,

for TSS ,w5a!i2 93n UkU"n P°r' '^^ ^ef—*1-5 um (starter
2) GT5s^Vr^ den9an Ukuran ^ Article R^rtnn) 10 r , -tT»b/TOi> testing ,n sanitary water analysispr^r\ur^] h ( btanoar Wter fo/"
3) E-D Scientific Specialities grade 161 (VWr hrV'T^(Parfc/e R9fe*fib*)u ^ ^ec^^^''* 9^5 16D ^ngan ukuran Poriwastewater). , K~<~"™*/wea f„r ,-99 ,„ rSS/TOS tesfiy?g jy? Wflfe/r ^
4) Saringan dengan ukuran pori 0.45 Mm.

b) Air suling.

3) desikator yang berisi silika gel;
b) oven, untuk pengoperasian pada suhu 103T sarnr - ,
0 timbangan ana.it.k dengan kete„t,an 0,1 mg "' ^ ^
d) pengadukrnagnetik;
e) pipet volum-

1 dari 5
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0 gelas ukur;

9) cawan aluminium;

h) cawan porselen/cawan Gooch;
i) penjepit;

j) kaca adoji; dan

l<) po:npa vacurn.

3.4 Persiapan dan pengawetan contoh uji
3.4.1 Persiapan contoh uji

Gunakan wadah gelas atau boto. plastik polietilen atau yang setara.
3.4.2 Pengawetan contoh

Awetkan contoh u'i pada cut-m 4<>r ,,-»• ...*.*» podatar, ConU'u^.,^^1^%,^*" ~'^«
3-4.3 Pengurangan gangguan

a) Pisahkan partikel besar yang mengapung
b) Residu yang berlebihan dalam sahnoan n-n-* r-•,r*a,< 8,, untuk ,tu b8lasi ^r«xtii%zz™rx %

d) Hin-Jari melakukan peering™ var,o l•M,w tenar-benar dih.langkan.

3.5 Persiapan pengujian

3.5.1 Persiapan kertas saring atau cawan Goo^

a) i^s -s,^rL-s™srm - — ™«* ^
matikanv.akurn, dan hentikan p-ncuciar, "-engh.langkan semua sisaV

c) Kenngkan dalam oven pada suhu 103°C --*,„, ,
dalam desikator kemudian timbang P dwn9an 105°c sels"1f? 1Jann. ci,r,g,nkan

d) Ulangi langkah pada burin c) sampai diperoleh Lw-<r -
berat lebihkecil dan 4% terhadap pen,mban^n^;n^T ?," Sampai perubah^

ur""yddtt'ulebih kecil dan 0,5 mg.
3.6 Prosedur

b) Aduk contoh uji dengan pengaduk magn^k untuk rr
'-omogen. ° ",k untul< m^peroleh conton uji yang -ebih

c) Pipet uonloh uji dengan volume tertentu pecj, „..-lt

2 dari 6



SMI 0()-b989.3-2004

a) Cuci kertas saring atau saringan dengan 3 x 10 mL sn suling, biarkan kenng sem puma,
dan lanjutkan penyaringan dengan vakurn selain n 3 rnernt agar diperoleh penyahngan
sempurna. Contoh uji dengan padatan te&arul yang tinggi memeriuk:<n oencueian
tambahan

e) Ptndahkan kertas saring secara hati-hati dan p-rulalao penyanng dan pmoahkan ke
wadah timbang aluminium sebagai penyangga. Jika digunakan cav-rm Goiv;h pmdahkan
cawan dan rangkaian alatnya.

f) Keringkan dalam oven setidaknya selama 1 jam pada suhu 103°C sampai dengan
105°C. dinginkan dalarn desikator untuk menyeirnbarigkari sunu dan timbang.

g) Ulangi tahapan pengeringan, pendinginan dalam desikator, clan lakukan penimbangan
sampai diperoleh berat konstan atau sampai perubahan berat lebih kecil dan 4%
terhadap penimbangan sebelumnya atau lebih kecil dan 0,5 rng.

CATATAN 1 Jika filtrasi sempurna inemb'.ituhka-i wal-ctu lebih dan 10 men it perbnsar diameter
kertas saring atau kurangi volume contoh uji.

CATATAN 2 Ukur volume contoh uji yang menghasilkan berat kennq residu 25 mo sampai
dengan /OO rng Jika volume yang dsaring tidak rnemenuhi hash minimum' perhesar vomrhe contoh
jji sampai 1000 mL.

-3.7 Perhitungan

rng TSS perliter = {,"•,- B?x 1000
Volume contoh uji mL

dengan pengertian:

A adalah benat kertas saring + residu kenng. rnq;
B adalah"berat kertas saring, rng.

4 Jaminan rnutu dzn pengendalian mutu

4.1 Jaminan mutu

a) Gunakan alat gelas bebas kontaminasi.

a) Gunakan alat ukur yang terkalibrasi

o) Dikerjakan oleh analis yang kompeten

c) Lakukan analisis dalarn jangka waktu yang tidak meiampaui waktu simpar, maksimum 24
j ami

4.2 Pengendalian mutu

a) Lakukan analisis blanko untuk kontroi kontaminasi
b) Lakukan analisis duplo untuk kontroi ketelitian anal,sis Perbedaan per^n relatif

^Reiative Percent Different atau RPD) terhadap dua penentuan (reom'asO Vdi.ah 1
oavvah d%, dengan menggunakan persamaan benkut:

RPD = (Xi_ - X,) X 100%
(Xi + X2[/2

dengan pengertian:

X, adalah kandungan padatan tersuspensi pads penentuan pertama

3 dari 6



>'-2 adalah kandungan padatan tersuspensi pada penentuar, ke dua.

Bila nilai RPD lebih besar 5%, penontuan ini harus diulang

5 Rekomendasi

Canturnkan jenis atau ukuran saringan/pori kertas saring yang digunakan.

4 dari 6
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' keputusan

:--:nt;.:ri negara lingkungan hmdup
nomor 11 2 tahun 2003

TENTANG

BAKU MUTU AJR LIMBAH DOMGS77K

N/U-"MT •M NEGARA LINGKUNGAN,! HIDUP

•en;;ViDanS : balv.va untuk melaksanakan ketemuan Pasal 21 ^yat (1)
Perahuran Pemerintah Nomor 82 Tahun 20C1 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pcngendaliar. Pencemaran Air,
maka dipandang perlu menstapkan Keputusan Merr.en Negara
Lingkungan Hidup tentang Baku Mali- Aix Limbah DomcsUk;

•'engingat: 1. Unda.ng-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 6S,
iambahan Lembaran Negara Nomor 3699';;

- :>. Ur.dang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang PernKrintahar
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839):

3. Pei-aturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran 'Nepara Nomor
383S);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentane
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahu,n 2000 Nomor 5-1..
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

J. Pe.-am:-an Pemermtah Nomor 82 Taihun 2001 tent...
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran A;r
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4161);

ang



6. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang Peiuoahan.
Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organi'sasi,
Dan Tata Kerja Menteri Negara;

M EMU T U S K A N :

M..-n..-t.-.pl;;m : KEI-'UTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN I HOUR
TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK.

Pasal 1

Dalarn Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasai'dari usaha dan atau
kegiatan permukiman {real estate), rumah. makan (rescauran), perkantoran,
perniagaan, apartemen dan asrama;

2. ivaku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau lendsr unsur
pencemar dan alau jumlah unsur pencemar yang ditengp;ang keberadaannya
d^rn air limbah domestik yang . akan dibuang atau dilepas ke a.r

m •,: • .' n a!'.,

••• •'^•gd.anan air :::;U,::; domestik terpadu adalah sistem pengolahan. air
muuan yang ommuka;-. ^ecara bersama-sama (kolektif) sebelum dibuanp, ke
air permukaan;

•>. Meut-i adalah Mcnlcri yang aitugasi untuk iv.crigeloia lingkungan hidup
dan pengendalian dampak iingkungan.

Pasal 2

^ [kiku 1)nulu ;:i- 1::-b-h domestik beriaku bag- usaha dan atau kegiatan
;>ermukiman (•,>•;: estate), rumah maka p. (restiuran), perkantoran, p.uniagnnn,
aparlemen, dan asrama.

!':-'' ikd';1 ,;iuU; -'•' ii:nU;h domestik. sebagaimana dimaksud dalam ava't U)
Dcrjaku untuk pengolahan air limbah domestik terpadu.

u;:,-u inui,.! air i:::.L>;m domestik adalah sebagaimana lercantum dalam iamoimn
ivepuiusan. mi.



rasa <i

Baku mutu air limbah domestik dalam keputusan ini berlaku bagi :

a. sernua kawasan permukiman (real estate). kav-asan perkantoran, Vcawasan
perniagaan, dan apartemen;

b. rumah makan (restauran) yang luas bangunannya lebih dari 1000 meter
persegi; dan

c. asrama yang berpenghuni 100 (seratus) orang atau iebih.

Pasal 5

Baku mutu air limbah domestik untuk perumahan yang diolah secara individu
akan ditentukan kemudian.

Pasal 6

(1) Baku mutu air limbah domestik daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
_...-"'Provinsi dengan ketentuan sarna atau lebih ketat dari Ketentuan sebagaimana

tersebut dalam. Lampiran Keputusan ini.

(2) Apabila baku mutu air limbah domestik aaerah sebagaimana dirnaksud
dalam ayat (1) belum ditetapkan, maka berlaku baku mutu air limbah
domestik sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasai 7

Apabila basil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hid Lip atau hasil
kajian Upaya Pi-njmlolaan Lingkungan dan Upaya Pomantauan I.irigkungan dari
usaha dan atau kegiatan. sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 mensyaratkan
baku mutu air limbah domeshk lebih ketat, maka diberlakukan baku mutu air
limbah domestik sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya
Pemantauan Linetkunean .

Pasal 8'

Sedap penanggung jav/ab usaha dan atau kegiatan permukiman {real estate),
rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrarna
wajib :

a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah
domestik yang dibuang ke lingkungan lidak melampaui baku mutu air
limbah domestik yang tel ih ditetapkan;

b. membuat saluran pembuangan air limbah domestik tertutup dan kedap air
sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan.

c. membuat sarana pengambilan sample pada outlet unit pengolahan air
limbah.



(1) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dirnaksud dalam Pasal- S
dapat dilakukan secara bersama-sama (kolektif) melalui pengolahan limbah
domestik terpadu.

(2) Pengolahan air limbah .domestik terpadu harus rnemenuhi baku mutu
limbah domestik yang berlaku •

Pasal 10

(1) Pengolahan air limbah domestik terpadu sebagaimana dirnaksud datam
Pasal 8 menjadi tanggung jawab pengelola.

(2) Apabila pengolahan air limbah domestik sebagaimana dirnaksud dalam ayat
(1) tidak menunjuk pengelola tertentu, maka tanggung jawab pengolahaimya
berada pada masmg-masing penanggung jawab kegiatan

Pasal11

Bupati/Walikota wajib mencantumkan persyaratan sebagaimana dirnaksud
dalam Pasal 6 dalam bun pembuangan. air limbah domestik bagi usaha dan atau
kegiatan pei mukimap. (real estate), lumah makan (restauran), porka nhjian,
["•..•: piagaa: i, ap.jrtenv.n daii asrama.

Pasal 12

h-ic-nten memnjau kembali baku mutu air limbah domestik sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 3 secara berkala sekuranp;-kuran?nya sekali dalam o

i'lima) tabuiu
Pasa! io

Apabila baku mutu air limbah domestik daerah telah ditetapkan sebelum
keputusan ini :

a k'bih ketat aiau ::•::::.a bcupan baku mutu air limbah sebagai mana dirnaksud

dalam Lamp;; a.-. Keputusan in;, mak: baku mutu air limban domestik

b k-bih ionppar dari baku mutu aix limbah sebagaimana dirnaksud dalam

Lampiran Keputusan ink maka- ba.<u mutu air lumbah domestik tersebut
wajib ciisesuaikan dengan Keputusan ini selambat-lambatnya 1 -(satu) tab.im
setelah, riitetapkapnva Keputusan ;ni.

Tasa! 14

Pada saat beriakunya Keputusan ini semua peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan baku mutu aLr limbah dornesrik bagi usaha dan atau
kegiatan permukiman {real estate), rumah makan (restauran), perkantoran,
perniagaan, apartemen dan asrama yang telah ada, tetap berlaku sepaniang tidak
bertentangan dengan Keputusan ini.



Pasal 15

Keputusan ini muiai berlaku pada tanggal ditetapkan.

kdhnTmPSesua. dengan asbnya
•0-hC,'^V^^t-vtt ii t?:j,.,„ T/P.1-,^VcpnT-P^ENLI-I 15 idang Kebijakan

s'/.Din KblethVagaan Lingkungan Hidup,

Vi6eio:no,'Ml'A

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 10 Juli 2003

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd

Nabicl Maka rim, MP A, M.SM



Lampiran

Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup,
Nomor : 112 Tahun 2003
Tangga! : 10 Juli 2003

is^dad^LM^ DOMESTIK.

i .;.-

avunva:: can Len

S^n sesuai dengan aslinya
^^NLHBidangKebijakan
CM^taSaan LinSk«ngan Hidup,
k-Y&l iv-Vi

^Conm-; MPa.

Menteri Negara
Lingkungan Kidup,

ttd

Nabiel Makarim.,MPA,M3M.
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DAFTAR ISI

DESRIUPSI

Ll Mak.sud dan Tujuan
Ll.l Maksud
1.1.2 Tujuan

L2 Ruang Lingkup

L3 Pengertian

CARA PF.LAKSANAAN .

2.1 Peralatan dan Bahan Pcminjar.g Uji
2.1.1 Peralatan *
2.1.2 Dahan Pcmmjang L/j'i \\

2.2 Persiapan Benda Uji

2.3 Persiapan Pengujian
2.3.1 Pembuatan Larutan Induk Amonium, NH.iN
2.3.2 Pembuatan Larutan Baku Amonium, NI-kN
2.3.3 Pembuatan Kurvn Kalibrasi

2.4 Cara Uji

2.5 Perhitungan

2.6 Pelaporan
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k DESKRIPSI

U |Vl;d<.suddr.n Tujuan
LLi Mak.sud

Mciodc pengujian ini dimaksudkar
Penguj.an kadar amonium, NH4 d

1-L2 Tujuan

nsebagai pegangan dalam nek1,,-
alam air. """"

Tujuan metode pengujian ini untUKmc
Ruang Lingkup ;

Ll"liklJPpcni;i,ji;;n meliputi;

0 cara pengujian kadar amoniur

m pcrolch kadar amonium c!ala;r. ai

2)

dalam pengujian.

5,00 mg/L NRj-N™ "'"^ ^^ tCrdaPat dalam ™ar.iara 0,02-
2) pengg-unaan metode Ncsdcr rl-no,n iW»ran PznJ3ng^^^ *̂ hrofoo.-n-c: ,^.;

1-3 Pengertian

Beberapa pengenianyang bcrkai.an dcnS!ln „=;odc ^..^ ....

igsung digunakan sebagai ne;;;b"v•'••»••lam

, .., if. I( .-.,. (/ ,
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ILCARAI'ELaKSANAAN

•1 Peralatan dan Bahan Pcnunjan^ Uji
•Ll Peralatan

P--.-a!atar. yang digunakan terdiri atas:

? i -i

'0

2)

3)

-0
5)
6)

"')
S)
9)

1)
2)
3) 1
•n i

-•) • i

7^

spektrofotometer sinar tun2°a] atau sir-,,- o.-vH v,

Ppctm^ro 100,-250. 500 dan 1000 rU-'l^bu ukur 500 dan 1000 mL- "
^!as ukur 100 mL;
pipet ukur 10 mL:
L-bu erlenmcyer 100 dan ^'0 ml •
yclaspiala 100 mL.

Bahan Pcnunjang Uji

P^guj^-aniniterdiiatralU-ai,t^ P'" ^ buhan Iain -va'̂ di^na^n dalarn

amonium kJorida, NH^Ck
larutan N'essler; '" '*
arutan penyangga borai;
am tan natrium hidroksida, NaOI-I 6X'

•anjtana.jamsulfat, H:SCm IN- ' '
larutan asam borat, 2C/C\
'<Cn2S lakmus >'a '̂ mempunyai kisaran pH 0-14.

Persiapan Benda Uji

Si^pkan benda uji dengan tahanan scbagid berikut:
•) sediakan contoh uii vnu i^l-.:, ,1;., 1•,

-•b.ian co.oh s;;ir!sK&dTs.rN1c,odc r^-

-u-,n( <rwflV/>fviiljn ,

UnO» ^-A.Lih J.,i 'l^X,
• U-n iJu u.[vl,
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2) ukur 300 mL contoh uii seenr-, ,i..-i« ^
penyuling 500 mL- J °M° d"n masukk™ '** ^' -^
umbah^

tcpatkan pH menjadi 9 5 dc-^n n^n-^K-i ,

^0k,ida6N,menWma^^Xc;eTbahUn ^^ ^'^
mtta,a'1 PCnyU,inS dan alUf kCCCp^ P- '̂ingat, 6-10

6) tampung air sulir.gan kc dalam lnbu crlcnmcycr 230 mL vre cd-ih
dust 30 mL larutan asam borat sebanyak 120 mL atau sa^a 4
mengandung amonla yang dapat diketahui dengan kena, X u

7 encerkan menjad 300 mL dengan penambahan air sulln* '
0) benda ujt siap diuji.

?~3 Persiapan Pengujian

A3.1 Pembuatan Larutan Induk Amonium, N'LL-N

Buat larutan induk 1000 mg/L NH,-N dengan tahapan scbagaibcrikuf:
1) larutkan 3,819 .e amonium Florida, NI-LCh vang telah d:kerm;-v-m

2) tambahkan air suling sampai tcpat pada tanda .icra.
2.3.2 Pembuatan Larutan Baku Amonium, NTI -N

Buat larutan baku amonium dengan tahapan sebagai berikut:

1) pipet 0, 250, 500, 1000 dm 250Cn,L iarutan induk amordum da,-,
masukkan masTng-mas;ng kc dalam labu ukur 500 mL;

2) tambahkan airsuling sampai lepat pada tanda tcraschingea diperoleh,
kadar amonium-N sebesar 0,0; 0,5; 1,0; 2,5 dan 5,0 mg/L NIAAL

2.3.3 Pembuatan Kurva Kalibrasi

Buat kurva kalibrasi dengan tahayan sebarai bcrikuf

1) optimalkan alat spcktrofninmctcr sesuai petunjuk pcnr,-;r.nr,,-, ;.:~;
untuk pengujian kadar amonium;

2) ukur 50 mL larutan baku secara duplo dan masukkan kc dalam labu
crlcnmcycr 100 mL;

3) tambahkan 1 mL larutan Acr>slcr, kocok dan biarkan proses reaksi
berlangsung paling sedikit selama 10 rnenit;

3)

4)



2.6

5)

<>)

masukkan ke dalam kuvct pada alat sockirofotnmot.ir l,:,ca dan catat
serapan-masuknya;
apabila perbedaan hasil pengukuran secara duplo lebih besar dari 2%
penksa keadaan alat dan ulangi tahapan 2) sampai dengan 4), auabila
perbedaannya lebih kecil atau sarna dengan 2%, rata-ratakan'hasil-
nva;

buat kurva kalibrasi berdasarkan data tahap 4) d, atas a,.,u nmtuKan
persamaan garis lurusnva.

Car. Uji

Lji kadar amonium-N dengan tahapan sebagai berikut:

D

A

3)

ukur 50 mL benda uji dan masukkan ke dalam labu erlcnmcyer ICO
tambahkan •! mL larutan Ncssi^- k-iroi- ,!-.,, v; t, , Ulu1, ' LS-slL'. ^ocok dan b'.arkan proses reaks
berlangsung paling sedikit seLma 10 menir
masukkan kc dalam kuvct nada alat .spektrofotometer, baca dan cata
serapan-masuknya

•'t r h i t u n <>an

JL^ng kadar amonium-N dalam benda uji dengan mena(,uriA,n kl,
-..o, as, atau tentukan persamaan garis lurusnya dan pcrdtuktmYa,
••e.-.kut:

,'rva

;al-hal

t

ai
sciisih kadar maksimum yang diperbolehkan antara dua p^„v,ur
duplo adalah 2%, rata-ratakan hasilnva- P~-s-w
apabila hasil perhitungan kadar amonium-N lebih besar &u- 5
mg/L, ulangi pengujian dengan eara mengencerkan bc^da ut

Laporan
i

Catat pada formulir kerja hal-hal sebagai berikut:

1)
2)
3)

/

parameter yang diperiksa;
nama pemeriksa;
tanggal pemeriksaan;
nomor laboratorium;
data kurva kulibrasi;
nomor contoh uji;
lokasi pengambilan contoh uji;
waktu pengambilan contoh uji;

•^1 e-^-M^mjvj-j i i
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9) pcmbacaar. serapan masuk pcrtama dan kedua-
lu; kadar dalam benda uji.



Surat izin penelitian, berita acara seminar hasil, lembar

konsultasi tugas akhir



dembaca Sural

Vlengingat

Diijinkankepacia

Nama

Alamatlnstansi

Judul

Lokasi

Waktunya

2

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH

( B A P E D A )
Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213

Telepon (0274)589583. 562811 (Psw 209-2 19. 243-247) Pax
Website http //www bapeda@pemda-diy go id

E-mail bapeda@bapeda pemda-diy go id

(0274)586712

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 200

Kaiur. n.-FiSP-UH

Tangga!: 8 Januari 2007
Nc 175/Kajur.TL/20/R..%:
Perihal : Ijin Penelitian

1 Keputusan Menteri Dalam Negen No 61 Tahun 1983 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Departemen Dalam Negen

2 Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 38 /1 2 /2004 tentang
Pemberian Izin Penelitian di Propmsi Daerah Istimewa Yogyakarta

A. YUDHI PRATAMA No. MHSW : 02513021

Jl. Kalwrang Km 14.4. Yogyakarta

CNAI.IA.SI SISTKM PKNCiLI.OLAAN LIMBAH UO.MKSTIK !KK[)KM\TR\I IMS'
l>l \<:.A\ ll>\t. KOMI NAI. "ABR" DaKRAH COKRODIN INliRATAN JOCJAK Ai( IA

Kota Yogyakarta
Mulai tanggal

12 Januari 2007 s/d 12 April 2007

Terlebih dahulu menemui /melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati /Walikota )
untuk mendapat petunjuk seperlunya;
Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;

?. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
(Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);

1. Ijin mi tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah
dan hanya diperlukan untuk keperiuan ilmiah;

5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut

di alas

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
( Sebagai Laporan )

2. Walikota Yoyyakarla, cq. Kadis. Perijinarr
3. Ka.BAPEDALDA Prop. DIY:
4. Ka. Dinas Kimpraswii Prop. DIY.
5. Kajur Teknik Lingkungan - FTSP - Ui! Yk,
6. Yang bersanakuian

Dikeluarkan di

Pada tanggal

Yogyakarta

12 Januari 2007

^^=^n. GUBERNUR
/;0A^N fSr^LVA YOGYAKARTA

/f.0^P^A^^^ PROPINSI DIY
//' r^,4.b---KeFAllAglte^NG PENGENDALIAN

NG SUWANDI MMA

2AP-

(MEw
IP 490 027 448
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PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZilSIAN
I. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515365. 515866 562682
EMAIL :perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET :perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR 070/108

1O6O/34
Surat izin /Rekomendasi dari Gubemur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/200 Tanggal :12/01/2007
1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta

Nomor 072/KD/1986 tanggal 6Mei 1936 tentang Petun.uk Pelaksanaan
Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 33/KPT/1986
tentang :Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Ins.tansi Pemerintah
maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian

2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor •38/I 2/2004
tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/
HKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama

Pekerjaan

Alamat

Penanggungjawab
Keperiuan

A. YUDHI PRATAMA MOMHS/NIM :02513021
Mahasiswa Fak. TSP - UII Yogyakarta
Jl. Kaliurang, Km. 14,4 Yogyakarta
Lukman Hakim, ST, M.si

Melakukan Penelitian dengan judul Proposal- EVAI UA^i ^iqtcm
^(tELOLAAN LIMBAH DOMESTIK^TERDElENTRAUSAlmENrAM
25AKEC0AMATiM 'rr^ ^AERAH COKRODINI^T^^JJ4C0DE?SSM DA^hT J°GJAKARTA. DENQAN PARAMETER UuT

Kota Yogyakarta
12/01/2007 Sampai 12/04/2007
Proposal dan Daftar Pertanyaan
1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta

(Cq. Dinas Herizinan Kota Yogyakarta)

3Si NaT? ^ ™t ^ ""***« ketentU-^-tuan yang berlaku setempat,. lz,n ,n, tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperiuan ilmiah

4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan -ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi
bantuan seperlunya

Tanda tangan
\Pemeasfaq Izin

Dikeluarkan di

pada Tanggal
: Yogyakarta
: 22/01/20C7

embusan Kepa'da :

'th. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)
2. Ka. BAPbDA Prop. DIY

3. Ka. Dinas KiMPRASWIL Kota Yogyakarta
4- Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
5. Camat Jetis Kota Yogyakarta
e/Lurah Cokrodiningratan Kota Yogyakarta
7. Ketua RW 25 Kota Yogyakarta

r^ala Dinas Perizinan

BQnjjosiwi. w



LAMPIRAN

Detail Gambar Desain
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